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La présente documentation technique contient les consignes détaillées pour
le montage, le raccordement, la mise en service et la surveillance en toute
sécurité et adéquats du produit.

La présente documentation technique s'adresse exclusivement au personnel
spécialement formé et autorisé.

1.1 Fabricant
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Allemagne

Tél.: +49 941 4090-0
E-mail: sales@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
Portail client de MR Reinhausen: https://portal.reinhausen.com

De plus amples informations relatives au produit et aux éditions de la pré-
sente documentation technique sont disponibles à cette adresse.

1.2 Intégralité
La présente documentation technique n'est intégrale qu'en combinaison
avec les documents également applicables :
▪ Confirmation de commande

1.3 Lieu de stockage
Conserver la présente documentation technique ainsi que tous les docu-
ments afférents à portée de main et accessibles à tout moment pour une uti-
lisation ultérieure.

1.4 Conventions de représentation
Ce chapitre contient un aperçu des symboles et accentuations textuelles uti-
lisés.

1.4.1 Concept de mise en garde
Les avertissements contenus dans la présente documentation technique
sont représentés comme suit :

mailto:sales@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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1.4.1.1 Avertissement relatif à un chapitre
Les avertissements relatifs à une section concernent des chapitres entiers
ou des sections, sous-sections ou plusieurs paragraphes de la présente do-
cumentation technique. Les avertissements relatifs à une section répondent
au schéma suivant :

 AVERTISSEMENT

Type de danger !
Source du danger et conséquences.

► Mesure
► Mesure

1.4.1.2 Avertissement imbriqué
Les avertissements imbriqués se rapportent à une partie précise d'une sec-
tion. Contrairement aux avertissements relatifs au chapitre, ces avertisse-
ments s'appliquent à des unités d'informations de plus petite taille. Les aver-
tissements imbriqués répondent au schéma suivant :

 DANGER !  Instruction visant à éviter une situation dangereuse.

1.4.1.3 Mots-signaux et pictogrammes
Les mots-signaux et les pictogrammes ci-dessous peuvent être utilisés en
fonction du produit :

Mot-signal Signification

DANGER Caractérise une situation dangereuse entraînant la mort ou des
blessures graves si elle n'est pas évitée.

AVERTISSE-
MENT

Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou
des blessures graves si elle n'est pas évitée.

ATTENTION Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner des bles-
sures graves si elle n'est pas évitée.

AVIS Caractérise les mesures visant à éviter les dommages matériels.

Tableau 1: Mots-signaux dans les indications d'avertissement
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Pictogramme Signification

Avertissement d'un endroit dangereux

Avertissement d'une tension électrique dangereuse

Avertissement de substances inflammables

Avertissement d'un risque de basculement

Avertissement d'une surface chaude

Tableau 2: Pictogrammes dans les avertissements

1.4.2 Concept d'information
Les informations servent à simplifier et améliorer la compréhension de cer-
tains processus. Dans la présente documentation technique, elles suivent le
schéma ci-après :

Informations importantes.
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1.4.3 Concept de manipulation
La présente documentation technique contient des consignes opératoires à
une étape et à plusieurs étapes.

Consignes opératoires à une étape
Les consignes opératoires englobant une seule étape de travail répondent
au schéma suivant dans la présente documentation technique :

Objectif
ü Conditions (option).
► Étape 1 de 1.

ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
ð Résultat de l'opération (option).

Consignes opératoires à plusieurs étapes
Les consignes opératoires englobant plusieurs étapes de travail répondent
au schéma suivant dans la présente documentation technique :

Objectif
ü Conditions (option).
1. 1ère étape.

ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
2. 2e étape.

ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
ð Résultat de l'opération (option).

1.4.4 Orthographes
Les orthographes suivantes sont utilisées dans la présente documentation
technique :

Orthographe Utilisation Exemple

MAJUSCULES Éléments de commande,
interrupteur

ON/OFF

[Parenthèses] Clavier d'ordinateur [Ctrl] + [Alt]

Gras Éléments de commande
logiciel

Appuyez sur le bouton
Suivant
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Orthographe Utilisation Exemple

…>…>… Chemins de menu Paramètres > Paramètres
de régulation

Italique Messages système, mes-
sages d'erreur, signaux

L'alarme Surveillance du
fonctionnement s'est dé-
clenchée

[► Page]. Renvoi [► 41].

Tableau 3: Orthographes
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La présente documentation technique contient les consignes détaillées pour
le montage, le raccordement, la mise en service et la surveillance en toute
sécurité et adéquats du produit.
▪ Lisez attentivement la présente documentation technique afin de vous fa-

miliariser avec le produit.
▪ La présente documentation technique fait partie du produit.
▪ Veuillez lire et observer en particulier les consignes de sécurité contenues

dans ce chapitre.
▪ Observez les avertissements contenus dans la présente documentation

technique afin d'éviter les dangers liés au fonctionnement.
▪ Ce produit a été fabriqué selon l'état actuel de la technique. Néanmoins,

on ne peut exclure entièrement des risques pour l'intégrité corporelle et la
vie de l'utilisateur, ni de préjudices au produit et autres dommages maté-
riels en cas d'utilisation non conforme à l'emploi prévu.

2.1 Utilisation conforme à l'emploi prévu
Le thermomètre à cadran mesure la température des transformateurs, des
bobines de réactance et d'autres appareils similaires.

Le produit est exclusivement prévu pour une utilisation dans les grandes ins-
tallations stationnaires.

S'il est utilisé conformément à l'emploi prévu et si les conditions contenues
dans la présente documentation technique, ainsi que les avertissements
contenus dans la présente documentation technique et inscrits sur le produit
sont respectés, celui-ci ne présente aucun risque pour les personnes, les
biens matériels et l'environnement. Cela est valable pour toute la durée de
vie, depuis la livraison jusqu'au démontage et l'élimination, en passant par le
montage et l'exploitation.

L'utilisation est conforme à l'usage prévu dans les cas suivants :
▪ Vous utilisez le produit exclusivement pour le transformateur faisant l'objet

de la commande.
▪ Vous utilisez le produit conformément à la présente documentation tech-

nique, aux conditions de livraison convenues et aux caractéristiques tech-
niques.

▪ Vous vous assurez que tous les travaux nécessaires sont effectués exclu-
sivement par un personnel qualifié.

▪ Vous utilisez les dispositifs et les outils spéciaux accompagnant le produit
exclusivement aux fins prévues et conformément aux stipulations de la
présente documentation technique.
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▪ Vous utilisez le produit dans les installations et les équipements de génie
électrique.

▪ Vous utilisez le produit exclusivement dans les zones industrielles.
▪ Vous observez les consignes contenues dans la présente documentation

technique concernant la compatibilité électromagnétique et les caractéris-
tiques techniques.

2.2 Consignes de sécurité fondamentales
Le responsable du transport, du montage, de l'exploitation, de la mainte-
nance et de l'élimination du produit ou de pièces du produit est tenu de ga-
rantir les points suivants afin de prévenir les accidents, les dérangements et
les avaries et de protéger l'environnement :

Équipement de protection individuelle
Des vêtements amples ou non appropriés augmentent le risque de happe-
ment ou d'entraînement par les pièces en rotation et le risque de s'accrocher
dans les pièces en saillie. Il existe donc un danger pour l'intégrité corporelle
et la vie de l'utilisateur.
▪ Portez tous les dispositifs nécessaires ainsi que les équipements de pro-

tection individuelle nécessaires pour les différentes opérations, comme p.
ex. un casque, des chaussures de travail etc. Observez la section « Équi-
pement de protection individuelle » [►Section 2.4, Page 15].

▪ Ne portez jamais un équipement de protection individuelle défectueux.
▪ Ne portez jamais de bagues, chaînes ni autres bijoux.
▪ Portez une résille si vous avez des cheveux longs.

Espace de travail
Les espaces de travail non rangés et non éclairés comportent un risque
d'accident.
▪ Veillez à ce que l'espace de travail soit propre et ordonné.
▪ Assurez-vous que l'espace de travail est bien éclairé.
▪ Respectez les lois nationales en vigueur concernant la prévention des ac-

cidents.
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Degré d'encrassement
L'humidité, la poussière, la sueur ou d'autres saletés conductrices peuvent
entraîner des dysfonctionnements dans l'appareil. Pour garantir le degré
d'encrassement II, observez les consignes suivantes :
▪ Utilisez des gants de montage.
▪ Veillez à ne pas laisser pénétrer de saletés ni d'humidité dans l'appareil

lorsque celui-ci est ouvert.
▪ Refermez l'appareil une fois le montage terminé.

Protection contre les explosions
Les gaz, vapeurs et poussières facilement inflammables ou explosifs
peuvent entraîner des explosions graves et des incendies.
▪ Ne montez pas et n'utilisez pas le produit dans des atmosphères explo-

sives.

Indications de sécurité
Les panneaux d'avertissement et de sécurité sont apposés sur le produit
comme indications de sécurité. Ils constituent un élément important du
concept de sécurité. Les indications de sécurité sont représentées et dé-
crites au chapitre« Description du produit ».
▪ Observez toutes les indications de sécurité apposées sur le produit.
▪ Veillez à ce que toutes les indications de sécurité sur le produit soient in-

tégrales et lisibles.
▪ Remplacez les indications de sécurité endommagées ou détachées.

Conditions ambiantes
Afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr du produit, utilisez celui-ci
uniquement dans les conditions ambiantes indiquées dans la partie Caracté-
ristiques techniques.
▪ Respectez les conditions de fonctionnement et les exigences sur le lieu

d'implantation.
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Modifications et transformations
Les modifications non autorisées ou inadéquates du produit sont suscep-
tibles de causer des dommages corporels et matériels ou d'entraîner des
dysfonctionnements.
▪ N'effectuez des modifications du produit qu'après concertation avec la so-

ciété Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Pièces de rechange
Les pièces de rechange non autorisées par la société Maschinenfabrik Rein-
hausen GmbH peuvent entraîner des dommages corporels et matériels, ain-
si que des dysfonctionnements du produit.
▪ Utilisez exclusivement les pièces de rechange autorisées par Maschinen-

fabrik Reinhausen GmbH.
▪ Contactez la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Travaux lors du fonctionnement
N'utilisez le produit que si celui-ci est en parfait état de fonctionnement.
Dans le cas contraire, il y a danger pour l'intégrité corporelle et la vie de l'uti-
lisateur.
▪ Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
▪ Il est recommandé d'effectuer régulièrement les travaux d'inspection dé-

crits dans la présente documentation technique.

2.3 Qualification du personnel
La personne responsable du montage, de la mise en service, de la com-
mande et de l'inspection doit posséder une des qualifications suivantes.

Électricien
L'électricien a suivi une formation spécialisée qui lui confère les connais-
sances et les expériences requises, ainsi que la connaissance des normes
et dispositions en vigueur. Qui plus est, il dispose des aptitudes suivantes :
▪ L'électricien identifie par lui-même les risques potentiels et est en mesure

de les éviter.
▪ L'électricien est en mesure d'exécuter des travaux sur les installations

électriques.
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▪ L'électricien est spécialement formé pour l'environnement de travail qui
est le sien.

▪ L'électricien doit respecter les dispositions des prescriptions légales en vi-
gueur en matière de prévention des accidents.

Service technique
Nous recommandons vivement de faire effectuer les travaux de réparation et
de rétrofit par notre service technique. qui saura garantir une exécution
conforme de tous les travaux. Si une réparation n'est pas effectuée par notre
service technique, il faut s'assurer que le personnel a été formé et autorisé
par Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Germany

Téléphone : +49 941 4090-0

E-mail : service@reinhausen.com 
Internet : www.reinhausen.com

2.4 Équipement de protection individuelle
Le port d'un équipement de protection individuelle pendant le travail est in-
dispensable dans le but de minimiser les risques pour la santé.
▪ Toujours porter l'équipement de protection requis pour chaque cas pen-

dant le travail.
▪ Ne jamais porter un équipement de protection défectueux.
▪ Observer les indications relatives aux équipements de protection indivi-

duelle affichées dans la zone de travail.

Vêtements de protec-
tion au travail

Vêtements de travail ajustés et peu résistants, avec
manches étroites et sans pièces saillantes. Ils protègent
essentiellement contre un happement par les pièces
mobiles de la machine.

Chaussures de sécurité Protègent en cas de chute de pièces lourdes et de
risques de glissade.

mailto:service@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
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Lunettes de protection Protègent les yeux contre les pièces mobiles et les pro-
jections de liquides.

Visière protège-visage Protège le visage contre les pièces mobiles et les pro-
jections de liquides ou autres substances dangereuses.

Casque de protection Protège contre la chute et la projection de pièces et ma-
tériaux.

Casque anti-bruit Protège contre les pertes auditives.

Gants de protection Protègent contre les risques mécaniques, thermiques et
électriques.

Tableau 4: Équipement de protection individuelle
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Ce chapitre offre une vue d'ensemble de la structure et du mode de fonction-
nement du produit.

3.1 Contenu de la livraison
Le produit est livré dans un emballage protégé contre l'humidité et com-
prend :
▪ Thermomètre à aiguille avec capteur de température
▪ Documentation technique

En option :
▪ Presse-étoupe M25x1,5 STD (laiton) ou WADI (laiton ou acier inoxydable)

ou Offshore (acier inoxydable)
▪ Raccords 1/2"-14NPT
▪ Raccords 3/4"-14NPT
▪ Plaque d'amortissement de vibrations ou support carré
▪ Protection anti-heurts (uniquement en combinaison avec le manchon de

montage)

Observez les points suivants :
▪ Vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide des documents d'expédition
▪ Entreposez les pièces dans un endroit sec jusqu'au montage
▪ Laissez le produit dans son emballage et ne le sortez que peu avant le

montage

3.2 Description fonctionnelle
Selon l'exécution, le thermomètre à cadran mesure la température d'huile ou
la température d'enroulement sur les transformateurs de puissance, les
transformateurs de distribution, les réacteurs ou les bobines de réactance.
La sonde du thermomètre à cadran est installée dans une douille de mon-
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tage, une douille combinée ou dans un transmetteur de température ZT-F2.1
qui sont, quant à eux, montés dans une poche de thermomètre intégrée
dans le transformateur.

Figure 1: Exemple de mesure de la température et d'affichage de la température

1 Transformateur 2 Transmetteur de température

3 Thermomètre à cadran pour la
température d'enroulement

4 Ventilateur pour transformateur

5 SCADA 6 Convertisseur de signaux numé-
rique

7 Affichage numérique/Affichage
analogique

8 Convertisseur de signaux analo-
gique

9 Thermomètre à cadran pour la
température d'huile

10 Douille combinée
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3.3 Structure

3.3.1 Structure / Exécutions

Figure 2: Variantes du produit Trasy2

1 TRASY2 MT-STW160F2 – Tempé-
rature d'enroulement

2 TRASY2 MT-ST160F – Tempéra-
ture d'huile

3 Transmetteur de température pour
transformateur MESSKO® ZT-
F2.1 (avec Pt100 ou/et 4…20 mA)

4 Douille combinée (avec Pt100 ou/
et 4…20 mA)
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3.3.2 Aperçu TRASY2
Conformément à votre commande, le thermomètre à aiguille est doté de
presse-étoupes ou de raccords NPT.

Figure 3: Thermomètre à aiguille

1 Capteur de température 2 Conduite capillaire

3 Presse-étoupes/Raccords 4 Plaque amortisseuse de vibrations

5 Bague à fermeture à baïonnette,
vitre et joint

6 Cache

7 Vis de calibrage 8 Rappel de l'aiguille entraînée

9 Aiguille 10 Aiguille entraînée

11 Microrupteurs réglables 12 Étiquette avec numéro de série

Le thermomètre à aiguille est calibré en usine. Ne déréglez
pas la vis de calibrage , faute de quoi la garantie accordée
sur l'appareil deviendra caduque !
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3.3.3 Presse-étoupes/Raccords

Figure 4: Presse-étoupes

1 Presse-étoupe standard 2 Presse-étoupe WADI

3 Raccord 1/2"-14NPT 4 Raccord 3/4"-14NPT
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3.3.4 Ventilation
Le thermomètre à aiguille est doté d'un système de ventilation dont le but est
d'empêcher la formation d'eau de condensation.

Figure 5: Ventilation
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3.3.5 Aperçu du capteur de température Trasy

Figure 6: Capteur de température dans le manchon de montage G1"

1 Protection anti-heurts (en option) 2 Raccord à vis manchon de mon-
tage G1"

3 Manchon de montage G1" 4 Capteur de température

5 Conduite capillaire

3.4 Exécutions
Das Zeigerthermometer gibt es in folgenden Ausführungen:

MT-ST160F
▪ Anzeige der Öltemperatur.
▪ Zeigerthermometer mit verstellbaren Mikroschaltern.
▪ Die angezeigte Temperatur entspricht der Öltemperatur am Tempera-

turfühler des Zeigerthermometers.
▪ Das mechanische Messsystem funktioniert selbstständig und energieu-

nabhängig.
▪ Abhängig von Ihrer Bestellung kann der Temperaturfühler in den Zusatz-

geräten Einbauhülse und Kombihülse montiert werden. Weitere Informa-
tionen für das Zusatzgerät Kombihülse finden sie in der Betriebsanleitung
der Kombihülse.
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MT-STW160F2
▪ Anzeige der Wicklungstemperatur.
▪ Zeigerthermometer mit verstellbaren Mikroschaltern.
▪ Der Temperatursprung zwischen Isolierflüssigkeit und Wicklung hängt un-

ter anderem vom Strom in der Wicklung ab.
▪ Der Wandlersekundärstrom ist dem Strom in der Wicklung des Transfor-

mators verhältnisgleich.
▪ Der Wandlersekundärstrom speist einen Heizwiderstand im Zusatzgerät

ZT-F2.1, der dadurch eine der Transformatorbelastung entsprechende
Anzeigeerhöhung der tatsächlich gemessenen Öltemperatur (Sprungtem-
peratur) bewirkt. Weitere Informationen für das Zusatzgerät finden Sie in
der Betriebsanleitung des Temperaturgebers ZT-F2.1.

3.5 Marquages de sécurité

Figure 7: Marquages de sécurité

1 Observez la documentation 2 Raccordement du conducteur de
protection
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3.6 Plaque signalétique

Figure 8: Plaque signalétique
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4.1 Utilisation
L'emballage a pour fonction de protéger le produit emballé pendant le trans-
port, lors du chargement et du déchargement et pendant le stockage de ma-
nière à en empêcher toute altération. L'emballage doit protéger le produit
emballé contre les sollicitations admissibles propres au transport telles les
secousses, les chocs, l'humidité (pluie, neige, eau de condensation).

L’emballage empêche aussi que la marchandise change malencontreuse-
ment de position dans l'emballage lui-même.

4.2 Aptitude, structure et fabrication
Le produit est emballé dans un carton solide ou dans une caisse en bois so-
lide qui garantit la bonne tenue du produit pendant le transport et prévient
tout contact d'une des pièces avec la surface de chargement du moyen de
transport ou avec le sol après le déchargement.

Le produit est stabilisé dans le carton / la caisse en bois par des inserts qui
empêchent tout déplacement inadmissible et le protègent contre les se-
cousses.

4.3 Repères
L'emballage porte des symboles avec des consignes pour le transport en
toute sécurité et pour un stockage adéquat. Les symboles graphiques ci-
après sont utilisés pour l'expédition de marchandises non dangereuses. Leur
respect est obligatoire.

Tenir à l'abri de
l'humidité

Haut Fragile Accrocher ici Centre de gra-
vité

Tableau 5: Symboles graphiques utilisés pour l'expédition

4.4 Transport, réception et manipulation des expéditions
Outre des vibrations, des chocs sont également possibles pendant le trans-
port. Pour exclure d'éventuels endommagements, prévenir la chute, le bas-
culement et le rebondissement.
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Si l'emballage venait à basculer ou à chuter, il faut s'attendre à des dom-
mages, indépendamment du poids.

À chaque livraison, le destinataire doit contrôler les points suivants avant
d'en accuser la réception :
▪ L'intégralité de la livraison sur la base du bordereau de livraison
▪ La présence de dommages extérieurs de toute nature.

Procédez aux contrôles après le déchargement lorsque les cartons ou le ré-
cipient de transport sont totalement accessibles.

Dommages visibles
Si, lors de la réception, vous constatez des dégâts extérieurs visibles occa-
sionnés pendant le transport, procédez comme suit :
▪ Mentionnez immédiatement le dommage de transport constaté sur les do-

cuments de transport et faites-les contresigner par la personne ayant as-
suré la livraison.

▪ En cas de dommages graves, de perte totale et de coûts de dégâts éle-
vés informez immédiatement le service commercial de Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH et l'assureur compétent.

▪ Ne modifiez pas l'état de la marchandise après constat du dommage et
conservez l'emballage jusqu'à ce que le transporteur ou l'assureur ait dé-
cidé d'une visite de contrôle.

▪ Documentez le dommage sur place avec les transporteurs impliqués.
Cette démarche est essentielle pour une demande de dommages et inté-
rêts !

▪ Si possible, faites des photos des dommages sur l'emballage et le produit
emballé. Ceci est également valable pour les traces de corrosion sur le
produit emballé, dues à l'humidité (pluie, neige, eau de condensation).

▪ Contrôlez impérativement l'emballage étanche.

Dommages cachés
Procédez comme suit pour les dommages constatés seulement après la ré-
ception de la marchandise lors du déballage (dommages cachés) :
▪ Engagez au plus vite la responsabilité du potentiel auteur du dommage

par téléphone et par écrit et documentez le dommage.
▪ Observez les délais en vigueur en la matière dans le pays dans lequel

vous vous trouvez. Informez-vous en à temps.



4 Emballage, transport et stockage

28 5835912/01 FR

Un recours contre le transporteur (ou un autre auteur du dommage) est par-
ticulièrement difficile en cas de dommages cachés. En matière d'assurance,
un cas de dommage de cette nature ne peut aboutir que si cela est explicite-
ment défini dans les conditions d'assurance.

4.5 Stockage des marchandises
À respecter lors du choix et de l'aménagement du lieu de stockage :
▪ Stocker produit et accessoires jusqu'au montage dans l'emballage d'ori-

gine.
▪ Le produit entreposé doit être protégé contre l'humidité (pluie, inondation,

eau de fonte des neiges et glace), l'encrassement, les animaux nuisibles
ou parasites tels que les rats, souris, termites etc. et contre tout accès
non autorisé.

▪ Posez les cartons et les caisses sur des palettes, des madriers ou des
bois équarris afin de garantir une protection contre l'humidité du sol et une
meilleure aération.

▪ Assurez-vous que le sol est suffisamment solide.
▪ Gardez l'accès libre.
▪ Le produit entreposé doit être contrôlé à des intervalles réguliers et des

mesures supplémentaires doivent être prises après une tempête, une
pluie diluvienne, une chute de neige abondante etc.

4.6 Acheminement ultérieur
En cas d'acheminement ultérieur, utilisez l'emballage d'origine du produit.

Si vous acheminez le produit à l'état monté jusqu'au lieu de destination final,
observez les consignes suivantes afin de protéger le produit contre tout
dommage mécanique dû à une influence extérieure.

Exigence à remplir par l'emballage de transport
▪ Choisir l'emballage conformément à la durée du transport ou du stockage

en tenant compte des conditions climatiques.
▪ S'assurer que l'emballage protège le produit des sollicitations dues au

transport telles que secousses ou chocs.
▪ S'assurer que l'emballage protège le produit de l'humidité comme la pluie,

la neige ou l'eau de condensation.
▪ S'assurer que l'emballage garantit une circulation d'air suffisante afin

d'éviter la formation d'eau de condensation.
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Ce chapitre décrit le montage et le raccordement adéquats de l'appareil.
Avant d'ouvrir l'appareil, observez les mises en garde contre les dangers sui-
vantes :

 DANGER
Choc électrique !
Danger de mort dû à la tension électrique. Observez toujours
les règles de sécurité suivantes lors de travaux dans et sur les
installations électriques.

► Mettez l'installation hors tension.
► Protégez l'installation contre une remise en marche.
► Assurez-vous que l'appareil est hors tension sur tous les pôles.
► Mettez à la terre et court-circuitez.
► Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.

 ATTENTION !
Risque de blessure et d'endommagement de l'appa-
reil
Le système de mesure est hermétiquement fermé. Si vous
raccourcissez le conduit capillaire, il y a risque de fuite d'un li-
quide nocif pour la santé et de destruction du système de me-
sure.

► Ne raccourcissez jamais le conduit capillaire.
► N'endommagez pas les conduits capillaires et les capteurs.

AVIS
Endommagement de l'appareil !
La décharge électrostatique peut endommager l'appareil.
► Prenez des mesures de prévention de décharge électrostatique des sur-

faces de travail et du personnel.
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AVIS
Endommagement de l'appareil !
Si vous pliez la conduite capillaire ou portez l'appareil au niveau de la
conduite capillaire, l'appareil risque d'être endommagé et d'afficher par
conséquent des valeurs mesurés erronées.
► Déballez l'appareil avec précaution.
► Ne portez jamais l'appareil au niveau de la conduite capillaire.
► Évitez d'endommager la conduite capillaire et le capteur.
► Déroulez la conduite capillaire tout en évitant de la plier et de la gauchir.
► Observez le rayon de flexion minimal de 50 mm.

5.1 Transport à l'état monté
Si un transport de l'unité de montage entière s'impose entre le montage de
l'appareil sur le transformateur / le conservateur d'huile et sa mise en service
sur le lieu d'implantation, observez également les consignes relatives au
Transport vers le lieu d'implantation [►Section 4.6, Page 28].

AVIS
Endommagement de l'appareil
Un emballage inapproprié peut provoquer un endommagement de l'appa-
reil pendant le transport.
► Sélectionnez un emballage adéquat pour le transport à l'état monté.
► Protégez l'appareil contre les dommages mécaniques.
► Empêchez la pénétration de l'eau de pluie.
► Garantissez une circulation de l'air suffisante sans formation d'eau de

condensation.
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5.2 Vérification des valeurs de température mesurées
Avant d'installer le thermomètre à cardan, vous pouvez procéder à une me-
sure comparative pour vérifier la précision de l'affichage. Le thermomètre à
cadran est calibré en usine.
ü Effectuez la mesure comparative uniquement dans des bains liquides

mouvants. Nous recommandons l'utilisation du bain de calibrage
MZT1650S MESSKO® proposé par la Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH à cet effet.

ü La température du bain liquide doit rester constante pendant plus de
15 minutes.

ü Utilisez un thermomètre en verre étalonné supplémentaire pour pouvoir
réaliser une mesure comparative.

1. Introduisez le capteur de température du thermomètre à cadran et un
thermomètre en verre étalonné dans le bain liquide pendant environ
15 minutes.

2. Comparez les valeurs de température mesurées du thermomètre à ca-
dran avec celles du thermomètre en verre.

ð Si la différence des valeurs de température mesurées est très grande
(écart maximal admissible ±3° C), contactez le service technique de Ma-
schinenfabrik Reinhausen GmbH [►Section 2.3, Page 14].

5.3 Montage du thermomètre à aiguille
Les sections ci-dessous décrivent le montage du thermomètre à aiguille
pour la mesure de la température avec manchon de montage. Si vous avez
commandé un thermomètre à aiguille avec un dispositif auxiliaire, veuillez
lire les instructions de service correspondantes :

Dispositif auxiliaire Désignation de l'appa-
reil

Propriété

Capteur de température MESSKO® ZT-F2.1 Thermomètre à aiguille pour
la mesure de la température
de l'enroulement.

Manchon combiné
(PT100 ou 4…20 mA)

Manchon combiné
MESSKO®

Thermomètre à aiguille pour
la mesure de la température
de l'huile.

Tableau 6: Dispositifs auxiliaires
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5.3.1 Fixation du thermomètre à aiguille au transformateur
Observez les avis suivants lors de la fixation du thermomètre au transforma-
teur :
▪ Veillez à une position de montage verticale du thermomètre à aiguille.

Figure 9: Position de montage

▪ Assurez-vous que le thermomètre à aiguille n'est pas exposé à des vibra-
tions sur le lieu de montage.

▪ Respectez les normes CEM [►Section 5.4.1.1, Page 41].
▪ Respectez les dimensions indiquées au chapitre Caractéristiques tech-

niques.

5.3.1.1 Fixation du thermomètre à aiguille avec la plaque amortisseuse
de vibrations
Vous pouvez utiliser les vis suivantes pour la fixation du thermomètre à ai-
guille :
▪ Vis hexagonales ou vis cylindriques M8.
▪ Utilisez une longueur de vis correspondante à la situation de montage.
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Pour fixer le thermomètre à aiguille au transformateur, procédez comme
suit :
1. Percez deux trous dans un support adapté sur la face extérieure du trans-

formateur, dans la plaque de montage d'une armoire électrique ou dans
une autre structure adaptée avec un écartement de 140 mm (5,51") et un
diamètre de 9 mm (0,35").

Figure 10: Trous
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2. Fixez le thermomètre à aiguille avec la plaque amortisseuse de vibrations
au transformateur.

Figure 11: Fixer le thermomètre à aiguille avec la plaque amortisseuse de vibrations

5.3.1.2 Montage du thermomètre à aiguille avec la plaque de fixation
rectangulaire
Vous pouvez utiliser les vis suivantes pour la fixation du thermomètre à ai-
guille :
▪ Vis hexagonales ou vis cylindriques M12 (7/16-14 UNC également pos-

sible).
▪ Utilisez une longueur de vis correspondante à la situation de montage.
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Pour fixer le thermomètre à aiguille au transformateur, procédez comme
suit :
1. Percez deux trous dans un support approprié sur la face extérieure du

transformateur, dans la plaque de montage d'une armoire électrique ou
dans une autre structure appropriée avec un écartement de 184 mm
(7,24 ") et avec un diamètre de 12,5 mm (0,49 ").

Figure 12: Trous

2. Fixez le thermomètre à aiguille avec la plaque de fixation au transforma-
teur.
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Figure 13: Fixer le thermomètre à aiguille avec la plaque de fixation

5.3.2 Fixation de la conduite capillaire
Observez les avis ci-dessous pour la fixation de la conduite capillaire :

AVIS
Endommagement de l'appareil !
Un rayon de flexion trop étroit de la conduite capillaire peur entraîner le
dysfonctionnement de l'appareil !
► Assurez-vous que le rayon de flexion minimal de 50 mm (1,97 “) est res-

pecté.

▪ Fixez la conduite capillaire au transformateur de manière à ce qu'elle ne
puisse pas subir d'endommagement suite à un choc, une abrasion, une
pression, des vibrations ou un écrasement pendant le transport ou pen-
dant le fonctionnement.

Procédez comme suit :
1. Posez la conduite capillaire sur le transformateur et fixez-la à l'aide de

serre-câbles.
2. Enroulez la conduite capillaire qui dépasse avec un diamètre d'enroule-

ment minimal de 80 mm (3,15 ").
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5.3.3 Insertion du manchon de montage et du capteur de température
dans la poche de thermomètre
1. Remplissez la poche de thermomètre du transformateur d'huile ou de pâte

thermique aux deux tiers.

Figure 14: Remplir la poche de thermomètre
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2. Dévissez le manchon de montage (en option) fourni et enlevez le disque
de protection contre la poussière.

Figure 15: Enlever le disque de protection contre la poussière

3. Insérez le manchon de montage dans la poche de thermomètre et vissez.

Figure 16: Insérer le manchon de montage et visser
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4. Remplissez le manchon de montage d'huile ou de pâte thermique aux
deux tiers.

5. Introduisez le capteur de température à travers la vis de pression, la
bague d'étanchéité et l'anneau de pression. Insérez ensuite le capteur de
température à 180 mm dans le manchon de montage et serrez la vis de
pression du manchon de montage.

Figure 17: Insérer et visser le capteur de température
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5.3.4 Fixation de la protection anti-heurts (en option)
Vous pouvez équiper la conduite capillaire d'une protection anti-heurts si
vous utilisez le manchon de montage G1".

Figure 18: Protection anti-heurts

1 Protection anti-heurts 2 Vis de fixation

3 Grand raccord à vis manchon de
montage G1"

4 Manchon de montage G1"

5 Conduite capillaire

1. Placez la protection anti-heurts  sur le grand raccord vissé  du man-
chon de montage.

2. Posez la conduite capillaire  à l'intérieur de la protection anti-heurts .

3. Serrez la vis de fixation  de la protection anti-heurts sur la surface de
clé du grand raccord vissé .
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5.4 Raccordement électrique
Ce chapitre décrit le raccordement de l'appareil dans les règles de l'art.
Avant d'ouvrir l'appareil, notez les avis de danger suivants :

 DANGER
Choc électrique !
Danger de mort dû à la tension électrique. Observez toujours
les règles de sécurité suivantes lors de travaux dans et sur les
installations électriques.

► Mettez l'installation hors tension.
► Protégez l'installation contre une remise en marche.
► Assurez-vous que l'appareil est hors tension sur tous les pôles.
► Mettez à la terre et court-circuitez.
► Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.

AVIS
Endommagement de l'appareil !
La décharge électrostatique peut endommager l'appareil.
► Prenez des mesures de prévention de décharge électrostatique des sur-

faces de travail et du personnel.

5.4.1 Préparatifs
Observez les consignes ci-après pour le raccordement électrique.

5.4.1.1 Compatibilité électromagnétique
L'appareil a été développé conformément aux normes CEM  applicables.
Observez les points suivants pour garantir la conformité avec les normes
CEM.

5.4.1.2 Sécurisation des circuits secteur
Il n'est autorisé de raccorder l'appareil qu'à des circuits électriques équipés
d'un dispositif de protection contre les surintensités externe et d’un dispositif
de déconnexion sur tous les pôles, ce qui permet de mettre l'installation
complètement hors tension en cas de besoin.
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Les dispositifs de déconnexion conformes aux normes CEI 60947-1 et
CEI 60947-3 peuvent se prêter à cet effet (par ex. disjoncteur). Lors du choix
du type de sectionneur, tenez compte des propriétés des différents circuits
électriques (tension, courants maximaux). Observez également les points
suivants :
▪ Le dispositif de déconnexion doit être facilement accessible à l'utilisateur.
▪ Le dispositif de déconnexion doit être marqué pour l'appareil à déconnec-

ter et les circuits électriques à déconnecter.
▪ Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas faire partie de la ligne

électrique.
▪ Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas couper le conducteur

de protection principal.

Disjoncteur de ligne
Vous devez sécuriser les circuits branchés sur secteur (tension d'alimenta-
tion, contacts de commutation) avec un disjoncteur de ligne. Le disjoncteur
de ligne doit avoir les propriétés suivantes :
▪ Courant assigné : 6 A
▪ Caractéristique de déclenchement : C

Section de conducteur
Pour tous les circuits branchés sur secteur, utilisez une section de conduc-
teur correspondant au disjoncteur de ligne que vous avez sélectionné.

5.4.1.3 Câbles recommandés
Observez la recommandation suivante de Maschinenfabrik Reinhausen lors
du câblage de l'appareil :
▪ Pour les exécutions MT-ST160F et MT-ST160F2, les câbles de raccorde-

ment utilisés doivent présenter une résistance à la température minimale
de +105° C (température ambiante +80° C max. plus auto-échauffement
de l'appareil +25 K).

▪ Les câbles utilisés doivent être difficilement inflammables conformément à
CEI 60332-1-2 ou à UL 2556 VW-1.

▪ Si vous raccordez aussi bien une basse tension qu'une très basse tension
dans l'appareil, vous devez vous assurer de séparer, dans la zone de rac-
cordement et dans le câble, les circuits de très basse tension des circuits
de basse tension avec une double isolation.
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Câble 1) Bornes Section

Microrupteur 12, 11, 14;
22, 21, 24;
32, 31, 34;
42, 41, 44

1,5...2,5 mm2 / 16...12 AWG

Raccordement du conduc-
teur de protection PE

>= toutes les autres lignes

Tableau 7: Câbles de raccordement recommandés (raccordements standard)

Tous les câbles de raccordement doivent pouvoir résister à une tension no-
minale minimale de 300 V ;
type de câble non blindé rigide ou flexible.

5.4.2 Retrait de la bague à fermeture à baïonnette
Avant de raccorder, régler ou vérifier le thermomètre à aiguille, vous devez
retirer la bague à fermeture à baïonnette.
► Pour ce faire, tourner la bague à fermeture à baïonnette jusqu'en butée

dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Figure 19: Retrait de la bague à fermeture à baïonnette

► Soulevez la bague à fermeture à baïonnette avec le verre-regard et le
joint en caoutchouc et posez-les avec précaution sur une surface propre
et plane.
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5.4.3 Ouverture du cache
Dans l'appareil, les différents câbles de raccordement sont raccordés selon
le schéma imprimé sur la face intérieure du cache.
► Ouvrez le cache.

Figure 20: Ouverture du cache

5.4.4 Préparation des câbles
Pour préparer les câbles dans les règles de l'art, procédez comme suit :
1. Utilisez les câbles recommandés.
2. Posez et fixez le câble de raccordement sans le gauchir de manière à

s'assurer que ni l'appareil, ni le presse-étoupe ne soient soumis à une
charge mécanique.

3. Dénudez les câbles des connexions concernées sur une longueur ap-
proximative de 160 mm (6,3 "), dénudez l'isolement des multi-brins sur
une longueur approximative de 6 mm (0,24 ") et placez un embout à l'ex-
trémité.



5 Montage et mise en service

455835912/01 FR

4. Prévoyez une longueur de câble supérieure de 50 mm pour le conducteur
de protection et complétez le conducteur avec un embout.

Figure 21: Dénuder le câble (exemple)

5.4.4.1 Presse-étoupe standard
1. AVIS !  Si vous n'utilisez pas le presse-étoupe, munissez-le d'un bouchon

de fermeture ou alors remplacez entièrement le presse-étoupe par un ob-
turateur afin de garantir le degré de protection IP.

2. Dévissez la vis de fermeture située sur le raccord.

Figure 22: Dévissez la vis de fermeture
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3. Dévissez le presse-étoupe fourni et enlevez le disque de protection contre
la poussière.

Figure 23: Enlever le disque de protection contre la poussière

4. Introduisez une longueur suffisante du câble de raccordement à travers le
presse-étoupe et le raccord et serrez le presse-étoupe (voir Dimensions
du presse-étoupe [►Section 10.4, Page 71])

Figure 24: Presse-étoupe

Voir également
2 Dimensions du presse-étoupe [► 71]
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5.4.4.2 Presse-étoupe WADI (acier inoxydable ou laiton)
1. AVIS !  Si vous n'utilisez pas le presse-étoupe, munissez-le d'un bouchon

de fermeture ou alors remplacez entièrement le presse-étoupe par un ob-
turateur afin de garantir le degré de protection IP.

2. Dévissez la vis de fermeture située sur le raccord.

Figure 25: Dévissez la vis de fermeture

3. Dévissez le presse-étoupe fourni et enlevez le disque de protection contre
la poussière.

Figure 26: Enlever le disque de protection contre la poussière
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4. Introduisez une longueur suffisante du câble de raccordement à travers le
presse-étoupe et le raccord et serrez le presse-étoupe.

Figure 27: Presse-étoupe

5.4.4.3 Presse-étoupe Offshore (acier inoxydable)
1. AVIS !  Si vous n'utilisez pas le presse-étoupe, munissez-le d'un bouchon

de fermeture ou alors remplacez entièrement le presse-étoupe par un ob-
turateur afin de garantir le degré de protection IP.

2. Dévissez la vis de fermeture située sur le raccord.

Figure 28: Dévissez la vis de fermeture
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3. Dévissez le presse-étoupe fourni et enlevez le disque de protection contre
la poussière.

Figure 29: Enlever le disque de protection contre la poussière

4. Introduisez une longueur suffisante du câble de raccordement à travers le
presse-étoupe et le raccord et serrez le presse-étoupe.

Figure 30: Presse-étoupe

5.4.4.4 Raccord 1/2"-14NPT
1. AVIS !  Si vous n'utilisez pas le raccord, munissez-le d'une fermeture

étanche afin de garantir le degré de protection IP.
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2. Enlevez le capuchon.

Figure 31: Enlever le capuchon

3. Vissez dans les règles de l'art et de manière étanche la gaine de câble ou
le conduit pour câble avec un filetage extérieur 1/2“-14NPT dans le rac-
cord. Passez une longueur suffisante de câble.

5.4.4.5 Raccord 3/4"-14NPT
1. AVIS !  Si vous n'utilisez pas le raccord, munissez-le d'une fermeture

étanche afin de garantir le degré de protection IP.
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2. Enlevez le capuchon.

Figure 32: Enlever le capuchon

3. Maintenez le raccord avec une clé plate.

Figure 33: Maintenir le raccord

4. Vissez dans les règles de l'art et de manière étanche la gaine de câble ou
le conduit pour câble avec un filetage extérieur 3/4“-14NPT dans le rac-
cord. Passez une longueur suffisante de câble.
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5.4.5 Connexion du conducteur de protection

 DANGER
Choc électrique
Danger de mort dû à l'absence d'une connexion du conduc-
teur de protection.

► Établissez toujours la connexion du conducteur de protection avant le
raccordement de circuits électriques potentiellement dangereux.

Pour connecter le thermomètre à aiguille au conducteur de protection, pro-
cédez comme suit :
► Munissez le conducteur de protection (PE) avec une cosse de câble à

fourche ou un embout et fixez-le sur la vis du conducteur de protection
du thermomètre à aiguille.

Figure 34: Raccorder le conducteur de protection au thermomètre à aiguille

5.4.6 Raccordement des microrupteurs

 AVERTISSEMENT
Choc électrique !
Si un de ces contacts de commutation est alimenté avec une
tension électrique dangereuse, il n'est pas autorisé d'appliquer
une très basse tension de sécurité aux contacts de relais avoi-
sinants.
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Pour raccorder les microrupteurs, procédez comme suit :
► Raccordez les multi-brins au bornier comme indiqué sur le schéma de

raccordement.

Figure 35: Raccordement des microrupteurs

1 Schéma de raccordement 2 Bornier

5.4.7 Fermeture des presse-étoupes / raccords NPT

AVIS
Endommagement de l'appareil !
Si vous n'utilisez pas de vis de fermeture ou des vis de fermeture inadap-
tées, il ne sera pas possible de garantir le degré de protection IP55. De la
saleté ou de l'eau risquent d'y pénétrer et d'endommager l'appareil.
► Fermez les presse-étoupes / raccords NPT non utilisés à l'aide de vis

de fermeture et de joints d'étanchéité appropriés afin de garantir le de-
gré de protection IP55.
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5.5 Vérification des microrupteurs
AVIS
Endommagement de l'appareil !
Si vous déplacez les microrupteurs sur les pointes d'affichage colorées,
celles-ci risquent de se tordre ou de se rompre.
► Décalez les microrupteurs uniquement sur les ponts de maintien des

pointes d'affichage.

AVIS
Endommagement de l'appareil !
Si vous tournez l'aiguille dans le sens antihoraire, vous risquez d'endom-
mager l'appareil.
► Tournez l'aiguille uniquement dans le sens horaire.

5.5.1 Microrupteur à droite de l'aiguille
Si le microrupteur est situé à droite de l'aiguille, procédez comme suit :
1. AVIS !  Endommagement de l'appareil ! Si l'aiguille retourne en position

initiale, il y a risque d'endommagement des microrupteurs. De la main,
tournez l'aiguille dans le sens horaire devant les microrupteurs et ne la re-
lâchez pas. Ce faisant, vérifiez le fonctionnement et, si nécessaire, rac-
cordez à cet effet un contrôleur de passage au bornier.

Figure 36: Passez l'aiguille devant le microrupteur
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2. Ramenez lentement l'aiguille vers sa position initiale.

Figure 37: Ramener le microrupteur

ð Un ressort de rappel ramène l'aiguille vers sa position initiale exacte.

5.5.2 Microrupteur à gauche de l'aiguille
Si le microrupteur est situé à gauche de l'aiguille, procédez comme suit :
1. Passer séparément et successivement les microrupteurs devant l'aiguille

dans le sens horaire et vérifiez le fonctionnement. Pour cela, raccordez un
contrôleur de passage au bornier si nécessaire.

Figure 38: Passez les microrupteurs devant l'aiguille
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2. Réglez à nouveau les microrupteurs sur leur valeur initiale.
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5.6 Fermeture du cache
► Fermez le cache.

Figure 39: Fermer le cache

5.7 Mise en place de la bague à fermeture à baïonnette
ü Assurez-vous que l'aiguille entraînée est positionnée à droite de l'aiguille.

Figure 40: Position de l'aiguille entraînée
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► Replacez la bague à fermeture à baïonnette avec le verre-regard sur le
thermomètre à aiguille, appuyez fermement et tournez à 30...40° dans le
sens horaire afin de comprimer fermement le verre-regard dans le joint en
caoutchouc.

Figure 41: Mettre en place la bague à fermeture à baïonnette

ð Le thermomètre à aiguille est prêt à fonctionner.
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6.1 Réinitialisation de l'aiguille entraînée
L'aiguille entraînée est entraînée par l'aiguille lorsque les valeurs mesurées
de température augmentent et elle en marque la valeur maximale. Vous
pouvez réinitialiser l'aiguille entraînée comme suit :
► À l'aide de la fonction de rappel de l'aiguille entraînée, ramenez manuelle-

ment l'aiguille entraînée jusqu'à la position de l'aiguille du transformateur.
ð L'aiguille entraînée et l'aiguille sont positionnées l'une au-dessus de

l'autre.

Figure 42: Réinitialiser l'aiguille entraînée
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Maintenance
L'appareil est libre de maintenance.

Inspection
Les fabricants de transformateurs peuvent fixer des intervalles d'inspection
différents en fonction des conditions d'utilisation de l'appareil et des disposi-
tions légales propres au pays d'utilisation.
► Respectez les intervalles d'inspection définis dans la publication CIGRE

nº 445 « Guide for Transformer Maintenance », ou les intervalles d'ins-
pection fixés par le fabricant du transformateur.

Vous pouvez effectuer des contrôles visuels occasionnels du transformateur
au cours desquels vous pouvez vérifier et nettoyer l'appareil comme suit :
1. Nettoyer le boîtier de l'appareil avec un chiffon sec.
2. Assurez-vous que la ventilation ne présente ni encrassement ni dépôts.
3. Vérifier la présence de dommages sur l'extérieur de l'appareil.

Si vous avez des questions ou constatez des anomalies, veuillez contacter
le service technique :

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany
E-mail : service@reinhausen.com ou complaint@reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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Observez les prescriptions d'élimination nationales en vigueur dans le pays
d'utilisation.

8.1 Information SVHC conformément à l'ordonnance REACH
Ce produit est conforme aux dispositions de l'ordonnance européenne
1907/2006/CE datant du 18 décembre 2006 relative à l'enregistrement,
l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques
(REACH).

Les composants ci-après du produit contiennent > 0,1 % [masse/masse] de
plomb comme substance extrêmement préoccupante (nº CAS 7439-92-1) :
▪ Alliage de laiton
▪ Pièces normalisées de classe de résistance faible
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9.1 Caractéristiques techniques – Température d'huile/
Température d'enroulement

MESSKO® MT-STW160F/MESSKO® MT-
STW160F2/Gamme TRASY2

Conditions de fonctionne-
ment et conditions am-
biantes

Lieu d'utilisation Intérieur et extérieur ; tropicalisé

Température de service –40...+80° C

Température de stockage –50...+80° C

Température de l'air ambiant –50...+80° C

Température du liquide isolant Plage de mesure +/- 20 %

Hauteur d'implantation 2 000 m au-dessus du niveau de la mer

Degré de protection IP55 selon DIN EN 60529 VDE 0470-1

Classe de protection 1

Catégorie de surtension III

Humidité relative Verre-regard anti-buée jusqu'à 80 % d'humidité re-
lative grâce à un aérateur

Degré d'encrassement 2

Généralités

Boîtier (standard) Tôle d'acier, galvanisé, laqué RAL 7033 selon
DIN EN ISO 12944-9 classe de protection anti-cor-
rosion C4H

Offshore en option Conformément aux exigences de la norme
DIN EN ISO 12944-9 avec la classe de protection
anti-corrosion CX

Couleur du boîtier RAL 7033 gris ciment ; RAL 7038 gris agate

Bague frontale et boîtier Avec finition peinture époxy, anneau à baïonnette
avec joint en silicone

Dimensions du boîtier Ø 173 mm [Ø 6,81"] ;
Profondeur 98 mm [3,86"]

Poids environ 2,5 kg (conduit capillaire 6 m)

Couleur du boîtier RAL 7033 gris ciment ; RAL 7038 gris agate

Verre-regard Verre de sécurité feuilleté avec filtre UV
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Généralités

Capteur de température Laiton brillant

Plaque de fixation Acier inoxydable

Conduit capillaire Capillaires en cuivre avec gaine protectrice en PVC
et gaine protectrice en acier inoxydable optionnelle

Longueur du conduit capillaire 2 m/4 m/6 m/…/20 m possibles

Presse-étoupe 4 x M25x1,5 laiton, nickelé

Aiguille entraînée Aiguille entraînée à réinitialisation manuelle, rouge

MESSKO® MT-STW160F/MESSKO® MT-
STW160F2/Gamme TRASY2

Plages de mesure

Plage de mesure* température
d'enroulement

0...+160° C

Plage de mesure* température
d'huile

–20...+140° C

Tolérance ±3 °C selon DIN EN 13190 classe 1 et DIN 16196

* Autres plages de mesure sur demande

Bornes de raccordement

Section 1,5...2,5 mm2, 16...12 AWG (rigide ou flexible)

Voir également
2 Caractéristiques techniques – Accessoires [► 66]

9.2 Microrupteur
Nombre 1…6 microrupteurs réglables

Distance de commutation mi-
nimale

6 % de la plage de mesure en cas de disposition
standard des microrupteurs ; <1 K si disposition
étroite

Hystérésis de commutation Environ 5 K (si la température baisse)

Tension nominale d'isolement
conf. à CEI 60076-22-1

2 500 V CA/1 min. ; bornes à la terre
1 000 V CA/1 min ; entre bornes ouvertes

Tension de tenue de choc de
foudre conf. à CEI 60076-22-1

4 000 V ; bornes à la terre
3 000 V ; entre contacts ouverts
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Matériau de contact Standard : alliage d'argent (AgNi10)
En option : contacts dorés

Type de contact Contact inverseur, contact à fermeture

Pouvoir de commutation
Interrupteur standard
conf. à CEI 60076-22-1

230 V CA
Pouvoir de fermeture :
250 VA, cos φ > 0,5
Pouvoir de coupure :
60 VA, cos φ > 0,5

24…220 V CC
Pouvoir de fermeture :
130 W, G/D < 40 ms
Pouvoir de coupure :
25 W, G/D < 40 ms

Pouvoir de commutation interrup-
teurs à contacts dorés*
*) La commutation de charges su-
périeures détruit la couche d'or

230 V CA
Pouvoir de commutation :
6,9 VA max., cos φ = 0,9

24…220 V CC
Pouvoir de commutation :
6,6 W max., L/R > 25 ms

Disjoncteur de ligne

– Courant assigné 6 A

– Caractéristique de dé-
clenchement

C

Disposition des microrupteurs

Les dispositions des microrupteurs peuvent varier des va-
riantes ci-après selon votre commande.
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<1 K 6% min.* 6% min.*

rouge bleu vert jaune

1 2 3 4

* de la plage de
mesure

Figure 43: Disposition de microrupteurs 1+2

 + étroite <1 K en cas d'exécution standard

<1 K6% min.* 6% min.*

rouge

1
bleu

2
vert

3
jaune

4

* de la plage de
mesure

Figure 44: Disposition de microrupteurs 3+4

 + étroite <1 K

<1 K12% min.*

rouge

1
bleu

2
vert

3
jaune

4

<1 K * de la plage de
mesure

Figure 45: Disposition de microrupteurs 1+2 et 3+4

 +  et  + étroite <1 K
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9.3 Caractéristiques techniques – Accessoires
Caractéristiques
techniques

Module Transmetteur de température MESSKO® ZT-F2.1

Fonction Mesure indirecte et simulation de la température de point
chaud dans le transformateur à l'aide du gradient de tempéra-
ture entre le point chaud d'enroulement et le réfrigérant

Voir Figure Modules Trasy et les instructions de service du
produit Transmetteur de température pour transformateur
MESSKO® ZT-F2.1

Conditions de fonctionnement et conditions ambiantes

Température am-
biante

–50...+80° C

Degré de protection IP56 selon EN 60529, avec compensateur de pression

Tension nominale
d'isolement

50 V CC ; 300 V CA 1 min. ; bornes à la terre

Lieu d'utilisation Intérieur et extérieur ; tropicalisé

Position de mon-
tage

Au choix

Généralités

Boîtier Aluminium coulé sous pression, avec revêtement RAL 7033

Douille et raccord à
vis

Laiton brillant ; raccord vissé double G1"B ≙ BSP1" ; autres
sur demande

Presse-étoupe 2 x M25x1,5 ; 1 x M16x1,5 ; laiton, nickelé

Signal de sortie Pt100 résistance de mesure selon CEI 751 (100 Ω à 0° C)

Plage de mesure –50...+160° C

Poids env. 1,7 kg

Sortie analogique (option)

Signal de sortie 4...20 mA

Tension d'alimenta-
tion

CC : 12…30 V non régulée, ondulation résiduelle 10 % max.,
protégée contre les inversions de polarité

Plage de mesure 0...+160° C standard

Charge max. 750 Ω à 24 V CC

Image thermique

Chauffage Intégré dans la douille
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Caractéristiques
techniques

Module Transmetteur de température MESSKO® ZT-F2.1

Réglage du gra-
dient

Gradient de point chaud via le commutateur DIP dans le boî-
tier
Maximum : 50 K pour un courant nominal de 2 A dans le
transformateur d'intensité (TI)

Entrée TI Courant nominal 1,5...2,0 A du transformateur de mesure

Caractéristiques
techniques

Module Douille de montage

Matériau Laiton brillant

Raccord à vis Raccord à visser G1"B ≙ BSP1"

Dimensions de
montage

voir Figure 2 et Figure 5

Position de mon-
tage

Verticale

Poids env. 0,25 kg

Caractéristiques
techniques

Module Douille combinée

Figure 5 et instructions de service du produit Douille combinée
MESSKO®

Conditions de fonctionnement et conditions ambiantes

Température am-
biante

–50...+80° C

Tension nominale
d'isolement

500 V CA/1 min. ; bornes à la terre

Implantation Intérieur et extérieur ; tropicalisé

Position de mon-
tage

Au choix

Généralités

Boîtier Aluminium coulé sous pression, avec revêtement RAL 7033

Douille et raccord à
vis

Laiton, brillant ; raccord vissé double G1"B ≙ BSP1"

Presse-étoupe 2 x M20x1,5 ; laiton, nickelé

Signal de sortie Pt100 résistance de mesure, classe B selon CEI 751 (100 Ω à
0° C)
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Caractéristiques
techniques

Module Douille combinée

Plage de mesure –50...+160° C

Poids env. 0,8 kg

Sortie analogique (option)

Signal de sortie 4...20 mA

Tension d'alimenta-
tion

CC : 12–30 V non régulée, ondulation résiduelle 10 % max.,
protégée contre les inversions de polarité

Plage de mesure –20...+140° C standard

Charge max. 750 Ω à 24 V CC

Caractéristiques
techniques

Module Alimentation électrique MESSKO® SNT36

voir les instructions de service du produit Alimentation en cou-
rant continu MESSKO® SNT36

Caractéristiques
techniques

Module Ballast universel MESSKO®

voir les instructions de service du produit Ballast universel
MESSKO®

Variantes de mon-
tage

Avec plaque de support

Sur rail

Avec boîtier (RAL 7033)

Caractéristiques
techniques

Variante de montage MESSKO® TRASY2/
MESSKO® COMPACT

Possibilités de raccordement voir Figure 8



10 Annexe

695835912/01 FR

10.1 Dimensions du thermomètre à aiguille MESSKO® TRASY2

Figure 46: MESSKO® TRASY2

10.2 Protection anti-heurts

Figure 47: Protection anti-heurts (uniquement en combinaison avec le manchon de montage)
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10.3 Plaque amortisseuse de vibrations/Plaque de fixation

Figure 48: Plan d'encombrement de la plaque amortisseuse de vibrations et de la plaque de
fixation

1 Plaque amortisseuse de vibrations 2 Plaque de fixation



10 Annexe

715835912/01 FR

10.4 Dimensions du presse-étoupe
Presse-étoupe standard

M25x1,5 laiton nickelé

Plage de serrage 9...20 mm

Figure 49: Presse-étoupe standard

1 Raccord intermédiaire 2 Anneau de pression

3 Bague d'étanchéité universelle,
NBR

4 Anneau de pression

5 Vitre de protection contre la pous-
sière

6 Vis de pression
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Presse-étoupe WADI (imperméable ; en option)

Figure 50: Presse-étoupe WADI ; matériau : laiton nickelé, plage de serrage 13...20 mm

Presse-étoupe offshore (en option)

Figure 51: Presse-étoupe offshore ; matériau : acier inoxydable (V4A), plage de serrage
9...17 mm
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Raccords NPT (en option)

Figure 52: Raccords NPT

1/2"-NPT 3/4"-NPT
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10.5 Montage gamme TRASY2

Figure 53: Modules de montage TRASY2

1 Manchon combiné Pt100 (RTD) ou 4...20 mA, –20...+140 °C

2 Manchon de montage
G1"
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3 MESSKO® ZT-F2.1 ave
c

1 ou 2 x Pt100

1 ou 2 x 4...20 mA, 0...+160 °C

1 x Pt100, 1 x 4...20 mA, 0...+160 °C

1 x Pt100, 1 x 4...20 mA, –20...+140 °C
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CEM
Compatibilité électromagnétique

SCADA
Surveillance et la commande des pro-
cessus techniques par le biais d'un sys-
tème informatique (Supervisory Control
and Data Acquisition)

Température de l'air ambiante
Température de l'air admissible dans
l'environnement du matériel se trouvant
dans l'entreprise et sur lequel l'appareil
est monté.

Température de service
Température admissible à proximité di-
recte de l'appareil pendant le fonction-
nement tenant compte des influences
ambiantes, p. ex. en raison du matériel
et du lieu de montage.

Température de stockage
Température admissible pour le sto-
ckage de l'appareil non monté ou mon-
té, tant qu'il n'est pas en service.

Température liquide isolant
Température admissible du liquide iso-
lant dans le produit ou directement sur
le produit.
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