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Questa documentazione tecnica contiene descrizioni dettagliate per provve-
dere al montaggio, al collegamento, alla messa in servizio e al monitoraggio
del prodotto in modo sicuro e corretto.

Questa documentazione tecnica è destinata esclusivamente a personale ap-
positamente addestrato e autorizzato.

1.1 Costruttore
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Germania

Tel.: +49 941 4090-0
E-Mail: sales@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
Portale clienti MR Reinhausen: https://portal.reinhausen.com

In caso di necessità è possibile richiedere ulteriori informazioni sul prodotto
ed esemplari di questa documentazione tecnica rivolgendosi a questo indi-
rizzo.

1.2 Completezza
La presente documentazione tecnica è completa solo se accompagnata dai
documenti di riferimento:
▪ Conferma d'ordine

1.3 Luogo di conservazione
Tenere sempre a portata di mano questa documentazione tecnica e tutti i
documenti di riferimento e conservarli in luogo facilmente accessibile per
una futura consultazione.

1.4 Convenzioni di rappresentazione
Questa sezione contiene una panoramica dei simboli e degli avvertimenti
utilizzati nel testo.

1.4.1 Struttura degli avvertimenti
In questa documentazione tecnica le indicazioni di avvertimento sono ripor-
tate nel modo seguente.

mailto:sales@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com


1 Introduzione

75835912/01 IT

1.4.1.1 Indicazioni di avvertimento relative al paragrafo
Le indicazioni di avvertimento relative al paragrafo si riferiscono a interi capi-
toli o a paragrafi, sottoparagrafi o più capoversi contenuti nella documenta-
zione tecnica. Le indicazioni di avvertimento relative ai paragrafi hanno la
struttura del seguente esempio:

 AVVERTENZA

Tipo di pericolo!
Fonte del pericolo e conseguenze.

► Provvedimento
► Provvedimento

1.4.1.2 Simbolo d'avvertenza incorporato
Le indicazioni di avvertimento specifiche si riferiscono a una determinata
parte di un paragrafo, a unità di informazioni più piccole delle indicazioni di
avvertimento relative ai paragrafi. Le indicazioni di avvertimento specifiche
hanno la struttura del seguente esempio:

 PERICOLO!  Istruzioni per evitare situazioni pericolose.

1.4.1.3 Parole chiave e pittogrammi
Si possono impiegare le seguenti parole chiave e i seguenti pittogrammi in
funzione del prodotto:

Parola chiave Significato

PERICOLO Indica una situazione di pericolo che causa lesioni gravi o mortali
se non viene evitata.

AVVERTENZA Indica una situazione di pericolo che può causare lesioni gravi o
mortali se non viene evitata.

ATTENZIONE Indica una situazione di pericolo che può causare lesioni se non
viene evitata.

AVVISO Indica misure atte ad evitare danni materiali.

Tabella 1: Parole chiave in indicazioni di avvertimento



1 Introduzione

8 5835912/01 IT

Pittogramma Significato

Indica la presenza di un punto pericoloso

Indica tensione elettrica pericolosa

Indica la presenza di materiali infiammabili

Indica un pericolo dovuto a ribaltamento

Indica il pericolo causato da superfici calde

Tabella 2: Pittogrammi in indicazioni di avvertimento

1.4.2 Struttura delle informazioni
Le informazioni hanno lo scopo di chiarire e facilitare la comprensione di de-
terminate procedure. In questa documentazione tecnica sono redatte secon-
do il seguente esempio:

Informazioni importanti.
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1.4.3 Struttura degli interventi
Nella presente documentazione tecnica sono descritti interventi che preve-
dono una sola operazione o più operazioni.

Interventi in una sola operazione
Le istruzioni d'intervento che prevedono una sola operazione sono struttura-
te secondo il seguente modello:

Obiettivo dell'intervento
ü Condizioni (in opzione)
► Operazione 1 di 1.

ð Risultato dell'operazione di intervento (in opzione)
ð Risultato dell'intervento (in opzione).

Interventi con più operazioni
Le istruzioni d'intervento che prevedono più operazioni sono strutturate se-
condo il seguente modello:

Obiettivo dell'intervento
ü Condizioni (in opzione)
1. Operazione 1

ð Risultato dell'operazione di intervento (in opzione)
2. Operazione 2

ð Risultato dell'operazione di intervento (in opzione)
ð Risultato dell'intervento (in opzione).

1.4.4 Convenzioni
In questa documentazione si fa uso delle seguenti convenzioni grafiche:

Convenzione grafica Uso Esempio

MAIUSCOLE Comandi, interruttori ON/OFF

[Parentesi] Tastiera PC [Ctrl] + [Alt]

Grassetto Comandi software Premere il pulsante Avanti

…>…>… Percorsi menu Parametri > Parametri di
regolazione
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Convenzione grafica Uso Esempio

Corsivo Comunicazioni del siste-
ma, messaggi di errore,
segnali

Allarme Monitoraggio fun-
zionamento attivato

[► N. pagina]. Riferimento incrociato [► 41].

Tabella 3: Convenzioni grafiche
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Questa documentazione tecnica contiene descrizioni dettagliate per provve-
dere al montaggio, al collegamento, alla messa in servizio e al monitoraggio
del prodotto in modo sicuro e corretto.
▪ Leggere attentamente la presente documentazione tecnica per familiariz-

zare con il prodotto.
▪ Questa documentazione tecnica è parte integrante del prodotto.
▪ Leggere ed osservare in particolare le indicazioni per la sicurezza in que-

sto capitolo.
▪ Osservare le avvertenze in questa documentazione tecnica al fine di evi-

tare pericoli correlati al funzionamento.
▪ Il prodotto è stato realizzato secondo l'attuale stato dell'arte. Tuttavia, in

caso di un utilizzo non conforme, possono insorgere pericoli funzionali per
la vita e l'integrità fisica dell'utente o danni al prodotto e ad altri beni mate-
riali.

2.1 Uso proprio
Il termometro a lancetta misura la temperatura su trasformatori, bobine d'in-
duttanza e altri apparecchi simili.

Il prodotto è destinato unicamente all'impiego in impianti industriali fissi di
grandi dimensioni.

Il prodotto non rappresenta un pericolo per persone, cose e ambiente, a
condizione che sia utilizzato in modo appropriato e nel rispetto dei presuppo-
sti e delle condizioni menzionati nella presente documentazione e delle indi-
cazioni di avvertimento contenute nella presente documentazione e applica-
te sul prodotto. Ciò vale per l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla consegna
al montaggio e al funzionamento fino allo smontaggio e allo smaltimento.

Per uso conforme si intende:
▪ Utilizzare il prodotto esclusivamente per il trasformatore oggetto dell'ordi-

ne.
▪ Utilizzare il prodotto in conformità alla presente documentazione tecnica,

alle condizioni di fornitura concordate e ai dati tecnici.
▪ Accertarsi che tutti i lavori necessari siano eseguiti soltanto da personale

qualificato.
▪ Gli equipaggiamenti e gli utensili speciali compresi nella fornitura devono

essere utilizzati esclusivamente per lo scopo previsto e in conformità a
quanto definito nella presente documentazione tecnica.
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▪ Utilizzare il prodotto in impianti e dispositivi di erogazione dell'energia elet-
trica.

▪ Utilizzare il prodotto esclusivamente in ambienti industriali.
▪ Osservare le indicazioni relative alla compatibilità elettromagnetica e ai

dati tecnici contenute nella presente documentazione tecnica.

2.2 Avvertenze di sicurezza di base
Per evitare incidenti, anomalie e avarie, così come un impatto negativo
sull'ambiente, i responsabili per il trasporto, montaggio, funzionamento, ma-
nutenzione e smaltimento del prodotto o di componenti del prodotto devono
provvedere a quanto segue:

Equipaggiamenti di protezione personale
Un abbigliamento non aderente al corpo o non appropriato aumenta il peri-
colo di rimanere impigliati in parti rotanti e il pericolo di restare impigliati in
parti sporgenti. Ciò comporta un pericolo per la vita e l'incolumità fisica.
▪ Predisporre tutti gli apparecchi necessari e indossare gli equipaggiamenti

di protezione personale necessari per lo svolgimento delle singole attività,
ad esempio un casco, scarpe antinfortunistiche, ecc. Osservare quanto in-
dicato nella sezione "Equipaggiamenti di protezione
personale“ [►Sezione 2.4, Pagina 15].

▪ Non indossare mai equipaggiamenti di protezione personale danneggiati.
▪ Non indossare mai anelli, catenine e altri gioielli.
▪ Indossare una retina per capelli se si hanno i capelli lunghi.

Area di lavoro
Il disordine e la mancanza di illuminazione dell'area di lavoro possono esse-
re causa di infortuni.
▪ Mantenere pulita e ordinata l'area di lavoro.
▪ Accertarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata.
▪ Rispettare le leggi in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di la-

voro in vigore nei rispettivi Paesi.
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Grado di contaminazione
Umidità, polvere, sudore o altro tipo di sporcizia conduttiva possono causare
malfunzionamenti nell'apparecchio. Al fine di assicurare il grado di contami-
nazione II, tenere conto delle seguenti indicazioni:
▪ Utilizzare guanti da lavoro per il montaggio.
▪ Assicurarsi che, con l'apparecchio aperto, sporco ed umidità non possano

penetrare nell'apparecchio.
▪ Chiudere l'apparecchio dopo il montaggio.

Protezione contro le esplosioni
Gas, vapori e polveri facilmente infiammabili o esplosivi possono essere
causa di gravi esplosioni e incendi.
▪ Non montare né utilizzare il prodotto in aree a rischio d'esplosione.

Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza sul prodotto consiste in cartelli di avvertenza e
cartelli con indicazioni per la sicurezza. Si tratta di componenti importanti del
piano di sicurezza. La segnaletica di sicurezza è rappresentata e descritta
nel capitolo "Descrizione del prodotto“.
▪ Osservare tutta la segnaletica di sicurezza sul prodotto.
▪ Mantenere sempre completa e ben leggibile tutta la segnaletica di sicu-

rezza sul prodotto.
▪ Sostituire la segnaletica di sicurezza danneggiata o mancante.

Condizioni ambientali
Per assicurarne un funzionamento sicuro e affidabile il prodotto deve essere
fatto funzionare solo osservando le condizioni ambientali indicate nei dati
tecnici.
▪ Rispettare le condizioni di esercizio e i requisiti sul luogo di installazione.

Modifiche e trasformazioni
Modifiche del prodotto non consentite o non eseguite a regola d'arte posso-
no causare danni a cose e persone e anomalie di funzionamento dell'appa-
recchio.
▪ Utilizzare il prodotto esclusivamente dopo aver consultato Maschinenfa-

brik Reinhausen GmbH.
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Pezzi di ricambio
Eventuali pezzi di ricambio non approvati da Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH possono causare danni alle persone e alle cose e danni funzionali al
prodotto.
▪ Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio approvati da Maschinenfabrik

Reinhausen GmbH.
▪ Contattare Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Funzionamento in azienda
Utilizzare il prodotto solo se privo di difetti e perfettamente funzionante. In
caso contrario sussiste un pericolo per la vita e l'incolumità fisica.
▪ Controllare regolarmente che gli equipaggiamenti per la sicurezza funzio-

nino correttamente.
▪ Eseguire regolarmente gli interventi d'ispezione descritti in questa docu-

mentazione tecnica.

2.3 Qualificazione del personale
La persona responsabile del montaggio, della messa in funzione, del funzio-
namento e dell'ispezione deve possedere le qualificazioni di seguito riporta-
te.

Elettricisti qualificati
Per elettricisti qualificati si intendono persone che attraverso una formazione
specifica abbiano acquisito conoscenze ed esperienze adeguate e conosca-
no le norme e le disposizioni in materia. Un elettricista qualificato ha inoltre
le seguenti capacità professionali:
▪ Un elettricista qualificato è in grado di riconoscere da solo eventuali peri-

coli e di evitarli.
▪ Un elettricista qualificato è in grado di eseguire lavori su impianti elettrici.
▪ Un elettricista qualificato ha una formazione adeguata all'ambiente di la-

voro in cui opera.
▪ Un elettricista qualificato deve soddisfare le disposizioni di legge in mate-

ria di infortuni sul luogo di lavoro attualmente in vigore.
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Servizio di assistenza tecnica
Si consiglia vivamente di fare eseguire gli interventi di manutenzione, ripara-
zione e di retrofit esclusivamente dal nostro Servizio di assistenza tecnica.
Ciò assicura un'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori. Se la riparazione
non viene eseguita dal nostro Servizio di assistenza tecnica ci si deve assi-
curare che il personale sia istruito e autorizzato da Maschinenfabrik Rein-
hausen GmbH.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Servizio di assistenza tecnica
Casella postale 12 03 60
93025 Ratisbona
Germany

Tel.: +49 941 4090-0

E-mail: service@reinhausen.com 
Internet: www.reinhausen.com

2.4 Dispositivi di protezione individuale
Durante il lavoro è necessario usare dispositivi di protezione individuale per
ridurre al minimo i pericoli per la salute.
▪ Usare sempre i dispositivi di protezione adeguati per l'attività svolta.
▪ Non indossare mai dispositivi di protezione individuale danneggiati.
▪ Osservare le avvertenze nell'area di lavoro circa i dispositivi di protezione

individuale.

Abiti da lavoro protettivi Sono abiti da lavoro con limitata resistenza allo strappo,
maniche aderenti e senza parti svolazzanti. Servono so-
prattutto come protezione dall'intrappolamento in parti
mobili della macchina.

Calzature da lavoro Come protezione dalla caduta di parti pesanti e per evi-
tare di scivolare su un pavimento scivoloso.

Occhiali protettivi Per proteggere gli occhi da pezzi scagliati dalle macchi-
ne e da spruzzi di liquidi.

Calotta con visiera pro-
tettiva

Per proteggere il viso da pezzi scagliati dalle macchine
e da spruzzi di liquidi o altre sostanze pericolose.

Casco protettivo Come protezione da pezzi e materiali che cadono
dall'alto o che vengono scagliati dalle macchine.

mailto:service@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
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Cuffie protettive Come protezione da danni all'udito.

Guanti di sicurezza Come protezione da pericoli di natura meccanica, termi-
ca ed elettrica.

Tabella 4: Dispositivi di protezione individuale
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Questo capitolo contiene una panoramica della struttura e del modo di fun-
zionamento del prodotto.

3.1 Fornitura
Il prodotto è imballato con protezione dall'umidità e viene consegnato com-
prensivo dei seguenti elementi:
▪ Termometro a lancetta con termosonda
▪ Documentazione tecnica

In opzione:
▪ Pressacavo M25x1,5 STD (ottone) o WADI (ottone o acciaio inox) o off-

shore (acciaio inox)
▪ Pezzi intermedi 1/2"-14NPT
▪ Pezzi intermedi 3/4"-14NPT
▪ Piastra di ammortizzazione vibrazioni o piastra di fissaggio quadrata
▪ Protezione antischiacciamento (solo con pozzetto di montaggio)

Tenere presente quanto segue:
▪ Controllare la completezza della fornitura sulla base dei documenti di spe-

dizione
▪ Conservare le parti in luogo asciutto fino al momento del montaggio
▪ Il prodotto deve rimanere imballato nella confezione ed essere estratto so-

lo poco prima del montaggio

3.2 Descrizione del funzionamento
A seconda della versione, il termometro a lancetta misura la temperatura
dell'olio o la temperatura dell'avvolgimento su trasformatori di potenza, tra-
sformatori di distribuzione, reattori o bobine d'induttanza. La sonda di misura
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del termometro a lancetta si trova in un pozzetto di montaggio, una sonda
combinata o un sensore di temperatura ZT-F2.1. Quest'ultimi sono montati a
loro volta in un pozzetto termometrico che è inserito nel trasformatore.

Figura 1: Esempio di misurazione e visualizzazione della temperatura

1 Trasformatore 2 Sensore di temperatura

3 Termometro a lancetta per tempe-
ratura avvolgimento

4 Ventilatore del trasformatore

5 SCADA 6 Convertitore di segnale digitale

7 Indicatore digitale/analogico 8 Convertitore di segnale analogico

9 Termometro a lancetta per tempe-
ratura olio

10 Sonda combinata
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3.3 Struttura

3.3.1 Struttura/Versioni

Figura 2: Varianti prodotto Trasy2

1 TRASY2 MT-STW160F2 – Tempe-
ratura avvolgimento

2 TRASY2 MT-ST160F – Tempera-
tura olio

3 Sensore temperatura trasformato-
re MESSKO® ZT-F2.1 (con Pt100
e/o 4…20 mA)

4 Sonda combinata (con Pt100 e/o
4…20 mA)
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3.3.2 Panoramica TRASY2
In base all'ordine il termometro a lancetta è dotato di pressacavi o di pezzi
intermedi NPT.

Figura 3: termometro a lancetta

1 Termosonda 2 Tubo capillare

3 Pressacavi/pezzi intermedi 4 Piastra di ammortizzazione vibra-
zioni

5 Anello di chiusura a baionetta, ve-
tro protettivo e guarnizione

6 Coperchio

7 Vite di calibrazione 8 Pulsante di ritorno lancetta indica-
trice a trascinamento

9 Lancetta 10 Lancetta indicatrice a trascinamen-
to

11 Microinterruttore regolabile 12 Etichetta con numero di serie

Il termometro a lancetta è calibrato di fabbrica. Non spostare
la vite di calibrazione : in caso contrario decade la garanzia
dell'apparecchio.
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3.3.3 Pressacavi/pezzi intermedi

Figura 4: Pressacavi

1 Pressacavo standard 2 Pressacavo WADI

3 Pezzo intermedio 1/2"-14 NPT 4 Pezzo intermedio 3/4"-14 NPT
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3.3.4 Aerazione
Il termometro a lancetta è dotato di un sistema di aerazione per evitare la
formazione di condensa.

Figura 5: aerazione
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3.3.5 Termosonda Panoramica Trasy

Figura 6: Termosonda in pozzetto di montaggio G1"

1 Protezione antischiacciamento
(opzionale)

2 Collegamento a vite pozzetto di
montaggio G1"

3 Pozzetto di montaggio G1" 4 Termosonda

5 Tubo capillare

3.4 Versioni
Das Zeigerthermometer gibt es in folgenden Ausführungen:

MT-ST160F
▪ Anzeige der Öltemperatur.
▪ Zeigerthermometer mit verstellbaren Mikroschaltern.
▪ Die angezeigte Temperatur entspricht der Öltemperatur am Temperaturfü-

hler des Zeigerthermometers.
▪ Das mechanische Messsystem funktioniert selbstständig und energieuna-

bhängig.
▪ Abhängig von Ihrer Bestellung kann der Temperaturfühler in den Zusatz-

geräten Einbauhülse und Kombihülse montiert werden. Weitere Informa-
tionen für das Zusatzgerät Kombihülse finden sie in der Betriebsanleitung
der Kombihülse.
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MT-STW160F2
▪ Anzeige der Wicklungstemperatur.
▪ Zeigerthermometer mit verstellbaren Mikroschaltern.
▪ Der Temperatursprung zwischen Isolierflüssigkeit und Wicklung hängt un-

ter anderem vom Strom in der Wicklung ab.
▪ Der Wandlersekundärstrom ist dem Strom in der Wicklung des Transfor-

mators verhältnisgleich.
▪ Der Wandlersekundärstrom speist einen Heizwiderstand im Zusatzgerät

ZT-F2.1, der dadurch eine der Transformatorbelastung entsprechende
Anzeigeerhöhung der tatsächlich gemessenen Öltemperatur (Sprungtem-
peratur) bewirkt. Weitere Informationen für das Zusatzgerät finden Sie in
der Betriebsanleitung des Temperaturgebers ZT-F2.1.

3.5 Segnaletica di sicurezza

Figura 7: segnaletica di sicurezza

1 Osservare la documentazione 2 Collegamento cavo di terra
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3.6 Targhetta

Figura 8: targhetta
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4.1 Uso
Il materiale d'imballaggio ha la funzione di proteggere il prodotto imballato
sia durante il trasporto, il carico e lo scarico che durante il periodo di imma-
gazzinamento, al fine di impedire che venga in qualche modo alterato (dan-
neggiato). Il materiale d'imballaggio deve proteggere il prodotto da carichi
ammessi dovuti al trasporto quali scuotimenti, urti, umidità (pioggia, neve,
condensa).

Il materiale d'imballaggio impedisce anche un cambiamento di posizione non
consentito del prodotto imballato all'interno dell'imballo stesso.

4.2 Idoneità, struttura e produzione
Per l'imballaggio del prodotto viene utilizzato del cartone rinforzato o una ro-
busta cassa in legno. Esso garantisce che la fornitura rimanga nella posizio-
ne di trasporto prevista e che nessuna delle sue parti tocchi la superficie di
carico del mezzo di trasporto o, dopo lo scarico, il terreno.

L'oggetto imballato viene bloccato nel cartone o nella cassa in legno tramite
divisori per evitare sfavorevoli cambiamenti di posizione e proteggerlo da
scuotimenti.

4.3 Marcature
L'imballaggio è provvisto di una dicitura con le istruzioni per un trasporto si-
curo e un corretto stoccaggio. Per la spedizione di merci non pericolose val-
gono i seguenti simboli grafici. Questi simboli devono assolutamente essere
osservati.

Proteggere
dall'umidità

Alto Fragile Agganciare qui Baricentro

Tabella 5: simboli grafici validi per la spedizione

4.4 Trasporto, ricevimento e trattamento delle consegne
Durante il trasporto, oltre alle vibrazioni, si devono prevedere anche solleci-
tazioni dovute a urti. Al fine di escludere ogni possibile danneggiamento, è
necessario evitare cadute, rovesciamenti, ribaltamenti e urti.
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Se l'imballaggio dovesse ribaltarsi o cadere è da presumere un danneggia-
mento del contenuto a prescindere dal peso.

Ogni spedizione ricevuta deve essere controllata dal destinatario prima del
ritiro (conferma del ricevimento) in base a quanto segue:
▪ Completezza in base al documento di trasporto
▪ Danni esterni di ogni tipo.

I controlli devono essere eseguiti dopo che la merce è stata scaricata, se il
cartone o il contenitore per il trasporto può essere raggiunto da ogni lato.

Danni visibili
Se alla ricezione della fornitura si rilevano danni dovuti al trasporto e visibili
esternamente, procedere nel modo seguente:
▪ Registrare subito nei documenti di trasporto i danni dovuti al trasporto rile-

vati e farli controfirmare da colui che effettua la consegna.
▪ In caso di gravi danni, perdita totale e di costi elevati dovuti al danneggia-

mento informare immediatamente il distributore della Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH e l'assicurazione di competenza.

▪ Dopo aver accertato il danno non modificare lo stato del danno stesso e
conservare il materiale d'imballaggio fino a quando non è stata stabilita
una visita da parte di un incaricato dell'azienda di trasporto o dell'agenzia
di assicurazione del trasporto.

▪ Provvedere a redigere un verbale di constatazione del danno sul posto in-
sieme all'incaricato dell'azienda di trasporto. Tale verbale è assolutamen-
te necessario per la richiesta di risarcimento danni!

▪ Se possibile fotografare i danni all'imballaggio e al prodotto imballato. Ciò
vale anche per la presenza di corrosione sul prodotto imballato dovuta a
penetrazione d'umidità (pioggia, neve, condensa).

▪ Controllare assolutamente anche l'involucro a tenuta ermetica.

Danni nascosti
Nel caso di danni che vengono rilevati dopo il ricevimento della fornitura al
momento del disimballaggio (danni nascosti), procedere nel modo seguente:
▪ Rendere responsabile quanto prima telefonicamente e per iscritto il pre-

sunto autore dei danni e redigere un verbale dei danni.
▪ Osservare i termini di scadenza in vigore, applicabili nel proprio Paese. In-

formarsi per tempo sui termini da rispettare.
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Nel caso di danni nascosti, è difficile ottenere una rivalsa nei confronti
dell'azienda di trasporto (o altri autori dei danni). Dal punto di vista assicura-
tivo, un danno di questo tipo può essere liquidato a favore del danneggiato,
solo se ciò è stato stabilito specificatamente nelle condizioni del contratto
assicurativo.

4.5 Immagazzinaggio delle forniture
Per la scelta e la preparazione del luogo di stoccaggio verificare quanto se-
gue:
▪ Conservare in magazzino il prodotto e gli accessori nell'imballaggio origi-

nale.
▪ Il prodotto da conservare deve essere protetto da umidità (pioggia, allaga-

menti, acqua di disgelo di neve e ghiaccio), sporco, animali infestanti co-
me ratti, topi, termiti ecc. e da un accesso non autorizzato.

▪ Posizionare i cartoni e le casse su pallet, tavole o travi di legno per pro-
teggerli dall'umidità del suolo e garantire una migliore aerazione.

▪ Verificare che il basamento abbia una portata sufficiente.
▪ Mantenere sgombre le vie d'accesso.
▪ Gli oggetti immagazzinati vanno controllati ad intervalli regolari ed inoltre

vanno prese misure adeguate dopo una tempesta, forti piogge, abbon-
danti nevicate e così via.

4.6 Trasporto successivo al primo
In caso di trasporto successivo al primo, utilizzare l'imballaggio originale del
prodotto.

Se si trasporta il prodotto già montato fino al luogo di destinazione, osserva-
re le seguenti avvertenze per proteggerlo da danni meccanici causati da
agenti esterni.

Requisiti per l'imballaggio per il trasporto
▪ Selezionare l'imballaggio sulla base della durata del trasporto o della du-

rata dello stoccaggio, tenendo in considerazione le condizioni climatiche.
▪ Accertarsi che l'imballaggio protegga il prodotto da carichi di trasporto

quali scosse e urti.
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▪ Accertarsi che l'imballaggio protegga il prodotto dall'umidità, come piog-
gia, neve o condensa.

▪ Accertarsi che l'imballaggio garantisca un sufficiente ricircolo dell'aria per
evitare la formazione di condensa.
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In questo capitolo è descritto come montare e collegare correttamente l'ap-
parecchio. Prima di aprire l'apparecchio osservare le seguenti indicazioni di
pericolo:

 PERICOLO
Shock elettrico!
Pericolo mortale causato dalla presenza di tensione elettrica.
Osservare sempre le seguenti regole di sicurezza durante
l'esecuzione di lavori in e su impianti elettrici.

► Scollegare l'impianto.
► Provvedere affinché l'impianto non possa essere riattivato.
► Verificare l'assenza di tensione onnipolare.
► Collegare a terra e cortocircuitare l'impianto.
► Coprire o rendere inaccessibili le parti vicine sotto tensione.

 ATTENZIONE
Pericolo di lesioni e danni all'apparecchio
Il sistema di misurazione è a tenuta ermetica. Se si accorcia il
tubo capillare può fuoriuscire del liquido nocivo per la salute e
il sistema di misurazione è danneggiato in modo irrimediabile.

► Non accorciare mai il tubo capillare.
► Non danneggiare il tubo capillare e la sonda.

AVVISO
Danni all'apparecchio!
Scariche elettrostatiche possono causare danni all'apparecchio.
► Prendere misure cautelative per evitare di caricare di energia elettrosta-

tica le superfici di lavoro e il personale.
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AVVISO
Danni all'apparecchio!
Se si piega il tubo capillare o si trasporta l'apparecchio prendendolo per il
tubo capillare, si può danneggiare l'apparecchio che, di conseguenza, può
indicare valori di misura errati.
► Estrarre con cautela l'apparecchio dall'imballaggio.
► Non trasportare mai l'apparecchio prendendolo per il tubo capillare.
► Non danneggiare il tubo capillare e la sonda.
► Srotolare il tubo capillare senza piegature e distorsioni.
► Osservare un raggio minimo di curvatura di 50 mm.

5.1 Trasporto dell'apparecchio da montato
Se tra il montaggio dell'apparecchio sul trasformatore/conservatore dell'olio
e la sua messa in funzione sul luogo di installazione è necessario trasporta-
re l'intera unità di montaggio, osservare anche le indicazioni relative a Ulte-
riore trasporto [►Sezione 4.6, Pagina 28].

AVVISO
Danni all'apparecchio!
L'apparecchio potrebbe danneggiarsi durante il trasporto se l'imballaggio
non è appropriato.
► Scegliere un imballo appropriato per il trasporto dell'apparecchio da

montato.
► Proteggere l'apparecchio da danni di origine meccanica.
► Evitare la penetrazione di pioggia.
► Assicurare una circolazione dell'aria adeguata senza la formazione di

condensa.
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5.2 Controllo dei valori di misura della temperatura
Prima di montare il termometro a lancetta, si può controllare la precisione
dell'indicatore con una misurazione comparativa. Il termometro a lancetta è
calibrato di fabbrica.
ü Eseguire la misurazione comparativa solo in bagni termostatici con agita-

tore. Si consiglia di utilizzare il bagno di calibrazione MESSKO®
MZT1650S proposto dalla Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

ü La temperatura del bagno di taratura a olio deve restare costante per oltre
15 minuti.

ü Utilizzare anche un termometro di vetro tarato per poter eseguire la misu-
razione comparativa.

1. Collocare per 15 minuti la termosonda del termometro a lancetta e il ter-
mometro di vetro tarato nel bagno di taratura a olio.

2. Confrontare i valori di temperatura del termometro a lancetta e del termo-
metro di vetro.

ð Se i valori della temperatura fossero molto discordanti tra loro (scarto
massimo consentito ±3 °C), rivolgersi al Servizio assistenza di Maschi-
nenfabrik Reinhausen GmbH [►Sezione 2.3, Pagina 14].

5.3 Montaggio del termometro a lancetta
Le seguenti sezioni contengono una descrizione del montaggio del termo-
metro a lancetta per la misurazione della temperatura dell'olio con pozzetto
di montaggio. Leggere le relative istruzioni di servizio, se si è ordinato un ter-
mometro a lancetta con un dispositivo supplementare:

Dispositivo supplemen-
tare

Identificazione appa-
recchio

Caratteristica

Sensore di temperatura MESSKO® ZT-F2.1 Termometro a lancetta per la
misurazione della tempera-
tura dell'avvolgimento.

Pozzetto combinato
(PT100 o 4…20 mA)

Pozzetto combinato
MESSKO®

Termometro a lancetta per la
misurazione della tempera-
tura dell'olio.

Tabella 6: dispositivi supplementari
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5.3.1 Fissaggio del termometro a lancetta sul trasformatore
Durante il fissaggio del termometro sul trasformatore tenere conto delle se-
guenti indicazioni:
▪ Controllare la posizione di montaggio verticale del termometro a lancetta.

Figura 9: posizione di montaggio

▪ Assicurarsi che il termometro a lancetta non sia sottoposto a vibrazioni sul
luogo di montaggio.

▪ Rispettare gli standard CEM [►Sezione 5.4.1.1, Pagina 42].
▪ Osservare le dimensioni riportate nel capitolo Dati tecnici.

5.3.1.1 Fissaggio del termometro a lancetta sulla piastra di
ammortizzazione vibrazioni
Per il fissaggio del termometro a lancetta si possono utilizzare le seguenti vi-
ti:
▪ Viti a testa esagonale o cilindrica M8.
▪ Utilizzare la lunghezza della vite in funzione della situazione di montaggio.
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Per fissare il termometro a lancetta sul trasformatore, procedere come se-
gue:
1. Eseguire due fori su un supporto adeguato sul lato esterno del trasforma-

tore, sulla piastra di montaggio di un armadio di comando o su un'altra co-
struzione idonea con una distanza di 140 mm (5.51") e un diametro di 9
mm (0.35").

Figura 10: fori
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2. Fissare il termometro a lancetta con la piastra di ammortizzazione vibra-
zioni sul trasformatore.

Figura 11: fissaggio del termometro a lancetta con la piastra di ammortizzazione vibrazioni

5.3.1.2 Montaggio del termometro a lancetta su piastra di fissaggio
rettangolare
Per il fissaggio del termometro a lancetta si possono utilizzare le seguenti vi-
ti:
▪ Viti a testa esagonale o cilindrica M12 (in alternativa anche 7/16-14 UNC).
▪ Utilizzare la lunghezza della vite in funzione della situazione di montaggio.



5 Montaggio e messa in funzione

36 5835912/01 IT

Per fissare il termometro a lancetta sul trasformatore, procedere come se-
gue:
1. Eseguire 2 fori su un supporto adeguato sul lato esterno del trasformato-

re, sulla piastra di montaggio di un armadio di comando o su un'altra co-
struzione idonea con una distanza di 184 mm (7.24") e un diametro di
12,5 mm (0.49").

Figura 12: fori

2. Fissare il termometro a lancetta con la piastra di fissaggio sul trasformato-
re.
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Figura 13: fissaggio del termometro a lancetta con la piastra di fissaggio

5.3.2 Fissaggio del tubo capillare
Quando si fissa il tubo capillare , osservare le seguenti indicazioni:

AVVISO
Danni all'apparecchio!
Un raggio di curvatura del tubo capillare troppo stretto può causare la per-
dita di funzioni dell'apparecchio!
► Assicurarsi che sia rispettato un raggio minimo di curvatura di 50 mm

(1.97“).

▪ Fissare il tubo capillare sul trasformatore in modo tale che non possa es-
sere danneggiato durante il trasporto o durante il funzionamento a segui-
to, ad esempio, di urto, sfregamento, pressione, vibrazioni o schiaccia-
mento.

Procedere nel seguente modo:
1. Stendere il tubo capillare sul trasformatore e fissarlo con fascette serraca-

vo.
2. Avvolgere il tubo capillare in eccesso con un diametro di avvolgimento mi-

nimo di 80 mm (3.15“).
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5.3.3 Inserimento del pozzetto di montaggio e della termosonda nel
pozzetto termometrico
1. Riempire fino a 2/3 con olio o pasta a conduzione termica il pozzetto ter-

mometrico del trasformatore.

Figura 14: riempimento del pozzetto termometrico
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2. Aprire svitandolo il pozzetto di montaggio in dotazione (in opzione) e ri-
muovere il disco di protezione dalla polvere.

Figura 15: rimozione del disco di protezione dalla polvere

3. Inserire il pozzetto di montaggio nel pozzetto termometrico e avvitarlo.

Figura 16: inserimento e avvitamento del pozzetto di montaggio
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4. Riempire fino a 2/3 il pozzetto di montaggio con olio o pasta a conduzione
termica.

5. Inserire la termosonda attraverso la vite di pressione, l'anello di tenuta e
l'anello di pressione. Spingere di 180 mm la termosonda nel pozzetto di
montaggio e serrare la vite di pressione del pozzetto.

Figura 17: inserimento e avvitamento della termosonda
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5.3.4 Fissaggio della protezione antischiacciamento (opzionale)
Se si utilizza il pozzetto di montaggio G1" si può dotare il tubo capillare di
una protezione antischiacciamento.

Figura 18: protezione antischiacciamento

1 Protezione antischiacciamento 2 Vite di fissaggio

3 Collegamento a vite grande poz-
zetto di montaggio G1"

4 Pozzetto di montaggio G1"

5 Tubo capillare

1. Collocare la protezione antischiacciamento  sul collegamento a vite
grande  del pozzetto di montaggio.

2. Stendere il tubo capillare  all'interno della protezione antischiacciamen-
to .

3. Serrare la vite di fissaggio  della protezione antischiacciamento sulla
superficie per la chiave del collegamento a vite grande .
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5.4 Collegamento elettrico
Questo capitolo descrive il corretto collegamento elettrico dell'apparecchio.
Prima di aprire l'apparecchio osservare le seguenti indicazioni di pericolo:

 PERICOLO
Shock elettrico!
Pericolo mortale causato dalla presenza di tensione elettrica.
Osservare sempre le seguenti regole di sicurezza durante
l'esecuzione di lavori in e su impianti elettrici.

► Scollegare l'impianto.
► Provvedere affinché l'impianto non possa essere riattivato.
► Verificare l'assenza di tensione onnipolare.
► Collegare a terra e cortocircuitare l'impianto.
► Coprire o rendere inaccessibili le parti vicine sotto tensione.

AVVISO
Danni all'apparecchio!
Scariche elettrostatiche possono causare danni all'apparecchio.
► Prendere misure cautelative per evitare di caricare di energia elettrosta-

tica le superfici di lavoro e il personale.

5.4.1 Preparazione
Osservare le seguenti indicazioni per il collegamento elettrico.

5.4.1.1 Compatibilità elettromagnetica
L'apparecchio è stato progettato in conformità alle relative norme CEM . Per
il rispetto delle norme CEM devono essere osservati i seguenti punti.

5.4.1.2 Protezione dei circuiti elettrici di rete
Collegare l'apparecchio solo a circuiti elettrici dotati di un dispositivo esterno
di protezione contro le sovracorrenti e di sezionamento onnipolare, al fine di
poter togliere completamente la tensione in caso di necessità.
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Dispositivi adeguati possono essere dispositivi di sezionamento conformi al-
le norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3 (ad es. interruttore di potenza). Per la
scelta del tipo di sezionatore tenere conto delle caratteristiche dei relativi cir-
cuiti elettrici (tensione, correnti massime). Tenere presente anche quanto
segue:
▪ Il dispositivo di sezionamento deve essere facilmente raggiungibile per

l'utente.
▪ Il dispositivo di sezionamento deve avere una marcatura per l'apparecchio

da separare e una per i circuiti di corrente da separare.
▪ Il dispositivo di sezionamento non deve far parte della linea di rete.
▪ Il dispositivo di sezionamento non deve interrompere il conduttore di terra

principale.

Interruttore automatico
È necessario proteggere i circuiti elettrici di rete (tensione d'alimentazione,
contatti di commutazione) con un interruttore. L'interruttore automatico deve
avere le seguenti caratteristiche:
▪ Corrente nominale: 6 A
▪ Caratteristiche di sgancio: C

Sezione conduttore
Per tutti i circuiti elettrici di rete utilizzare una sezione del conduttore ade-
guata all'interruttore scelto.

5.4.1.3 Cavi raccomandati
Per il cablaggio dell'apparecchio osservare le seguenti raccomandazioni del-
la Maschinenfabrik Reinhausen:
▪ Per le versioni dell'apparecchio MT-ST160F e MT-ST160F2 si devono uti-

lizzare cavi con una resistenza alla temperatura di minimo +105 °C (tem-
peratura ambiente max. +80 °C più autoriscaldamento dell'apparecchio
+25 K).

▪ I cavi utilizzati devono essere difficilmente infiammabili in conformità alle
norme IEC 60332-1-2 o UL 2556 VW-1.

▪ Se il dispositivo deve essere collegato sia alla bassa tensione che alla
bassissima tensione, verificare che nel campo di collegamento e nel cavo
i circuiti elettrici per la bassissima tensione e per la bassa tensione siano
separati con un doppio isolamento.
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Cavo 1) Morsetti Sezione

Microinterruttori 12, 11, 14;
22, 21, 24;
32, 31, 34;
42, 41, 44

1,5...2,5 mm2 / 16...12 AWG

Collegamento cavo di ter-
ra PE

>= tutti gli altri cavi

Tabella 7: Cavi raccomandati (collegamenti standard)

Tutti i cavi di collegamento devono essere in grado di sostenere un carico
minimo di 300 V;
tipo di cavo rigido o flessibile non schermato.

5.4.2 Rimozione dell'anello di chiusura a baionetta
Prima di collegare, regolare o controllare il termometro a lancetta, bisogna ri-
muovere l'anello di chiusura a baionetta.
► Ruotare in senso antiorario l'anello di chiusura a baionetta fino alla bat-

tuta.

Figura 19: rimozione dell'anello di chiusura a baionetta

► Rimuovere l'anello di chiusura a baionetta incl. il vetro protettivo e la guar-
nizione in gomma e collocarlo su una superficie piana e pulita in modo si-
curo.
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5.4.3 Apertura del coperchio
Le singole linee di collegamento nell'apparecchio sono collegate secondo lo
schema impresso sul lato interno del coperchio.
► Aprire il coperchio.

Figura 20: apertura del coperchio

5.4.4 Preparazione dei cavi
Per preparare i cavi correttamente procedere come segue:
1. Osservare le indicazioni per i cavi.
2. Stendere senza tensione e fissare i cavi di collegamento in modo tale che

l'apparecchio e il pressacavo non siano sottoposti a carico meccanico.
3. Tagliare le guaine dei cavi dei relativi collegamenti per una lunghezza di

circa 160 mm (6,3"), isolare le trecciole per una lunghezza di circa 6 mm
(0,24") e chiuderle con boccole terminali.
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4. Prevedere un cavo di terra più lungo di 50 mm e munire un conduttore di
una boccola terminale.

Figura 21: togliere la guaina e spellare i cavi (esempio)

5.4.4.1 Pressacavo standard
1. AVVISO!  Se non si utilizza il pressacavo chiuderlo con un tappo oppure

sostituire l'intero pressacavo con una chiusura cieca, per garantire il grado
di protezione IP.

2. Rimuovere il tappo filettato dal pezzo intermedio.

Figura 22: rimozione del tappo filettato
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3. Aprire il pressacavo in dotazione svitandolo e rimuovere il disco di prote-
zione dalla polvere.

Figura 23: rimozione del disco di protezione dalla polvere

4. Inserire il cavo di collegamento attraverso il pressacavo ed il pezzo inter-
medio per la lunghezza necessaria quindi serrare il pressacavo (vedere
Dimensioni pressacavi [►Sezione 10.4, Pagina 72])

Figura 24: pressacavo

Consultare anche
2 Dimensioni pressacavi [► 72]
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5.4.4.2 Pressacavo WADI (acciaio inox o ottone)
1. AVVISO!  Se non si utilizza il pressacavo chiuderlo con un tappo oppure

sostituire l'intero pressacavo con una chiusura cieca, per garantire il grado
di protezione IP.

2. Rimuovere il tappo filettato dal pezzo intermedio.

Figura 25: rimozione del tappo filettato

3. Aprire il pressacavo in dotazione svitandolo e rimuovere il disco di prote-
zione dalla polvere.

Figura 26: rimozione del disco di protezione dalla polvere
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4. Inserire il cavo di collegamento attraverso il pressacavo ed il pezzo inter-
medio per la lunghezza necessaria quindi serrare il pressacavo.

Figura 27: pressacavo

5.4.4.3 Pressacavo offshore (acciaio inox)
1. AVVISO!  Se non si utilizza il pressacavo chiuderlo con un tappo oppure

sostituire l'intero pressacavo con una chiusura cieca, per garantire il grado
di protezione IP.

2. Rimuovere il tappo filettato dal pezzo intermedio.

Figura 28: rimozione del tappo filettato
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3. Aprire il pressacavo in dotazione svitandolo e rimuovere il disco di prote-
zione dalla polvere.

Figura 29: rimozione del disco di protezione dalla polvere

4. Inserire il cavo di collegamento attraverso il pressacavo ed il pezzo inter-
medio per la lunghezza necessaria quindi serrare il pressacavo.

Figura 30: pressacavo

5.4.4.4 Pezzo intermedio 1/2"-14NPT
1. AVVISO!  Se non si utilizza il pezzo intermedio, chiuderlo con un tappo a

tenuta al fine di garantire il grado di protezione.
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2. Rimuovere il tappo di chiusura.

Figura 31: rimozione del tappo di chiusura

3. Avvitare a regola d'arte e a tenuta la guaina o il tubo di protezione del ca-
vo con una filettatura esterna di 1/2“-14NPT nel pezzo intermedio. Inserire
il cavo per la lunghezza necessaria.

5.4.4.5 Pezzo intermedio 3/4"-14NPT
1. AVVISO!  Se non si utilizza il pezzo intermedio, chiuderlo con un tappo a

tenuta al fine di garantire il grado di protezione.
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2. Rimuovere il tappo di chiusura.

Figura 32: rimozione del tappo di chiusura

3. Tenere fermo il pezzo intermedio con una chiave fissa.

Figura 33: tenere fermo il pezzo intermedio

4. Avvitare a regola d'arte e a tenuta la guaina o il tubo di protezione del ca-
vo con una filettatura esterna di 3/4“-14NPT nel pezzo intermedio. Inserire
il cavo per la lunghezza necessaria.
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5.4.5 Collegamento del cavo di terra

 PERICOLO
Shock elettrico
Pericolo mortale dovuto all'assenza di collegamento del cavo
di terra.

► Eseguire il collegamento del cavo di terra sempre prima dei circuiti elet-
trici potenzialmente pericolosi.

Per collegare il termometro a lancetta con il cavo di terra, procedere come
segue:
► Dotare il cavo di terra (PE) di capocorda a forcella o boccola terminale e

fissarlo alla vite di messa a terra del termometro a lancetta.

Figura 34: collegamento cavo di terra a termometro a lancetta

5.4.6 Collegamento dei microinterruttori

 AVVERTENZA
Shock elettrico!
In caso di alimentazione di uno di questi contatti di commuta-
zione con tensione elettrica pericolosa i contatti del relè limi-
trofi non devono essere utilizzati con bassa tensione di sicu-
rezza.
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Per collegare i microinterruttori procedere come segue:
► Collegare i trefoli alla morsettiera a listello in base allo schema delle

connessioni.

Figura 35: Collegamento dei microinterruttori

1 Schema delle connessioni 2 Morsettiera a listello

5.4.7 Chiusura dei pressacavi/pezzi intermedi NPT

AVVISO
Danni all'apparecchio!
Se non si applicano dei tappi filettati o si applicano dei tappi filettati errati si
può compromettere il grado di protezione IP55. Sporcizia o umidità posso-
no penetrare nell'apparecchio danneggiandolo.
► Chiudere i pressacavi/pezzi intermedi NPT non necessari con tappi filet-

tati adeguati e guarnizioni al fine di assicurare il grado di protezione
IP55.
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5.5 Controllo dei microinterruttori
AVVISO
Danni all'apparecchio!
I microinterruttori non possono essere spinti prendendoli per le punte di in-
dicazione colorate, perché le punte si possono spezzare o rompersi.
► Spingere i microinterruttori solo sui ponti di arresto delle punte di indica-

zione.

AVVISO
Danni all'apparecchio!
Se si gira la lancetta in senso antiorario si può danneggiare l'apparecchio.
► Girare la lancetta solo in senso orario.

5.5.1 Microinterruttore a destra della lancetta
Se il microinterruttore si trova a destra della lancetta, procedere come se-
gue:
1. AVVISO!  Danni all'apparecchio! Se la lancetta ritorna nella posizione ini-

ziale, i microinterrutori potrebbero essere danneggiati. Spostare la lancet-
ta manualmente in senso orario facendola passare sui microinterruttori
senza rilasciarla. Controllare il funzionamento ed eventualmente collegare
un apparecchio per la prova della continuità sulla morsettiera a listello.

Figura 36: spostamento della lancetta sul microinterruttore
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2. Riportare lentamente la lancetta nella posizione iniziale.

Figura 37: riportare indietro il microinterruttore

ð Una molla di ritorno riporta la lancetta esattamente alla sua posizione ini-
ziale.
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5.5.2 Microinterruttore a sinistra della lancetta
Se il microinterruttore si trova a sinistra della lancetta, procedere come se-
gue:
1. Far passare singolarmente sopra la lancetta i microinterruttori spostandoli

in senso orario e controllare il funzionamento. A tale scopo collegare un
apparecchio per la prova della continuità sulla morsettiera a listello.

Figura 38: spostamento del microinterruttore sulla lancetta

2. Regolare nuovamente i microinterruttori al valore iniziale.
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5.6 Chiusura del coperchio
► Chiudere il coperchio.

Figura 39: chiusura del coperchio

5.7 Applicazione dell'anello di chiusura a baionetta
ü Controllare che la lancetta indicatrice a trascinamento sia posizionata a

destra della lancetta.

Figura 40: posizione della lancetta indicatrice a trascinamento
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► Posizionare di nuovo l'anello di chiusura a baionetta insieme al vetro pro-
tettivo sul termometro a lancetta, premere con forza e ruotarlo in senso
orario di 30...40° affinché il vetro protettivo aderisca saldamente alla guar-
nizione in gomma lungo tutta la circonferenza.

Figura 41: applicazione dell'anello di chiusura a baionetta

ð Il termometro a lancetta è pronto all'uso.
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6.1 Reset della lancetta indicatrice a trascinamento
La lancetta indicatrice a trascinamento viene trascinata dalla lancetta in caso
di aumento dei valori della temperatura e indica il valore massimo della tem-
peratura. La lancetta indicatrice a trascinamento può essere resettata come
segue:
► Ruotare all'indietro manualmente la lancetta indicatrice a trascinamento

con l'apposito pulsante di ritorno fino alla posizione della lancetta del ter-
mometro.

ð La lancetta indicatrice a trascinamento e la lancetta del termometro sono
sovrapposte.

Figura 42: reset della lancetta indicatrice a trascinamento
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Manutenzione
L'apparecchio non richiede manutenzione.

Ispezione
I produttori del trasformatore possono stabilire intervalli d'ispezione diversi a
seconda delle condizioni d'impiego dell'apparecchio e delle norme in vigore
nei relativi paesi.
► Osservare gli intervalli d'ispezione definiti nella pubblicazione CIGRE

n. 445 "Guide for Transformer Maintenance" o gli intervalli d'ispezione sta-
biliti dal produttore del trasformatore.

Durante controlli visivi occasionali del trasformatore si può controllare e puli-
re l'apparecchio come segue:
1. Pulire la custodia dell'apparecchio con un panno asciutto.
2. Assicurarsi che il sistema di aerazione sia privo di sporcizia e depositi.
3. Controllare che l'apparecchio non sia danneggiato esternamente.

In caso di domande o se si notano irregolarità contattare l'assistenza tecni-
ca:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Ratisbona, Germany
E-mail: service@reinhausen.com oppurecomplaint@reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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Osservare le disposizioni in materia di smaltimento in vigore nei relativi Pae-
si.

8.1 Informazione sulle sostanze estremamente preoccupanti
(SVHC) secondo il regolamento REACH
Questo prodotto risponde ai requisiti previsti dal regolamento europeo
1907/2006/CE del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valuta-
zione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

I seguenti componenti del prodotto contengono > 0,1 % [w/w] della sostanza
altamente preoccupante piombo (n. CAS 7439-92-1):
▪ Lega di ottone
▪ Componente standardizzato con bassa classe di resistenza
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9.1 Dati tecnici - Temperatura olio / temperatura avvolgimento
MESSKO® MT-STW160F / MESSKO® MT-
STW160F2 / serie TRASY2

Condizioni di esercizio / am-
bientali

Luogo d'impiego Ambienti interni ed esterni; tropicalizzati

Temperatura di esercizio –40...+80 °C

Temperatura di immagazzi-
naggio

–50...+80 °C

Temperatura ambiente –50...+80 °C

Temperatura liquido isolante Campo di misura +/- 20%

Altitudine di installazione 2.000 m s.l.m

Grado di protezione IP55 in conformità a DIN EN 60529 VDE 0470-1

Classe di protezione 1

Categoria di sovratensione III

Umidità relativa Finestra di controllo antiappannamento fino a
un'umidità relativa dell'80%

Grado di contaminazione 2

Informazioni generali

Custodia (standard) Lamiera di acciaio, zincata, verniciata RAL 7033 in
conformità a DIN EN ISO 12944-9 classe di prote-
zione dalla corrosione C4H

Offshore in opzione In conformità ai requisiti della norma DIN EN ISO
12944-9 con classe di protezione anticorrosione
CX

Colore custodia RAL 7033 grigio cemento; RAL 7038 grigio agata

Ghiera frontale e custodia Rivestimento a polvere, ghiera a baionetta con
guarnizione in silicone

Dimensioni custodia Ø 173 mm [Ø 6.81"];
Profondità 98 mm [3.86"]

Peso ca. 2,5 kg (6 m di tubo capillare)

Colore custodia RAL 7033 grigio cemento; RAL 7038 grigio agata

Finestra di controllo Vetro di sicurezza stratificato con filtro UV

Termosonda Ottone lucido
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Informazioni generali

Piastra di fissaggio Acciaio inox

Tubo capillare Capillari in rame con tubo di protezione in PVC e, in
opzione, anche con tubo di protezione in acciaio
inox

Lunghezza tubo capillare 2 m / 4 m / 6 m / … / 20 m possibile

Pressacavo 4 x M25x1,5 ottone, nichelato

Lancetta indicatrice a trascina-
mento

Lancette indicatrici a trascinamento riposizionabili a
mano, rosse

MESSKO® MT-STW160F / MESSKO® MT-
STW160F2 / serie TRASY2

Campi di misura

Campo di misura* Temperatu-
ra avvolgimento

0...+160 °C

Campo di misura* Temperatu-
ra olio

–20...+140 °C

Tolleranza ±3 °C in conformità alle norme DIN EN 13190 clas-
se 1 e DIN 16196

* Altri campi di misura a richiesta

Morsetti

Sezione 1,5...2,5 mm2, 16...12 AWG (fissi o flessibili)

Consultare anche
2 Dati tecnici – Accessori [► 67]

9.2 Microinterruttori
Numero 1…6 microinterruttori regolabili

Distanza minima di commuta-
zione

6 % del campo di misura con disposizione interrut-
tori standard; <1 K con posizione stretta

Isteresi di commutazione Ca. 5 K (con temperatura in diminuzione)

Tensione di isolamento nomi-
nale sec. IEC60076-22-1

2.500 V AC / 1 min; morsetti verso terra
1.000 V AC / 1 min; tra morsetti aperti
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Tensione di tenuta a scariche
atmosferiche sec.
IEC60076-22-1

4.000 V; morsetti verso terra
3.000 V; tra contatti aperti

Materiale contatti Standard: lega d'argento (AgNi10)
In opzione: contatti dorati

Tipo di contatto Contatti di commutazione, contatti N/C

Capacità di commutazione
Interruttore standard
sec. IEC 60076-22-1

230 V AC
Capacità d'inserzione:
250 VA, cos φ > 0,5
Capacità di disinserzione:
60 VA, cos φ > 0,5

24...220 V DC
Capacità d'inserzione:
130 W, L/R < 40 ms
Capacità di disinserzione:
25 W, L/R < 40 ms

Capacità di commutazione interrut-
tore con contatti dorati*
*) La commutazione di carichi
maggiori distrugge lo strato dorato

230 V AC
Capacità di commutazione:
max. 6,9 VA, cos φ = 0,9

24...220 V DC
Capacità di commutazione:
max. 6,6 W, L/R > 25 ms

Interruttore automatico

– Corrente nominale 6 A

– Caratteristiche di sgan-
cio: C

C

Disposizione microinterruttori

In base all'ordine la disposizione dei microinterruttori può diffe-
rire dalle seguenti varianti.
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<1K min. 6%* min. 6%*

rosso blu verde giallo

1 2 3 4

* del campo di misura

Figura 43: Disposizione interruttori 1+2

 + stretto <1 K nella versione standard

<1Kmin. 6%* min. 6%*

rosso

1
blu

2
verde

3
giallo

4

* del campo di
misura

Figura 44: Disposizione interruttori 3+4

 + stretto <1 K

<1Kmin. 12%*

rosso

1
blu

2
verde

3
giallo

4

<1K * del campo di
misura

Figura 45: Disposizione interruttori 1+2 e 3+4

 +  e  + stretto <1 K
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9.3 Dati tecnici – Accessori
Dati tecnici Modulo MESSKO® ZT-F2.1 sensore temperatura

Funzione Misurazione indiretta e simulazione della temperatura punto
caldo nel trasformatore mediante gradiente temperatura tra
punto caldo avvolgimento e liquido di raffreddamento

Vedere figura Moduli Trasy e istruzioni di servizio per il prodot-
to MESSKO® ZT-F2.1 sensore temperatura trasformatore

Condizioni di esercizio e condizioni ambientali

Temperatura am-
biente

–50...+80 °C

Grado di protezione IP56 in conformità alla norma EN 60529, con elemento di
compensazione pressione

Tensione di isola-
mento nominale

50 V DC; 300 V AC 1 min.; morsetti verso terra

Luogo d'impiego Ambienti interni ed esterni; tropicalizzati

Posizione di mon-
taggio

Qualsiasi

Informazioni ge-
nerali

Custodia Alluminio pressofuso, verniciatura RAL 7033

Pozzetto e pressa-
cavo

Ottone lucidato; pressacavo doppio G1"B ≙ BSP 1"; altro su ri-
chiesta

Pressacavo 2 M25x1,5; 1 M16x1,5; ottone, nichelato

Segnale d'uscita Resistenza di misura Pt100 in conformità alla norma 751 (100
Ω a 0 °C)

Campo di misura –50...+160 °C

Peso ca. 1,7 kg

Uscita analogica (opzione)

Segnale d'uscita 4...20 mA

Tensione d'alimen-
tazione

DC: 12…30 V non regolata, ondulazione residua max. del
10% , a prova d'inversione di polarità

Campo di misura 0...+160 °C standard

Carico max. 750 Ω a 24 V DC

Indicazione dei
valori termici
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Dati tecnici Modulo MESSKO® ZT-F2.1 sensore temperatura

Riscaldamento Integrato nel pozzetto

Impostazione gra-
dienti

Gradiente punto caldo tramite interruttore Dip nella custodia
Massimo: 50 K a corrente nominale CT di 2 A

Ingresso CT Corrente nominale 1,5...2,0 A da convertitore

Dati tecnici Modulo pozzetto di montaggio

Materiale Ottone lucido

Collegamento a vi-
te

Pressacavo a vite G1"B ≙ BSP1"

Misurazioni di mon-
taggio

vedere figura 2 e figura 5

Posizione di mon-
taggio

Verticale

Peso ca. 0,25 kg

Dati tecnici Modulo sonda combinata

Figura 5 e istruzioni di servizio per il prodotto MESSKO® son-
da combinata

Condizioni di esercizio e condizioni ambientali

Temperatura am-
biente

–50...+80 °C

Tensione di isola-
mento nominale

500 V AC 1 min; morsetti verso terra

Installazione Ambienti interni ed esterni; tropicalizzati

Posizione di mon-
taggio

Qualsiasi

Informazioni ge-
nerali

Custodia Alluminio pressofuso, verniciatura RAL 7033

Pozzetto e pressa-
cavo

Ottone lucidato; pressacavo doppio G1"B ≙ BSP 1"

Pressacavo 2 x M20x1,5 ottone, nichelato

Segnale d'uscita Resistenza di misura Pt100, classe B in conformità alla norma
751 (100 Ω a 0 °C)

Campo di misura –50...+160 °C
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Dati tecnici Modulo sonda combinata

Peso ca. 0,8 kg

Uscita analogica (opzione)

Segnale d'uscita 4...20 mA

Tensione d'alimen-
tazione

DC: 12…30 V non regolata, ondulazione residua max. del
10% , a prova d'inversione di polarità

Campo di misura –20...+140 °C standard

Carico max. 750 Ω a 24 V DC

Dati tecnici Modulo alimentazione corrente MESSKO® SNT36

vedere istruzioni di servizio per il prodotto MESSKO® SNT36,
alimentazione corrente continua

Dati tecnici Modulo MESSKO® alimentatore universale

vedere istruzioni di servizio per il prodotto MESSKO®, alimen-
tatore universale

Varianti di montag-
gio

Con piastra di supporto

Su rotaia

Con custodia (RAL 7033)

Dati tecnici Variante di montaggio MESSKO® TRASY2 / MESSKO®
COMPACT

Possibilità di collegamento, vedere figura 8
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10.1 Dimensioni termometro a lancetta MESSKO® TRASY2

Figura 46: MESSKO® TRASY2

10.2 Protezione antischiacciamento

Figura 47: Protezione antischiacciamento (solo in combinazione con pozzetto di montaggio)
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10.3 Piastra di ammortizzazione vibrazioni/piastra di fissaggio

Figura 48: Disegno quotato piastra di ammortizzazione vibrazioni e piastra di fissaggio

1 Piastra di ammortizzazione vibra-
zioni

2 Piastra di fissaggio
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10.4 Dimensioni pressacavi
Pressacavo standard

M25x1,5 ottone, nichelato

Campo di serraggio 9...20 mm

Figura 49: Pressacavo standard

1 Manicotto intermedio 2 Anello di pressione

3 Anello di tenuta universale, NBR 4 Anello di pressione

5 Disco di protezione dalla polvere 6 Vite di pressione
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Pressacavo WADI (a tenuta stagna; in opzione)

Figura 50: Pressacavo WADI; materiale: ottone nichelato, campo di serraggio 13...20 mm

Pressacavo offshore (in opzione)

Figura 51: Pressacavo offshore; materiale: acciaio inox (V4A), campo di serraggio 9...17 mm
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Pezzi intermedi NPT (opzionali)

Figura 52: Pezzi intermedi NPT

1/2"-NPT 3/4"-NPT
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10.5 Montaggio serie TRASY2

Figura 53: Moduli di montaggio TRASY2

1 Pozzetto combinato Pt100 (RTD) o 4...20 mA, –20...+140 °C

2 Pozzetto di montaggio
G1"
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3 MESSKO® ZT-F2.1 con 1 o 2 Pt100

1 o 2 da 4...20 mA, 0...+160 °C

1 Pt100, 1 da 4...20 mA, 0...+160 °C

1 Pt100, 1 da 4…20 mA, –20...+140 °C
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CEM
Compatibilità elettromagnetica

SCADA
Monitoraggio e comando di procedure
tecniche mediante sistema computeriz-
zato (Supervisory Controll and Data Ac-
quisition)

Temperatura dell'aria ambiente
Temperatura ammessa dell'aria nell'am-
biente in cui è in funzione il dispositivo
su cui è montato l'apparecchio.

Temperatura di esercizio
Temperatura ammessa nelle immediate
vicinanze dell'apparecchio durante il
funzionamento tenendo conto degli in-
flussi ambientali quali, ad esempio,
quelli dovuti al dispositivo e al luogo di
installazione.

Temperatura di stoccaggio
Temperatura ammessa per lo stoccag-
gio del dispositivo nello stato non mon-
tato fino a quando il dispositivo non è in
funzione.

Temperatura liquido isolante
Temperatura ammessa del liquido iso-
lante nel prodotto o direttamente sul
prodotto.
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