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Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correc-
ta.

Esta documentación técnica está exclusivamente dirigida a personal espe-
cializado con la autorización y formación necesarias.

1.1 Fabricante
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Alemania

Tel.: +49 941 4090-0
E-Mail: sales@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
Portal de clientes MR Reinhausen: https://portal.reinhausen.com

En caso necesario puede obtener más informaciones sobre el producto y
ediciones de esta documentación técnica en esta dirección.

1.2 Lugar de almacenamiento
Guarde esta documentación técnica así como todos los documentos aplica-
bles al alcance de la mano y accesibles en todo momento para su posterior
uso.

1.3 Convenciones de representación
Este apartado incluye un sinóptico de las abreviaturas, los símbolos y los re-
alces de texto utilizados.

1.3.1 Advertencias
Las señales de advertencia de la presente documentación técnica se repre-
sentan según sigue.

1.3.1.1 Señales de advertencia relativas a apartados
Las señales de advertencia relativas a apartados hacen referencia a todo un
capítulo o apartado, subapartados o varios párrafos dentro de esta docu-
mentación técnica. Las señales de advertencia relativas a apartados apare-
cen siguiendo el siguiente modelo:

mailto:sales@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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 ADVERTENCIA

¡Tipo de peligro!
Origen del peligro y consecuencias.

► Medida
► Medida

1.3.1.2 Mensaje de advertencia incorporado
Las señales de advertencia empotradas hacen referencia a una parte con-
creta dentro del apartado. Estas señales de advertencia se aplican para pe-
queñas unidades de información igual que las señales de advertencia relati-
vas a apartados. Las señales de advertencia empotradas aparecen siguien-
do el siguiente modelo:

 ¡PELIGRO!  Instrucción para el manejo para evitar una situación peligro-
sa.

1.3.1.3 Palabras indicativas
En función del producto pueden utilizarse las siguientes palabras indicati-
vas:

Palabra indi-
cativa

Significado

PELIGRO Indica una situación de peligro que en caso de no evitarse conlleva
la muerte o lesiones graves.

ADVERTEN-
CIA

Indica una situación de peligro que en caso de no evitarse puede
conllevar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN Indica una situación de peligro que puede provocar lesiones en ca-
so de no evitarse.

AVISO Se refiere a medidas para evitar daños materiales.

Tabla 1: Palabras indicativas en señales de advertencia

1.3.2 Informaciones
Las informaciones sirven para facilitar y comprender mejor procesos concre-
tos. En esta documentación técnica estas informaciones se estructuran se-
gún el siguiente modelo:
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Información importante.

1.3.3 Procedimiento
En esta documentación técnica encontrará instrucciones de procedimiento
de uno y varios pasos.

Instrucciones de procedimiento de un paso
Las instrucciones de procedimiento que comprenden un solo paso de traba-
jo aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:

Objetivo del procedimiento
ü Requisitos (opcional).
► Paso 1 de 1.

ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
ð Resultado del procedimiento (opcional).

Instrucciones de procedimiento de varios pasos
Las instrucciones de procedimiento que comprenden varios pasos de traba-
jo aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:

Objetivo del procedimiento
ü Requisitos (opcional).
1. Paso 1.

ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
2. Paso 2.

ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
ð Resultado del procedimiento (opcional).

1.3.4 Convención tipográfica

Convención tipográfica Utilización Ejemplo

MAYÚSCULAS Elementos de control, inte-
rruptores

ON/OFF

[paréntesis] Teclado del PC [Ctrl] + [Alt]
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Convención tipográfica Utilización Ejemplo

Negrita Software de elementos de
control

Pulsar el botón Siguiente

…>…>… Rutas de menú Parámetros > Parámetros
de regulación

Cursiva Mensajes de sistema, se-
ñalizaciones de fallo, se-
ñales

Alarma control de funcio-
namiento activada

[► número de página] Referencia cruzada [► Página 41].

Subrayado punteado............................................. Entrada del glosario, abre-
viaturas, definiciones, etc.

Entrada del
glosario
........................

Tabla 2: Tipo de escritura utilizada en esta documentación técnica
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▪ Lea la documentación técnica atentamente para familiarizarse con el pro-
ducto.

▪ Esta documentación técnica forma parte del producto.
▪ Lea y preste especial atención a las instrucciones de seguridad de este

capítulo.
▪ Observe las indicaciones de advertencia de esta documentación técnica

para evitar los peligros relacionados con el funcionamiento.
▪ El producto se ha fabricado según el estado actual de la técnica. Sin em-

bargo, en caso de un uso no adecuado pueden surgir peligros relaciona-
dos con el funcionamiento para la salud y la vida del usuario o producirse
daños en el producto y otros bienes materiales.

2.1 Uso adecuado
El balasto universal sirve para transformar la corriente de salida del transfor-
mador secundario en una relación de corriente nominal concreta (p. ej.
5 A/2 A).

El producto está previsto exclusivamente para el uso en instalaciones gran-
des fijas.

Siempre que se realice un uso adecuado y se cumplan los requisitos y las
condiciones citados en esta documentación técnica, así como las adverten-
cias de esta documentación técnica y las colocadas en el producto se evita-
rán peligros para las personas, los bienes materiales y el medio ambiente.
Esto rige para toda la vida útil, desde el suministro pasando por el montaje y
el servicio hasta el desmontaje y la eliminación.

Por uso adecuado se entiende lo siguiente:
▪ Utilice el producto únicamente con los productos recomendados de la do-

cumentación técnica.
▪ Accione el producto únicamente según esta documentación técnica, las

condiciones de suministro acordadas y los datos técnicos.
▪ Asegúrese de que todos los trabajos necesarios los realice únicamente

personal cualificado.
▪ Utilice los dispositivos y las herramientas especiales suministrados exclu-

sivamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las determinaciones
de esta documentación técnica.
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2.2 Instrucciones de seguridad básicas
Para evitar accidentes, fallos y averías, así como efectos inadmisibles sobre
el medio ambiente, la persona responsable del transporte, el montaje, el
servicio, el mantenimiento y la eliminación del producto o de sus componen-
tes deberá asegurarse de lo siguiente:

Equipo de protección personal
La ropa suelta o no adecuada aumenta el peligro de atrapamiento o enrolla-
miento en las piezas giratorias así como el peligro de aprisionamiento en
piezas que sobresalen. Por este motivo, existe peligro para la salud y la vi-
da.
▪ Ponga a disposición todos los aparatos necesarios y utilice los equipos de

protección personal necesarios para la actividad en cuestión, p. ej. un
casco, calzado de seguridad, etc. Lea el apartado "Equipo de protección
personal".

▪ Nunca utilice equipos de protección personal defectuosos.
▪ Nunca lleve anillos, cadenas ni otras joyas.
▪ En caso de llevar el pelo largo, utilice una redecilla para el pelo.

Zona de trabajo
El desorden y las zonas de trabajo mal iluminadas pueden provocar acci-
dentes.
▪ Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado.
▪ Asegúrese de que la zona de trabajo está bien iluminada.
▪ Cumpla la legislación vigente sobre la prevención de accidentes en el res-

pectivo país.

Protección contra explosión
Los gases, vapores y polvos fácilmente inflamables o explosivos pueden
provocar explosiones e incendios graves.
▪ No accione ni monte el producto en zonas con peligro de explosión.
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Identificaciones de seguridad
Los rótulos de advertencia y los rótulos de seguridad son identificaciones de
seguridad del producto. Estos rótulos son componentes importantes del
concepto de seguridad. Las identificaciones de seguridad se representan y
describen en el capítulo "Descripción del producto".
▪ Observe todas las identificaciones de seguridad del producto.
▪ Mantenga todas las identificaciones de seguridad del producto completas

y legibles.
▪ Cambie las identificaciones de seguridad dañadas o que ya no estén dis-

ponibles.

Condición medioambiental
Con el fin de garantizar un funcionamiento fiable y seguro, el producto úni-
camente debe accionarse bajo las condiciones ambientales indicadas en los
datos técnicos.
▪ Tenga en cuenta las condiciones de servicio indicadas y los requisitos del

lugar de instalación.

Modificaciones y transformaciones
Las modificaciones no permitidas o inadecuadas del producto pueden con-
llevar daños personales, daños materiales así como fallos de funcionamien-
to.
▪ Modifique el producto únicamente previa consulta con Maschinenfabrik

Reinhausen GmbH.

Piezas de repuesto
Las piezas de repuesto no autorizadas por Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH pueden conllevar daños personales, daños materiales y averías de
funcionamiento en el producto.
▪ Utilice únicamente las piezas de repuesto autorizadas por Maschinenfa-

brik Reinhausen GmbH.
▪ Póngase en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Trabajar durante el servicio
Únicamente debe poner en servicio el producto en estado correcto y apto
para funcionar. De lo contrario, existe peligro para la salud y la vida.
▪ Compruebe periódicamente los dispositivos de seguridad para asegurar-

se de que funcionan correctamente.
▪ Realice periódicamente los trabajos de inspección descritos en la docu-

mentación técnica.

2.3 Cualificación del personal
La persona responsable del montaje, la puesta en servicio, el manejo y la
inspección debe garantizar que el personal posea la cualificación suficiente.

Personal electricista
Debido a su formación técnica, el personal electricista posee los conoci-
mientos y la experiencia necesarios y conoce las normas y disposiciones
pertinentes. Además, el personal electricista dispone de las siguientes capa-
cidades:
▪ El personal electricista detecta por sí mismo posibles peligros y está ca-

pacitado para evitarlos.
▪ El personal electricista puede ejecutar trabajos en instalaciones eléctri-

cas.
▪ El personal electricista se ha formado especialmente para el entorno de

trabajo en el que trabaja.
▪ El personal electricista debe cumplir las disposiciones de las normas le-

gales vigentes sobre la prevención de accidentes.

Personas con formación en electrotecnia
Una persona con formación en electrotecnia recibe instrucciones y forma-
ción por parte de un técnico electricista sobre las tareas que se le han enco-
mendado y los posibles peligros en caso de comportamiento indebido así
como sobre los dispositivos de protección y las medidas de protección. La
persona con formación en electrotecnia trabaja exclusivamente bajo la di-
rección y supervisión de un técnico electricista.
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Operario
El operario utiliza y maneja el producto en el marco de esta documentación
técnica. El explotador se encarga de instruirle y formarle sobre las tareas
especiales y los posibles peligros derivados de las mismas en caso de com-
portamiento indebido.

Servicio de asistencia técnica
Se recomienda encarecidamente encargar las correspondientes reparacio-
nes y reequipamientos a nuestro servicio de asistencia técnica. De este mo-
do, se garantiza una ejecución técnicamente adecuada de todos los traba-
jos. Si una reparación no es realizada por nuestro servicio de asistencia téc-
nica se debe garantizar que el personal encargado de ello haya sido forma-
do y autorizado por Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Servicio de asistencia técnica
CP 12 03 60
93025 Regensburg
Alemania

Teléfono: +49 941 4090-0

e-mail: service@reinhausen.com 
Internet: www.reinhausen.com

2.4 Equipo de protección personal
Durante el trabajo es necesario utilizar un equipo de protección personal pa-
ra reducir los riesgos para la salud.
▪ Durante el trabajo es preciso utilizar siempre el equipo de protección ne-

cesario para el trabajo en cuestión.
▪ Nunca utilice equipos de protección defectuosos.
▪ Tenga en cuenta las indicaciones sobre el equipo de protección personal

colocadas en el área de trabajo.

mailto:service@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
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Equipo de protección que debe utilizarse principalmente

Ropa de protección de trabajo
Ropa de trabajo ajustada, con poca resistencia
a la rotura, con mangas ajustadas y sin partes
salientes. Sirve principalmente para evitar que-
darse enganchado en las piezas móviles de la
máquina.

Calzado de seguridad
Para proteger de la caída de piezas pesadas y
no resbalarse en superficies resbaladizas.

Equipo de protección especial en condiciones ambientales especiales

Guantes protectores
Para proteger de peligros mecánicos y térmicos.
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En este capítulo encontrará un sinóptico sobre el diseño y el modo de fun-
cionamiento del producto.

3.1 Volumen de entrega
Este producto incluye el siguiente volumen de entrega:
▪ balasto universal
▪ opcional para variante de caja:

material de fijación 2 prensacables Wadi de 25x1,5 mm

3.2 Descripción de la función
El balasto universal sirve para adaptar la salida del transformador de co-
rriente (TC) a las entradas del transmisor de temperatura ZT-F2.1 (TT), del
termómetro de aguja MT-ST160W(R)(TT) o del termómetro de aguja
MESSKO® BETECH (tipo WTI). Para ello, la corriente de salida del transfor-
mador secundario con carga nominal (1 A, 1,5 A, 3 A, 4 A o 5 A) se transfor-
ma a 2 A.

Debe tenerse en cuenta que el aparato transforma la corriente de entrada
en la respectiva proporción.

3.3 Diseño/versiones
El balasto universal está disponible en las siguientes variantes:
▪ Montaje en exteriores

– Aparato con caja IP55
▪ Montaje en el armario de conexiones

– Aparato sin caja con placa de montaje
– Aparato sin caja con placa de montaje y brida de fijación para montaje

sobre barra de sombrerete DIN TH35-7,5 o TH35-15
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Figura 1: Vista general del transformador universal MultiBallast-Tx

3.4 Relación entre la corriente de entrada y de salida

Al dimensionar el transformador de corriente debe tenerse en
cuenta el rendimiento del balasto universal y la potencia ab-
sorbida del indicador de temperatura.

Conexión Entrada [A] Salida [A] Relación del trans-
formador

V5a 5 2 1 : 0.4

V4a 4 2 1 : 0.5

V3a 3 2 1 : 0.67

V1.5a 1.5 2 1 : 1.33

V1a 1 2 1 : 2

Las corrientes de entrada y salida se refieren a la carga nominal del trans-
formador respectivamente. Si se modifica la corriente de entrada, la corrien-
te de salida se modifica proporcionalmente. (Véase Datos técnicos
[►Apartado 9, Página 34])
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Debe procurarse que los aparatos conectados (ZT-F2.1(TT), MT-
ST160W(R)(TT) o el MESSKO® BETECH (tipo WTI)) no se sobrecarguen y
se alcance el gradiente necesario.

La corriente de salida se calcula de forma similar al siguiente ejemplo:

Corriente de entrada: 4,6 A

Conexión: V5a

Relación del transformador: 1 : 0,4

Cálculo: corriente de salida = 4,6 A × 0,4 = 1,84 A

3.5 Placa de características
En el siguiente apartado se describen las posiciones de la placa de caracte-
rísticas en el producto.

Placa de características de la caja

Figura 2: Placa de características en la caja
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Placa de características de la placa de montaje

Figura 3: Placa de características en la placa de montaje
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4.1 Utilización
La finalidad del embalaje es la protección del producto embalado durante el
trayecto de transporte así como al cargarlo y descargarlo y durante los perí-
odos de almacenamiento para que no pueda modificarse de ningún modo
perjudicial. El embalaje debe proteger el bien empaquetado frente a cargas
de transporte admisibles como sacudidas, golpes, humedad (lluvia, nieve,
agua condensada).

El embalaje también impide que el producto se desplace de la posición ad-
mitida dentro del embalaje.

4.2 Adecuación, diseño y fabricación
Este producto está embalado en una caja de cartón resistente o en una caja
de madera resistente. Estas garantizan que el envío se realice en la posi-
ción de transporte prevista y que ninguno de sus componentes entre en
contacto con la superficie de carga del medio de transporte o con el suelo.

El material embalado dentro de la caja y/o la caja de madera está estabiliza-
do mediante insertos para evitar modificaciones de la carga inadmisibles y
protegerlo contra sacudidas.

4.3 Señalizaciones
El embalaje cuenta con una signatura con advertencias para el transporte
seguro y el almacenamiento adecuado. Para el envío de mercancías no pe-
ligrosas se aplican los siguientes símbolos gráficos. Estos símbolos deben
tenerse en cuenta de forma imprescindible.

Proteger de la
humedad

Arriba Frágil Levantar por
aquí

Centro de gra-
vedad

Tabla 3: Símbolos gráficos válidos para el envío

4.4 Transporte, recepción y tratamiento de los envíos
Además de las vibraciones, durante el transporte debe contarse también
con que pueden existir solicitaciones de choque. Con el fin de excluir posi-
bles daños, debe evitarse la caída, la inclinación, el vuelco y el rebote.
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En caso de que el embalaje vuelque o caiga, debe contarse con que se da-
ñará en cualquier caso independientemente del peso.

Antes de la aceptación (confirmación de recepción), el destinatario debe
controlar lo siguiente en cada envío suministrado:
▪ que esté completo conforme al albarán y
▪ que no presente daños externos de ningún tipo.

Los controles se deben realizar tras descargar las cajas, cuando se pueda
acceder a las mismas o al contenedor de transporte desde todos los lados.

Daños visibles
Si al recibir el envío usted detecta daños de transporte externos visibles,
proceda como se indica a continuación:
▪ Anote inmediatamente los daños de transporte detectados en los docu-

mentos de transporte y solicite al transportista que los firme.
▪ En caso de daños graves, pérdida total y costes por daños elevados infor-

me inmediatamente al distribuidor del fabricante y a la aseguradora res-
ponsable.

▪ Una vez detectado el daño, procure no modificar su estado y guarde el
material de embalaje hasta que se tome la decisión sobre una inspección
por parte del transportista o de la aseguradora de transporte.

▪ Anote los daños in situ junto con la empresa de transporte implicada en la
incidencia. Esto es indispensable para reclamar la indemnización por da-
ños y perjuicios.

▪ Si es posible, fotografíe los daños del embalaje y el producto embalado.
Asimismo, fotografíe los indicios de corrosión en el producto causados
por la penetración de humedad (lluvia, nieve, agua condensada).

▪ No debe olvidarse de controlar también la empaquetadura hermética.

Daños ocultos
En caso de daños no aparentes, es decir, daños que solo pueden apreciar-
se una vez recibida y desembalada la entrega (daños ocultos), proceda co-
mo se indica a continuación:
▪ Contacto con el posible causante del daño de inmediato telefónicamente

y por escrito haciendo hincapié en su responsabilidad y elabore un regis-
tro de los daños.

▪ Tenga en cuenta los plazos válidos para ello en el correspondiente país.
A continuación, informe de ello en el plazo estipulado.
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En el caso de daños no visibles, es difícil hacer responsable a la empresa
de transporte (u otros causantes de los daños). Por motivos técnicos del se-
guro, un caso de daños de este tipo con perspectivas de prosperar solo po-
drá resolverse si se ha detallado expresamente en las condiciones de segu-
ro.

4.5 Transporte posterior
En caso de transporte posterior utilice el embalaje original del producto.

Si transporta posteriormente el producto en estado montado hasta el lugar
de destino definitivo, tenga en cuenta las siguientes indicaciones para prote-
ger el producto contra daños mecánicos debidos a efectos exteriores.

Requisitos exigidos al embalaje de transporte
▪ Seleccione el embalaje según la duración del transporte o la duración de

almacenamiento teniendo en cuenta las condiciones climáticas.
▪ Asegúrese de que el embalaje protege el producto frente a cargas de

transporte como sacudidas o golpes.
▪ Asegúrese de que el embalaje protege el producto frente a humedad co-

mo lluvia, nieve o agua condensada.
▪ Asegúrese de que el embalaje garantiza una circulación de aire suficiente

para evitar la formación de agua condensada.

4.6 Almacenaje de envíos
Al seleccionar y preparar el lugar de almacenamiento asegúrese de lo si-
guiente:
▪ El producto y los accesorios se guardan en el embalaje original hasta el

montaje.
▪ El material almacenado debe estar protegido contra la humedad (lluvia,

inundación, nieve derretida y hielo), la suciedad, plagas como ratas, rato-
nes, termitas etc., así como contra un acceso no autorizado.

▪ Coloque las cajas de cartón y de madera para protegerlas frente a la hu-
medad del suelo y para una mejor ventilación sobre paletas, tablones o
maderas escuadradas.

▪ Asegúrese de que la superficie posea suficiente capacidad de carga.



4 Embalaje, transporte y almacenamiento

22 BA8098173/01 ES

▪ Procure que los caminos de acceso estén libres.
▪ Controle periódicamente el producto almacenado, y, adicionalmente, des-

pués de vendavales, fuertes lluvias, abundante nieve, etc., y tome las me-
didas adecuadas.



5 Montaje

23BA8098173/01 ES

Este capítulo describe el montaje del balasto universal.

 PELIGRO
¡Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica!
Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica durante el
montaje y la conexión del aparato.

► Conecte el aparato y la periferia de la instalación sin tensión y asegúre-
los contra reconexión.

5.1 Montaje de la variante de caja
Para el montaje del balasto, el lugar de montaje debe seleccionarse de mo-
do que no se produzcan vibraciones ni oscilaciones de red. La posición de
montaje del convertidor universal debe ser vertical.

Figura 4: Montaje de la variante de caja

1. El convertidor universal se monta mediante los orificios de la placa de fija-
ción (véase la figura 1, pos.1) en el transformador o similar.
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5.2 Montaje del armario de conexiones
Para el montaje del balasto universal en el armario de conexiones son posi-
bles la siguientes variantes:
▪ Balasto con placa de fijación. El montaje se realiza mediante 2 orificios de

Ø 4,5. (Véase la figura 2)

Figura 5: Vista general sin caja

▪ Balasto con brida de fijación. El montaje se realiza mediante barra de
sombrerete DIN TH35-7,5 y/o TH35-15. (Véase la figura 3)
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Figura 6: Vista general sin caja con brida para barra de sombrerete

5.3 Conexión eléctrica
 ADVERTENCIA

¡Choque eléctrico!
Durante el funcionamiento de un transformador de corriente
con circuito de corriente secundario abierto pueden producirse
tensiones elevadas peligrosas. Esto puede provocar la muer-
te, lesiones y daños materiales.

► Asegúrese de que en el circuito de corriente secundaria TC no haya
tensiones eléctricas peligrosas.

► Nunca accione los transformadores de corriente con el circuito de co-
rriente secundario abierto, por este motivo el transformador de corriente
debe cortocircuitarse.

► Ponga a tierra el transformador de corriente por un lado.
► Observe las indicaciones de las instrucciones de servicio del transfor-

mador de corriente.
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5.3.1 Conexión de la variante de caja

5.3.1.1 Retirada del anillo de cierre de bayoneta

Figura 7: Desmontaje del anillo de cierre de bayoneta

► Eleve el anillo de cierre de bayoneta junto con la tapa y colóquelos de for-
ma segura sobre una superficie de trabajo limpia y lisa.

En el interior de la tapa se halla el esquema eléctrico para el
cableado.
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5.3.1.2 Montaje del prensacables WADI (acero inoxidable o latón)
1. Retire el prensacables de la pieza de acoplamiento.

Figura 8: Extracción del tornillo de cierre WADI

2. Desatornille el prensacables suministrado de la pieza de acoplamiento y
retire la pantalla protectora de polvo.

Figura 9: Desmontaje de la pantalla protectora de polvo
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3. Guíe el cable de conexión con una longitud suficiente a través del prensa-
cables y la pieza de acoplamiento y apriete el prensacables.

Figura 10: Prensacables WADI (estanco al agua)

5.3.1.3 Configuración de entrada/salida

Figura 11: Configuración de entrada/salida del transformador de corriente TC
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► Cablee el balasto según la configuración de entrada/salida deseada.
Las posibles configuraciones de conexión están impresas en el balasto
o en la tapa de la caja.

Figura 12: Puesta a tierra del transformador secundario

Para evitar altas tensiones en los bornes del transformador secundario (TC=
transformador de corriente) este debe estar puesto a tierra por un lado. Si la
puesta a tierra no está disponible, existe la posibilidad de poner a tierra el
circuito del transformador secundario mediante el borne 12.

Si el transformador secundario está puesto a tierra, no debe
conectarse el borne 12.
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5.3.1.4 Colocación del anillo de cierre de bayoneta

Figura 13: Colocación del anillo de cierre de bayoneta

► Coloque el anillo de cierre de bayoneta incluida la tapa en la caja, apriéte-
los bien y gírelos 30...40° en sentido horario para que la tapa quede in-
crustada de forma uniforme en la junta de goma.

ð El convertidor universal está listo para el servicio.

5.3.2 Conexión del armario de conexiones
Véase el apartado Configuración de entrada/salida [►Apartado 5.3.1.3, Pá-
gina 28].
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Compruebe la corriente de entrada y salida del convertidor universal antes
de poner en servicio el producto. A continuación, encontrará la descripción
de la comprobación de funcionamiento.
1. Compruebe la corriente de salida del convertidor universal, p. ej. median-

te un multímetro o unas pinzas amperimétricas.
2. Compare la relación de la corriente de entrada con la de salida y los valo-

res de medición de la corriente de salida con el valor consigna de 2 A.
En caso de divergencias si es necesario compruebe el cableado.

3. Compare el valor real del indicador de temperatura postconectado con el
valor consigna.
En caso de divergencias, en caso necesario adapte el gradiente de tem-
peratura del indicador de temperatura postconectado.

4. Si el resultado de la prueba es positivo, significa que el producto está listo
para el servicio.
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Mantenimiento
El aparato no requiere mantenimiento.

Inspección
Según las condiciones de uso del aparato y las disposiciones nacionales en
el respectivo país de uso, los fabricantes de transformadores pueden fijar
distintos intervalos de inspección.
► Observe los intervalos de inspección definidos en la publicación CIGRE

n.º 445 "Guide for Transformer Maintenance" o los intervalos de inspec-
ción del fabricante del transformador.

En cada inspección del transformador compruebe lo siguiente:
1. Compruebe el estado exterior del aparato en cuanto a suciedad, daños y

corrosión.
2. Compruebe el funcionamiento del aparato según la descripción del capí-

tulo Puesta en servicio [►Apartado 6, Página 31].

En caso de preguntas o anomalías, póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg, Germany
email: service@reinhausen.com o complaint@reinhausen.com
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Para la eliminación tenga en cuenta las disposiciones de eliminación nacio-
nales en el país de uso correspondiente.
En caso de preguntas sobre el desmontaje y la eliminación, póngase en
contacto con el servicio técnico de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

8.1 Información sobre sustancias extremadamente preocupantes
(SVHC) según la disposición REACH
Este producto cumple las disposiciones del Reglamento europeo
1907/2006/CE del 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evalua-
ción, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH).

Los siguientes componentes del producto incluyen > 0,1 % [w/w] de la sus-
tancia extremadamente preocupante (SVHC) plomo (n.º CAS 7439-92-1):
▪ Aleación de latón
▪ Piezas normalizadas de baja resistencia
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Datos generales

Corriente nominal de entrada Véase la tabla 1

Corriente nominal de salida Véase la tabla 1

Carga Máx. 36 VA

Sobrecarga Máx. 150 % de corriente nominal de entrada

Tensión de aislamiento 2,5 kV/1 min. entre los bornes y la caja

Temperatura de servicio -40 … +80 °C

Temperatura de almacenamien-
to

-40 … +80 °C

Rendimiento ≥0,70*

Precisión de la relación de
transformación

±10%*

Frecuencia nominal 50 Hz/60 Hz

* Estos datos se refieren a aplicaciones típicas con los productos Messko®
ZT-F2.1 o Messko® COMPACT. En caso de cargas divergentes, estos valo-
res pueden variar.

Variante de caja:

Anillo frontal y caja Chapa de acero, galvanizada, revestimiento de
polvo RAL 7033

Tapa Aluminio, revestimiento de polvo RAL 7033

Placa de fijación Acero inoxidable

Prensacables 2x M25x1,5, WADI, latón, niquelado galvánica-
mente

Lugar de montaje Interiores o al aire libre, resistente a ambientes
tropicales

Posición de montaje Vertical con prensacables hacia abajo

Clase de protección IP55 según EN60529

Variante para montaje en armario de conexiones

Placa de fijación Aluminio

Abrazadera para barra de som-
brerete

Aluminio, opcional para montaje sobre barra de
sombrerete según EN60715 TH35-7,5 o TH35-15

Lugar de montaje Interiores y/o armario de conexiones



9 Datos técnicos

35BA8098173/01 ES

Variante para montaje en armario de conexiones

Posición de montaje Cualquiera

Clase de protección IP00 según EN 61529
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Temperatura de almacenamiento
Temperatura admisible para el almace-
namiento del aparato sin estar montado
o montado, siempre y cuando no esté
en funcionamiento.

Temperatura de servicio
Temperatura admisible en las inmedia-
ciones del aparato durante el funciona-
miento, teniendo en cuenta las influen-
cias ambientales, p. ej. debidas al me-
dio de producción y al lugar de montaje.





Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

+49 (0)941 4090-0
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com
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THE POWER BEHIND POWER.
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