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1 Introduction
La présente documentation technique contient les consignes détaillées pour
le montage, le raccordement, la mise en service et la surveillance en toute sé-
curité et adéquats du produit.

La présente documentation technique s'adresse exclusivement au personnel
spécialement formé et autorisé.

1.1 Fabricant

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Allemagne

Tél.: +49 941 4090-0
E-mail: sales@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
Portail client de MR Reinhausen: https://portal.reinhausen.com

De plus amples informations relatives au produit et aux éditions de la pré-
sente documentation technique sont disponibles à cette adresse.

1.2 Lieu de stockage

Conserver la présente documentation technique ainsi que tous les docu-
ments afférents à portée de main et accessibles à tout moment pour une uti-
lisation ultérieure.

1.3 Conventions de représentation

Ce chapitre contient un aperçu des symboles et accentuations textuelles uti-
lisés.

mailto:sales@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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1.3.1 Concept de mise en garde
Les avertissements contenus dans la présente documentation technique
sont représentés comme suit :

1.3.1.1 Avertissement relatif à un chapitre
Les avertissements relatifs à une section concernent des chapitres entiers ou
des sections, sous-sections ou plusieurs paragraphes de la présente docu-
mentation technique. Les avertissements relatifs à une section répondent au
schéma suivant :

 AVERTISSEMENT

Type de danger !
Source du danger et conséquences.

Mesure
Mesure

1.3.1.2 Avertissement imbriqué
Les avertissements imbriqués se rapportent à une partie précise d'une sec-
tion. Contrairement aux avertissements relatifs au chapitre, ces avertisse-
ments s'appliquent à des unités d'informations de plus petite taille. Les aver-
tissements imbriqués répondent au schéma suivant :

 DANGER !  Instruction visant à éviter une situation dangereuse.
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1.3.1.3 Mots-signaux
Les mots-signaux ci-dessous peuvent être utilisés en fonction du produit :

Mot-signal Signification

DANGER Caractérise une situation dangereuse entraînant la mort ou des bles-
sures graves si elle n'est pas évitée.

AVERTISSE-
MENT

Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou
des blessures graves si elle n'est pas évitée.

ATTENTION Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures
graves si elle n'est pas évitée.

AVIS Caractérise les mesures visant à éviter les dommages matériels.

Tableau 1: Mots-signaux dans les indications d'avertissement

1.3.2 Concept d'information
Les informations servent à simplifier et améliorer la compréhension de cer-
tains processus. Dans la présente documentation technique, elles suivent le
schéma ci-après :

Informations importantes.

1.3.3 Concept de manipulation
La présente documentation technique contient des consignes opératoires à
une étape et à plusieurs étapes.

Consignes opératoires à une étape
Les consignes opératoires englobant une seule étape de travail répondent au
schéma suivant dans la présente documentation technique :

Objectif
Conditions (option).

1. Étape 1 de 1.
Résultat de l'étape de manipulation (option).

Résultat de l'opération (option).
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Consignes opératoires à plusieurs étapes
Les consignes opératoires englobant plusieurs étapes de travail répondent au
schéma suivant dans la présente documentation technique :

Objectif
Conditions (option).

1. 1ère étape.
Résultat de l'étape de manipulation (option).

2. 2e étape.
Résultat de l'étape de manipulation (option).

Résultat de l'opération (option).

1.3.4 Orthographes

Orthographe Utilisation Exemple

MAJUSCULES Éléments de commande, in-
terrupteur

ON/OFF

[Parenthèses] Clavier d'ordinateur [Ctrl] + [Alt]

Gras Éléments de commande lo-
giciel

Appuyez sur le bouton Sui-
vant

…>…>… Chemins de menu Paramètres > Paramètres
de régulation

Italique Messages système, mes-
sages d'erreur, signaux

L'alarme Surveillance du
fonctionnement s'est dé-
clenchée

[► Page] Renvoi [► Page 41].

Soulignement en pointillé............................................. Entrée dans le glossaire,
abréviations, définitions
etc.

Entrée dans le
glossaire
........................

Tableau 2: Orthographes utilisées dans la présente documentation technique
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2 Sécurité
– Lisez attentivement la présente documentation technique afin de vous fa-

miliariser avec le produit.
– La présente documentation technique fait partie du produit.
– Veuillez lire et observer en particulier les consignes de sécurité contenues

dans ce chapitre.
– Veuillez observer les avertissements contenus dans la présente documen-

tation technique afin d'éviter les dangers liés au fonctionnement.
– Ce produit a été fabriqué selon l'état actuel de la technique. Néanmoins, il

n'est pas possible d'exclure entièrement des risques pour l'intégrité corpo-
relle et la vie de l'utilisateur, ni de préjudices au produit et autres dom-
mages matériels en cas d'utilisation non conforme à l'emploi prévu.

2.1 Utilisation conforme à l'emploi prévu

La douille combinée sert à la transmission à distance d'une valeur mesurée
de température et est utilisée avec un thermomètre à aiguille ou avec un ins-
trument d'analyse.

Le produit est exclusivement prévu pour une utilisation dans les grandes ins-
tallations stationnaires.

S'il est utilisé conformément à l'emploi prévu et si les conditions contenues
dans la présente documentation technique, ainsi que les avertissements
contenus dans la présente documentation technique et inscrits sur le produit
sont respectés, celui-ci ne présente aucun risque pour les personnes, les
biens matériels et l'environnement. Cela est valable pour toute la durée de
vie, depuis la livraison jusqu'au démontage et l'élimination, en passant par le
montage et l'exploitation.
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L'utilisation est conforme à l'usage prévu dans les cas suivants :
– Vous utilisez le produit exclusivement pour les transformateurs.
– Exploitez le produit conformément à la présente documentation tech-

nique, aux conditions de livraison convenues et aux caractéristiques tech-
niques.

– Vous vous assurez que tous les travaux nécessaires sont effectués exclusi-
vement par un personnel qualifié.

– Vous utilisez les dispositifs et les outils spéciaux accompagnant le produit
exclusivement aux fins prévues et conformément aux stipulations de la
présente documentation technique.

2.2 Consignes de sécurité fondamentales

Le responsable du transport, du montage, de l'exploitation, de la mainte-
nance et de l'élimination du produit ou de pièces du produit est tenu de ga-
rantir les points suivants afin de prévenir les accidents, les dérangements et
les avaries et de protéger l'environnement :

Équipement de protection individuelle
Des vêtements amples ou non appropriés augmentent le risque de happe-
ment ou d'entraînement par les pièces en rotation et le risque de s'accrocher
dans les pièces en saillie. Il existe donc un danger pour l'intégrité corporelle et
la vie de l'utilisateur.
– Portez tous les dispositifs nécessaires ainsi que les équipements de protec-

tion individuelle nécessaires pour les différentes opérations, comme p. ex.
un casque, des chaussures de travail etc. Observez la section « Équipe-
ment de protection individuelle » [►Section 2.4, Page 14].

– Ne portez jamais un équipement de protection individuelle défectueux.
– Ne portez jamais de bagues, chaînes ni autres bijoux.
– Portez une résille si vous avez des cheveux longs.
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Espace de travail
Les espaces de travail non rangés et non éclairés comportent un risque d'ac-
cident.
– Veillez à ce que l'espace de travail soit propre et ordonné.
– Assurez-vous que l'espace de travail est bien éclairé.
– Respectez les lois nationales en vigueur concernant la prévention des acci-

dents.

Protection contre les explosions
Les gaz, vapeurs et poussières facilement inflammables ou explosifs peuvent
entraîner des explosions graves et des incendies.
– Ne montez pas et n'utilisez pas le produit dans des atmosphères explo-

sives.

Indications de sécurité
Les panneaux d'avertissement et de sécurité sont apposés sur le produit
comme indications de sécurité. Ils constituent un élément important du
concept de sécurité. Les indications de sécurité sont représentées et décrites
au chapitre« Description du produit ».
– Observez toutes les indications de sécurité apposées sur le produit.
– Veillez à ce que toutes les indications de sécurité sur le produit soient inté-

grales et lisibles.
– Remplacez les indications de sécurité endommagées ou détachées.

Conditions ambiantes
Afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr du produit, utilisez celui-ci
uniquement dans les conditions ambiantes indiquées dans la partie Caracté-
ristiques techniques.
– Respectez les conditions de fonctionnement et les exigences sur le lieu

d'implantation.

Modifications et transformations
Les modifications non autorisées ou inadéquates du produit sont suscep-
tibles de causer des dommages corporels et matériels ou d'entraîner des dys-
fonctionnements.
– N'effectuez des modifications du produit qu'après concertation avec la so-

ciété Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Pièces de rechange
Les pièces de rechange non autorisées par la société Maschinenfabrik Rein-
hausen GmbH peuvent entraîner des dommages corporels et matériels, ainsi
que des dysfonctionnements du produit.
– Utilisez exclusivement les pièces de rechange autorisées par Maschinenfa-

brik Reinhausen GmbH.
– Contactez la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Travaux lors du fonctionnement
N'utilisez le produit que si celui-ci est en parfait état de fonctionnement.
Dans le cas contraire, il y a danger pour l'intégrité corporelle et la vie de l'utili-
sateur.
– Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
– Il est recommandé d'effectuer régulièrement les travaux d'inspection dé-

crits dans la présente documentation technique.

2.3 Qualification du personnel

La personne responsable du montage, de la mise en service, de la com-
mande et de l'inspection doit s'assurer que le personnel est suffisamment
qualifié.

Électricien
L'électricien a suivi une formation spécialisée qui lui confère les connais-
sances et les expériences requises, ainsi que la connaissance des normes et
dispositions en vigueur. Qui plus est, il dispose des aptitudes suivantes :
– L'électricien identifie par lui-même les risques potentiels et est en mesure

de les éviter.
– L'électricien est en mesure d'exécuter des travaux sur les installations élec-

triques.
– L'électricien est spécialement formé pour l'environnement de travail qui

est le sien.
– L'électricien doit respecter les dispositions des prescriptions légales en vi-

gueur en matière de prévention des accidents.
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Personnes initiées à l'électrotechnique
Une personne initiée à l'électrotechnique a été informée par l'électricien et a
appris de celui-ci les tâches qui lui sont confiées, et les risques potentiels dûs
à un comportement inapproprié, ainsi que les dispositifs de protection et les
mesures de protection. La personne initiée à l'électrotechnique travaille ex-
clusivement sous la direction et la surveillance d'un électricien.

Opérateur
L'opérateur utilise et commande le produit dans le cadre de la présente docu-
mentation technique. Il reçoit un apprentissage et une formation par l'exploi-
tant sur les tâches spéciales et les dangers en résultant en cas de comporte-
ment inapproprié.

Service technique
Nous recommandons vivement de faire effectuer les travaux de réparation et
de rétrofit par notre service technique. qui saura garantir une exécution
conforme de tous les travaux. Si une réparation n'est pas effectuée par notre
service technique, il faut s'assurer que le personnel a été formé et autorisé
par Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Germany

Téléphone : +49 941 4090-0

E-mail : service@reinhausen.com 
Internet : www.reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
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2.4 Équipement de protection individuelle

Le port d'un équipement de protection individuelle pendant le travail est in-
dispensable dans le but de minimiser les risques pour la santé.
– Toujours porter l'équipement de protection requis pour chaque cas pen-

dant le travail.
– Ne jamais porter un équipement de protection défectueux.
– Observer les indications relatives aux équipements de protection indivi-

duelle affichées dans la zone de travail.

Vêtements de protection
au travail

Vêtements de travail ajustés et peu résistants, avec
manches étroites et sans pièces saillantes. Ils protègent es-
sentiellement contre un happement par les pièces mobiles
de la machine.

Chaussures de sécurité Protègent en cas de chute de pièces lourdes et de risques
de glissade.

Lunettes de protection Protègent les yeux contre les pièces mobiles et les projec-
tions de liquides.

Visière protège-visage Protège le visage contre les pièces mobiles et les projec-
tions de liquides ou autres substances dangereuses.

Casque de protection Protège contre la chute et la projection de pièces et maté-
riaux.

Casque anti-bruit Protège contre les pertes auditives.

Gants de protection Protègent contre les risques mécaniques, thermiques et
électriques.

Tableau 3: Équipement de protection individuelle
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3 Description du produit
Ce chapitre offre une vue d'ensemble de la structure et du mode de fonction-
nement du produit.

3.1 Description fonctionnelle et structure

Le manchon combiné est un manchon de montage avec résistance de me-
sure additionnelle pour les thermomètres à cadran à huile et sert à la trans-
mission à distance de la valeur mesurée de température. Selon le type de
thermomètre, l'affichage électrique de la température peut être transmis
comme suit :
– Manchon combiné (standard) : raccordement via la résistance de mesure

Pt100 intégrée
– TT combiné : raccordement via une sortie analogique 4...20 mA
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La tête de raccordement abrite les bornes de serrage pour les appareils
d'analyse, ainsi qu'un presse-étoupe vers le tube d'immersion pour le capteur
de température du thermomètre à cadran. Le manchon combiné peut être
combiné à différents thermomètres à cadran et instruments d'analyse.
Veuillez lire les instructions de service correspondantes.

Figure 1: Manchon combiné

1 Tête de raccordement 2 Presse-étoupe

3 Raccord à vis double G1 4 Tube d'immersion

5 Résistance Pt100 intégrée 6 Capteur de température

7 Compensateur de pression
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3.2 Plaque signalétique

La plaque signalétique est située sur la face arrière du manchon.

Figure 2: Plaque signalétique
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4 Emballage, transport et stockage

4.1 Utilisation

L'emballage a pour fonction de protéger le produit emballé pendant le trans-
port, lors du chargement et du déchargement et pendant le stockage de ma-
nière à en empêcher toute altération. L'emballage doit protéger le produit
emballé contre les sollicitations admissibles propres au transport telles les se-
cousses, les chocs, l'humidité (pluie, neige, eau de condensation).

L’emballage empêche aussi que la marchandise change malencontreuse-
ment de position dans l'emballage lui-même.

4.2 Aptitude, structure et fabrication

Le produit est emballé dans un carton solide ou dans une caisse en bois so-
lide qui garantit la bonne tenue du produit pendant le transport et prévient
tout contact d'une des pièces avec la surface de chargement du moyen de
transport ou avec le sol après le déchargement.

Le produit est stabilisé dans le carton / la caisse en bois par des inserts qui
empêchent tout déplacement inadmissible et le protègent contre les se-
cousses.
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4.3 Marquages

L'emballage porte des symboles avec des consignes pour le transport en sé-
curité et pour un stockage adéquat. Les symboles graphiques ci-après sont
utilisés pour l'expédition de marchandises non dangereuses. Leur respect est
obligatoire.

Tenir à l'abri de
l'humidité

Haut Fragile Accrocher ici Centre de gravi-
té

Tableau 4: Symboles graphiques utilisés pour l'expédition

4.4 Transport, réception et manipulation des expéditions

Outre des vibrations, des chocs sont également possibles pendant le trans-
port. Pour exclure d'éventuels endommagements, prévenir la chute, le bas-
culement et le rebondissement.

Si l'emballage venait à basculer ou à chuter, il faut s'attendre à des dom-
mages, indépendamment du poids.

À chaque livraison, le destinataire doit contrôler les points suivants avant
d'en accuser la réception :
– L'intégralité de la livraison sur la base du bordereau de livraison
– La présence de dommages extérieurs de toute nature.

Procédez aux contrôles après le déchargement lorsque les cartons ou le réci-
pient de transport sont totalement accessibles.
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Dommages visibles
Si, lors de la réception, vous constatez des dégâts extérieurs visibles occa-
sionnés pendant le transport, procédez comme suit :
– Mentionnez immédiatement le dommage de transport constaté sur les do-

cuments de transport et faites-les contresigner par la personne ayant assu-
ré la livraison.

– En cas de dommages graves, de perte totale et de coûts de dégâts élevés
informez immédiatement le service commercial de Maschinenfabrik Rein-
hausen GmbH et l'assureur compétent.

– Ne modifiez pas l'état de la marchandise après constat du dommage et
conservez l'emballage jusqu'à ce que le transporteur ou l'assureur ait déci-
dé d'une visite de contrôle.

– Documentez le dommage sur place avec les transporteurs impliqués.
Cette démarche est essentielle pour une demande de dommages et inté-
rêts !

– Si possible, faites des photos des dommages sur l'emballage et le produit
emballé. Ceci est également valable pour les traces de corrosion sur le pro-
duit emballé, dues à l'humidité (pluie, neige, eau de condensation).

– Contrôlez impérativement l'emballage étanche.

Dommages cachés
Procédez comme suit pour les dommages constatés seulement après la ré-
ception de la marchandise lors du déballage (dommages cachés) :
– Engagez au plus vite la responsabilité du potentiel auteur du dommage par

téléphone et par écrit et documentez le dommage.
– Observez les délais en vigueur en la matière dans le pays dans lequel vous

vous trouvez. Informez-vous en à temps.

Un recours contre le transporteur (ou un autre auteur du dommage) est parti-
culièrement difficile en cas de dommages cachés. En matière d'assurance, un
cas de dommage de cette nature ne peut aboutir que si cela est explicite-
ment défini dans les conditions d'assurance.
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4.5 Stockage des marchandises

À respecter lors du choix et de l'aménagement du lieu de stockage :
– Stocker produit et accessoires jusqu'au montage dans l'emballage d'ori-

gine.
– Le produit entreposé doit être protégé contre l'humidité (pluie, inondation,

eau de fonte des neiges et glace), l'encrassement, les animaux nuisibles ou
parasites tels que les rats, souris, termites etc. et contre tout accès non au-
torisé.

– Posez les cartons et les caisses sur des palettes, des madriers ou des bois
équarris afin de garantir une protection contre l'humidité du sol et une
meilleure aération.

– Assurez-vous que le sol est suffisamment solide.
– Gardez l'accès libre.
– Le produit entreposé doit être contrôlé à des intervalles réguliers et des

mesures supplémentaires doivent être prises après une tempête, une pluie
diluvienne, une chute de neige abondante etc.



Montage . 8122419/01 FR22

5 Montage

5.1 Compatibilité électromagnétique

L'appareil a été développé conformément aux normes CEM  applicables. Ob-
servez les points suivants pour garantir la conformité avec les normes CEM.

5.1.1 Exigence de câblage sur le lieu de montage
Observez les points suivants pour le choix du lieu de montage :
– La protection contre la surtension de l'installation doit être active.
– La mise à la terre de l'installation doit être conforme aux règles de la tech-

nique.
– Les pièces séparées de l'installation doivent être interconnectées via une

liaison équipotentielle.
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5.1.2 Exigence de câblage sur le lieu d'exploitation
Observez les points suivants lors du câblage sur le lieu d'exploitation :
– Ne posez pas les câbles sujets aux perturbations (par ex. câbles d'alimenta-

tion) et les câbles sensibles aux interférences (par ex. lignes de signaux)
dans la même goulotte de câblage.

– Respecter une distance supérieure à 100 mm (3,94“) entre les câbles sujets
aux perturbations et les câbles sensibles aux perturbations.

Figure 3: Câblage recommandé

1 Goulotte pour câbles sujets aux per-
turbations

3 Goulotte pour câbles sensibles aux
perturbations

2 Câble sujet aux perturbations (par
ex. câble d'alimentation)

4 Câble sensible aux perturbations
(par ex. ligne de signaux)

– Ne raccordez en aucun cas l'appareil à un câble collecteur multibrins.
– Utilisez un câble blindé pour la transmission du signal de sortie analogique.
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5.2 Câbles recommandés

Observez les recommandations suivantes de Maschinenfabrik Reinhausen
lors du câblage de l'appareil :
– Des capacités de ligne trop élevées peuvent empêcher la coupure du cou-

rant de contact par les contacts de relais. Tenez compte, dans les circuits
de contrôle actionnés par le courant alternatif, de l'influence de la capacité
des lignes de commande longues sur le fonctionnement des contacts de
relais.

– Les câbles utilisés doivent être difficilement inflammables conformément à
CEI 60332-1-2 ou à UL 2556 VW-1.

– Si vous raccordez aussi bien une basse tension qu'une très basse tension
dans l'appareil, vous devez vous assurer de séparer, dans la zone de raccor-
dement et dans le câble, les circuits de très basse tension des circuits de
basse tension avec une double isolation.

Diamètre extérieur 6…13 mm

Type de câble blindé

Section de câble 0,75…4 mm2

Matériau des conducteurs Cuivre

Tableau 5: Câbles recommandés
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5.3 Montage et raccordement de la douille combinée

 DANGER
Choc électrique !
Danger de mort dû à la tension électrique pendant le montage /
démontage de l'appareil.

Mettre le transformateur hors tension côté haute tension et côté basse
tension.
Protéger le transformateur contre une remise en marche.
S'assurer que l'appareil est bel et bien hors tension.
Mettre à la terre toutes les bornes du transformateur de manière visible
(câbles de mise à la terre, sectionneurs de mise à la terre) puis les court-
circuiter.
Recouvrir les pièces avoisinantes sous tension ou en barrer l'accès.
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Utilisez une poche de thermomètre appropriée conformément à
CEI 60076-22-7 (correspond à DIN EN 50216-4).

1. Remplissez la poche de thermomètre du transformateur aux deux tiers
d'huile.

2. Dévissez le raccord à vis double G1 et vissez-le dans la poche de thermo-
mètre.

Figure 4: Raccord à vis double G1 et poche de thermomètre
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3. AVIS !  Endommagement du manchon ! Assurez-vous que le contre-écrou
est desserré avant l'alignement ou la rotation du manchon combiné. Insé-
rez le manchon combiné dans la poche de thermomètre, alignez-le puis
vissez-le avec le contre-écrou.

Figure 5: Insérer le manchon combiné dans la poche de thermomètre
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4. Dévissez le couvercle de la tête de raccordement.

Figure 6: Dévisser le couvercle

5. Dévissez le presse-étoupe pour le capteur de température du manchon
combiné et ouvrez-le.

6. AVIS !  Endommagement du conduit capillaire ! Le contact de blindage du
presse-étoupe peut rendre difficile le retrait du conduit capillaire ou en-
dommager le conduit capillaire lors du retrait. Enlevez le contact de blin-
dage du presse-étoupe du capteur de température.

7. Faites passer le capteur de température du thermomètre à cadran et tirez-
le sur environ 50 cm (19,69 in).
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8. Glissez le capteur de température jusqu'en butée (env. 210 mm/8,27 in de
profondeur) dans le manchon combiné.

Figure 7: Insérer le capteur de température

9. Retirez le conduit capillaire et serrez le presse-étoupe sur le manchon com-
biné avec un couple de 8 Nm. Serrez l'écrou de pression du presse-étoupe
avec un couple de 8 Nm.
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10. Préparez le câble suivant l'illustration. Dénudez l'extrémité de chaque fil
sur 6…10 mm et sertissez un embout en cas d'utilisation de fil torsadé.
Dénudez sur env. 5 mm la tresse de blindage pour la mise en contact du
blindage du câble avec le presse-étoupe.

Figure 8: Préparation du câble
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11. Ouvrez l'autre presse-étoupe et faites passer le câble de raccordement
tout en vous assurant du contact entre le contact de blindage et le blin-
dage du câble.

Figure 9: Faire passer le câble à travers le presse-étoupe

1 Partie inférieure du presse-étoupe 2 Contact de blindage

3 Garniture d'étanchéité 4 Écrou de pression

12. Serrez l'écrou de pression à la partie inférieure avec un couple de 8 Nm.
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13. Raccordez chacun des conducteurs avec un couple de 0,6 Nm suivant le
schéma de raccordement.

Figure 10: Schéma de raccordement Pt100

Conducteur PE 1 Ligne de mesure

2 Ligne de mesure 3 Câble de compensation (technique à
trois conducteurs)

Figure 11: Schéma de raccordement 4...20mA

Conducteur PE 1 « + » Ligne de raccordement 4…
20 mA

2 « - » Ligne de raccordement 4…
20 mA

14. Poser le blindage du câble sur le côté opposé
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15. Fermez le couvercle de la tête de raccordement et serrez les deux vis avec
un couple de 1 Nm.
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6 Mise en service

6.1 Réalisation de l'essai diélectrique

Vous devez court-circuiter les bornes de raccordement pour l'affichage à dis-
tance 4...20 mA ou RTD avant l'essai diélectrique. La tension d'essai de
500 VCA au maximum doit être augmentée progressivement.

6.2 Réalisation de mesures comparatives

N'effectuez de mesure comparative qu'après un temps d'échauffement de
30 minutes.
Comparez l'affichage du thermomètre à aiguille à l'affichage électrique.
Les affichages des deux appareils doivent se situer dans une plage de tolé-
rance de ±2 % de la valeur finale.
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7 Maintenance, inspection et entretien

Maintenance

L'appareil est libre de maintenance.

Inspection

Vérifier la présence de dommages sur l'extérieur de l'appareil lors des
contrôles visuels occasionnels du transformateur.

Entretien

Si nécessaire, nettoyez le boîtier de l'appareil uniquement avec un chiffon
humide et un détergent doux.
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8 Élimination
Observez les prescriptions d'élimination nationales en vigueur dans le pays
d'utilisation.
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9 Caractéristiques techniques

9.1 Matériaux

Boîtier Aluminium, coulé sous pression

Douille/raccord à vis Laiton, nu

Presse-étoupe EMSKV 20X1,5 EMV-S Laiton, nickelé

9.2 Sortie Pt100

Sortie Pt100 Résistance de mesure, classe B conformé-
ment à CEI 751 (100 Ω à 0 °C)

9.3 Sortie de courant (TT combiné)

Tension d'alimentation CC : 12…30 V non régulée,
10 % max. d'ondulation résiduelle,
protégée contre les inversions de polarité

Signal de sortie 4…20 mA

Charge max. 750 Ω par ex. UB=24 VCC

Marge d'erreur ±2 % de la valeur finale
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Figure 12: Charge

9.4 Conditions d'exploitation et conditions
d'environnement

Température de service -40…+80° C

Température de stockage -50…+80° C

Degré de protection IP66 conformément à EN 60 529

Implantation Intérieur et extérieur
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10 Schémas
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Glossaire
CEM
Compatibilité électromagnétique

Température de service
Température admissible à proximité
directe de l'appareil pendant le fonc-
tionnement tenant compte des in-
fluences ambiantes, p. ex. en raison
du matériel et du lieu de montage.

Température de stockage
Température admissible pour le sto-
ckage de l'appareil non monté ou
monté, tant qu'il n'est pas en service.
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