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Questa documentazione tecnica contiene descrizioni dettagliate per provve-
dere al montaggio, al collegamento, alla messa in servizio e al monitoraggio
del prodotto in modo sicuro e corretto.

Questa documentazione tecnica è destinata esclusivamente a personale ap-
positamente addestrato e autorizzato.

1.1 Costruttore
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Germania

Tel.: +49 941 4090 2703
E-Mail: ecosense@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
MR Reinhausen Portale clienti: https://portal.reinhausen.com

In caso di necessità è possibile richiedere ulteriori informazioni sul prodotto
ed esemplari di questa documentazione tecnica rivolgendosi a questo indi-
rizzo.

1.2 Riserve di modifica
Le informazioni contenute in questa documentazione tecnica sono le specifi-
che tecniche approvate al momento della stampa. Eventuali modifiche signi-
ficative verranno inserite nella nuova edizione della documentazione tecnica.

Il numero di documento e di versione di questa documentazione tecnica è ri-
portato a piè di pagina.

1.3 Completezza
Questa documentazione tecnica è completa solo se accompagnata dai se-
guenti documenti di riferimento:
▪ Rapporto di prova
▪ Istruzioni di servizio ECOSENSE® ACTIVE PART
▪ Istruzioni di servizio software di configurazione MESSKO® MSET

– Per il download registrarsi sul portale clienti 
https://portal.reinhausen.com.

mailto:ecosense@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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– Creare il proprio ECOSENSE® ACTIVE PART alla voce myEquipment
> Components.

– Immettere poi il numero di serie alla voce mySelfServices > Software
updates.

1.4 Luogo di conservazione
Tenere sempre a portata di mano questa documentazione tecnica e tutti i
documenti di riferimento e conservarli in luogo facilmente accessibile per
una futura consultazione.

1.5 Convenzioni di rappresentazione
Questa sezione contiene una panoramica dei simboli e degli avvertimenti
utilizzati nel testo.

1.5.1 Struttura degli avvertimenti
In questa documentazione tecnica le indicazioni di avvertimento sono ripor-
tate nel modo seguente.

1.5.1.1 Indicazioni di avvertimento relative al paragrafo
Le indicazioni di avvertimento relative al paragrafo si riferiscono a interi capi-
toli o a paragrafi, sottoparagrafi o più capoversi contenuti nella documenta-
zione tecnica. Le indicazioni di avvertimento relative ai paragrafi hanno la
struttura del seguente esempio:

 AVVERTENZA

Tipo di pericolo!
Fonte del pericolo e conseguenze.

► Provvedimento
► Provvedimento

1.5.1.2 Simbolo d'avvertenza incorporato
Le indicazioni di avvertimento specifiche si riferiscono a una determinata
parte di un paragrafo, a unità di informazioni più piccole delle indicazioni di
avvertimento relative ai paragrafi. Le indicazioni di avvertimento specifiche
hanno la struttura del seguente esempio:
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 PERICOLO!  Istruzioni per evitare situazioni pericolose.

1.5.1.3 Parole chiave
Si possono impiegare le seguenti parole chiave in funzione del prodotto:

Parola chiave Significato

PERICOLO Indica una situazione di pericolo che causa lesioni gravi o mortali
se non viene evitata.

AVVERTENZA Indica una situazione di pericolo che può causare lesioni gravi o
mortali se non viene evitata.

CAUTELA Indica una situazione di pericolo che può causare lesioni se non
viene evitata.

ATTENZIONE Indica misure atte ad evitare danni materiali.

Tabella 1: Parole chiave in indicazioni di avvertimento

1.5.2 Struttura delle informazioni
Le informazioni hanno lo scopo di chiarire e facilitare la comprensione di de-
terminate procedure. In questa documentazione tecnica sono redatte secon-
do il seguente esempio:

Informazioni importanti.

1.5.3 Struttura degli interventi
Nella presente documentazione tecnica sono descritti interventi che preve-
dono una sola operazione o più operazioni.

Interventi in una sola operazione
Le istruzioni d'intervento che prevedono una sola operazione sono struttura-
te secondo il seguente modello:

Obiettivo dell'intervento
ü Condizioni (in opzione)
► Operazione 1 di 1.

ð Risultato dell'operazione di intervento (in opzione)
ð Risultato dell'intervento (in opzione).
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Interventi con più operazioni
Le istruzioni d'intervento che prevedono più operazioni sono strutturate se-
condo il seguente modello:

Obiettivo dell'intervento
ü Condizioni (in opzione)
1. Operazione 1

ð Risultato dell'operazione di intervento (in opzione)
2. Operazione 2

ð Risultato dell'operazione di intervento (in opzione)
ð Risultato dell'intervento (in opzione).

1.5.4 Convenzioni

Convenzione grafica Uso Esempio

MAIUSCOLE Comandi, interruttori ON/OFF

[Parentesi] Tastiera PC [Ctrl] + [Alt]

Grassetto Comandi software Premere il pulsante Avanti

…>…>… Percorsi menu Parametri > Parametri di
regolazione

Corsivo Comunicazioni del siste-
ma, messaggi di errore,
segnali

Allarme Monitoraggio fun-
zionamento attivato

[► N. pagina] Riferimento incrociato [► Pagina 41].

sottolineatura punteggiata............................................. Voci del glossario, abbre-
viazioni, definizioni, ecc.

Voce del
glossario
........................

Tabella 2: convenzioni grafiche utilizzate in questa documentazione tecnica
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▪ Leggere attentamente la presente documentazione per familiarizzare con
il prodotto.

▪ Questa documentazione tecnica è parte del prodotto.
▪ Leggere ed osservare in particolare le indicazioni per la sicurezza in que-

sto capitolo.
▪ Osservare le avvertenze in questa documentazione tecnica al fine di evi-

tare pericoli dovuti al funzionamento.
▪ Il prodotto è stato realizzato secondo l'attuale stato dell'arte. Tuttavia, in

caso di un utilizzo non conforme, possono insorgere pericoli funzionali per
la vita e l'integrità fisica dell'utente o danni al prodotto e ad altri beni mate-
riali.

2.1 Uso proprio
L'apparecchio è destinato unicamente all'impiego in impianti e dispositivi di
erogazione dell'energia elettrica. Esso serve a rilevare e segnalare per tem-
po lo sviluppo di tendenze potenzialmente dannose per l'apparecchio moni-
torato (per es. il trasformatore) attraverso la misurazione della concentrazio-
ne di gas e di umidità nell'olio isolante del dispositivo.

L'apparecchio non è progettato e nemmeno indicato per il rilevamento di
guasti che si sviluppano molto rapidamente e pertanto non è destinato a pro-
teggere il dispositivo da guasti di questo tipo (per es. tramite spegnimento).
A tal fine, utilizzare dispositivi di sicurezza progettati per questo scopo.

Il prodotto non rappresenta un pericolo per persone, cose e ambiente a con-
dizione che sia utilizzato in modo appropriato e nel rispetto dei presupposti e
delle condizioni menzionati nella presente documentazione tecnica, così co-
me delle avvertenze contenute nella presente documentazione e applicate
sul prodotto. Ciò vale per l'intero ciclo di vita del prodotto dalla consegna al
montaggio e al funzionamento fino allo smontaggio e smaltimento.

Per uso appropriato si intende:
▪ Utilizzare il prodotto in conformità alla presente documentazione tecnica,

alle condizioni di fornitura concordate e ai dati tecnici.
▪ Accertarsi che tutti i lavori necessari siano eseguiti soltanto da personale

qualificato.
▪ Gli equipaggiamenti compresi nella fornitura devono essere utilizzati

esclusivamente per lo scopo previsto e in conformità a quanto definito nel-
la presente documentazione tecnica.

▪ Osservare le indicazioni relative alla compatibilità elettromagnetica e ai
dati tecnici contenute nella presente documentazione tecnica.
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2.2 Avvertenze di sicurezza di base
Per evitare incidenti, anomalie e avarie, così come un impatto ambientale il-
lecito, i responsabili di trasporto, montaggio, funzionamento, riparazione e
smaltimento del prodotto o di componenti del prodotto devono provvedere a
quanto segue:

Equipaggiamenti di protezione personale
Un abbigliamento non aderente al corpo o non appropriato aumenta il peri-
colo di rimanere impigliati in parti rotanti e il pericolo di restare impigliati in
parti sporgenti. Ciò comporta un pericolo per la vita e l'incolumità fisica.
▪ Predisporre tutti gli apparecchi necessari e indossare gli equipaggiamenti

di protezione personale necessari per lo svolgimento delle singole attività,
ad esempio un casco, scarpe antinfortunistiche, ecc. Osservare quanto in-
dicato nella sezione "Equipaggiamenti di protezione
personale“ [►Sezione 2.4, Pagina 14].

▪ Non indossare mai equipaggiamenti di protezione personale danneggiati.
▪ Non indossare mai anelli, catenine e altri gioielli.
▪ Indossare una retina per capelli se si hanno i capelli lunghi.

Area di lavoro
Il disordine e la mancanza di illuminazione dell'area di lavoro possono esse-
re causa di infortuni.
▪ Mantenere pulita e ordinata l'area di lavoro.
▪ Accertarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata.
▪ Rispettare le leggi in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di la-

voro in vigore nei rispettivi Paesi.

Protezione contro le esplosioni
Gas, vapori e polveri facilmente infiammabili o esplosivi possono essere
causa di gravi esplosioni e incendi.
▪ Non montare né utilizzare il prodotto in aree a rischio d'esplosione.
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Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza sul prodotto consiste in cartelli di avvertenza e
cartelli con indicazioni per la sicurezza. Si tratta di componenti importanti del
piano di sicurezza. La segnaletica di sicurezza è rappresentata e descritta
nel capitolo "Descrizione del prodotto“.
▪ Osservare tutta la segnaletica di sicurezza sul prodotto.
▪ Mantenere sempre completa e ben leggibile tutta la segnaletica di sicu-

rezza sul prodotto.
▪ Sostituire la segnaletica di sicurezza danneggiata o mancante.

Condizioni ambientali
Per assicurarne un funzionamento sicuro e affidabile il prodotto deve essere
fatto funzionare solo osservando le condizioni ambientali indicate nei dati
tecnici.
▪ Rispettare le condizioni di esercizio e i requisiti sul luogo di installazione.

Modifiche e trasformazioni
Modifiche del prodotto non consentite o non eseguite a regola d'arte posso-
no causare danni a cose e persone e anomalie di funzionamento dell'appa-
recchio.
▪ Modificare il prodotto esclusivamente dopo aver consultato il produttore.

Pezzi di ricambio
Eventuali pezzi di ricambio non approvati dal produttore possono causare le-
sioni personali e danni materiali al prodotto.
▪ Usare solo i pezzi di ricambio autorizzati dal produttore.
▪ Contattare il produttore.

Funzionamento in azienda
Utilizzare il prodotto solo se privo di difetti e perfettamente funzionante. In
caso contrario sussiste un pericolo per la vita e l'incolumità fisica.
▪ Controllare regolarmente che gli equipaggiamenti per la sicurezza funzio-

nino correttamente.
▪ Eseguire regolarmente gli interventi d'ispezione descritti in questa docu-

mentazione tecnica.
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2.3 Qualificazione del personale
La persona responsabile del montaggio, della messa in funzione, del funzio-
namento, della manutenzione e dell'ispezione deve accertare che il persona-
le abbia qualifiche adeguate.

Elettricisti qualificati
Per elettricisti qualificati si intendono persone che attraverso una formazione
specifica abbiano acquisito conoscenze ed esperienze adeguate e conosca-
no le norme e le disposizioni in materia. Un elettricista qualificato ha inoltre
le seguenti capacità professionali:
▪ Un elettricista qualificato è in grado di riconoscere da solo eventuali peri-

coli e di evitarli.
▪ Un elettricista qualificato è in grado di eseguire lavori su impianti elettrici.
▪ Un elettricista qualificato ha una formazione adeguata all'ambiente di la-

voro in cui opera.
▪ Un elettricista qualificato deve soddisfare le disposizioni di legge in mate-

ria di infortuni sul luogo di lavoro attualmente in vigore.

Persone addestrate per svolgere attività elettrotecniche
Una persona istruita per svolgere attività elettrotecniche viene addestrata da
un elettricista qualificato allo svolgimento dei compiti a lei affidati, e deve co-
noscere i pericoli derivanti da un comportamento non appropriato e i disposi-
tivi e le misure di protezione da adottare. Una persona addestrata per svol-
gere attività elettrotecniche lavora esclusivamente sotto la direzione e la sor-
veglianza di un elettricista qualificato.

Operatore
L'operatore utilizza e comanda il prodotto nell'ambito di quanto descritto in
questa documentazione tecnica. Il gestore provvede alla sua istruzione e
formazione in merito ai compiti speciali e agli eventuali pericoli in caso di
comportamento non appropriato.

Servizio di assistenza tecnica
Si consiglia vivamente di fare eseguire gli interventi di manutenzione, ripara-
zione e di retrofit esclusivamente dal nostro Servizio di assistenza tecnica.
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2.4 Equipaggiamenti di protezione personale
Durante il lavoro è necessario usare equipaggiamenti di protezione persona-
le per ridurre al minimo i pericoli per la salute.
▪ Usare sempre gli equipaggiamenti di protezione adeguati per l'attività

svolta.
▪ Non indossare mai equipaggiamenti di protezione danneggiati.
▪ Osservare le avvertenze nell'area di lavoro circa gli equipaggiamenti di

protezione personale.

Abiti da lavoro protettivi Abiti da lavoro aderenti con limitata resistenza allo
strappo, maniche strette e senza parti svolazzanti. Ser-
vono soprattutto come protezione dall'intrappolamento
in parti mobili della macchina.

Scarpe antinfortunisti-
che

Per proteggere dalla caduta di parti pesanti e per evitare
di scivolare su un pavimento scivoloso.

Occhiali protettivi Per proteggere gli occhi da pezzi scagliati dalle macchi-
ne e da spruzzi di liquidi.

Maschera di protezione
del viso

Per proteggere il viso da pezzi scagliati dalle macchine
e da spruzzi di liquidi o di altre sostanze pericolose.

Casco protettivo Per proteggere da pezzi e materiali che cadono dall'alto
o che vengono scagliati dalle macchine.

Cuffie protettive Per proteggere da danni all'udito.

Guanti di protezione Per proteggere da pericoli di natura meccanica, termica
ed elettrica.

Tabella 3: Equipaggiamenti di protezione personale
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Osservare le seguenti raccomandazioni per un utilizzo sicuro del prodotto.
▪ Accertarsi che solo persone autorizzate possano avere accesso all'appa-

recchio.
▪ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente nell'ambito di una zona di sicurez-

za dell'elettronica (ESP – electronic security perimeter).
▪ Accertarsi che l'apparecchio sia utilizzato solo da personale addestrato,

sensibilizzato in merito alla sicurezza IT.
▪ L'interfaccia protocollo (Modbus RTU) ha solamente accesso di lettura per

questo prodotto. Non è pertanto possibile modificare i parametri o i dati
tramite questa interfaccia.

▪ L'accesso alla configurazione tramite il software di configurazione
MESSKO® MSET può essere protetto tramite password. Cambiare le
password ad intervalli regolari.

Osservare le indicazioni relative ai diritti di accesso, ai livelli
d'utente e alle impostazioni di password contenute nelle istru-
zioni di servizio del software di configurazione
MESSKO® MSET.
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Il rilevamento di gas disciolti nell'olio del trasformatore è generalmente con-
siderato la prima indicazione di guasti imminenti nel trasformatore. Svariate
norme internazionali sottolineano l'importanza di questo metodo di controllo,
tra cui lo standard IEEE C57.104™-2008 e le norme IEC 60422, IEC 60567
e IEC 60599.

L'analisi dei gas disciolti in olio (DGA, abbreviazione inglese di "Dissolved
Gas Analysis") è un metodo veloce ed economicamente conveniente, che
può essere eseguito senza spegnere il trasformatore. La composizione dei
gas fornisce le prime importanti informazioni su eventi di guasto come, ad
esempio, scariche parziali, surriscaldamento, archi voltaici o sovraccarichi.
La conoscenza di questi dati consente un'analisi fondata dei rischi e l'avvio
tempestivo di provvedimenti volti ad eliminare i guasti.

Nelle norme citate si consiglia di prelevare campioni d'olio ad intervalli rego-
lari e di farli analizzare in laboratorio. Oltre ad un'analisi dei gas disciolti in
olio vengono generalmente eseguite anche ulteriori verifiche come, ad
esempio, la determinazione dell'umidità dell'olio, della rigidità dielettrica e
della torbidità.

Nel corso di un'analisi dei gas disciolti in olio bisogna fare attenzione in parti-
colare a due gas: idrogeno (H2) e monossido di carbonio (CO), poiché questi
gas si formano in praticamente tutti i guasti che si verificano. La presenza di
idrogeno è un indizio di guasti elettrici nel trasformatore, mentre il monossi-
do di carbonio si forma in caso di decomposizione dell'isolamento in carta,
causata dal surriscaldamento.

Una maggiore umidità nell'olio diminuisce considerevolmente la rigidità die-
lettrica dell'olio isolante e favorisce inoltre la decomposizione della carta;
pertanto il controllo del contenuto di acqua nell'olio (H2O) è un'informazione
addizionale indispensabile per la valutazione dei rischi.

Un controllo online costante di questi due gas e dell'umidità consente di rico-
noscere tempestivamente le tendenze potenzialmente dannose che si stan-
no sviluppando. Non appena vengono superate le soglie di avvertimento de-
finite, si possono eseguire ulteriori analisi e prendere le contromisure neces-
sarie già nella fase iniziale. I costi dei provvedimenti eseguiti tempestiva-
mente sono in genere nettamente inferiori rispetto a quelli eseguiti in un se-
condo momento o addirittura dopo un guasto del trasformatore, con i costi
che ne derivano.

A tale scopo, è stato sviluppato il dispositivo online di analisi dei gas disciolti
in olio. Questo dispositivo monitora costantemente le concentrazioni di idro-
geno e monossido di carbonio e l'umidità dell'olio ed emette segnali d'avviso
o allarmi in caso di superamento di determinate concentrazioni dei gas o
dell'umidità o nel caso di percentuali d'aumento troppo elevate.
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Questo capitolo contiene una panoramica della struttura e del modo di fun-
zionamento del prodotto.

Panoramica grandezze di misurazione ECOSENSE® ACTIVE PART:
▪ Gas anomalia idrogeno (H2)
▪ Gas anomalia monossido di carbonio (CO)
▪ Contenuto di umidità nell'olio
▪ Temperatura olio.

4.1 Fornitura
▪ ECOSENSE® ACTIVE PART
▪ Istruzioni di servizio e rapporto di prova
▪ Valvola a sfera con flangia di montaggio, catena di sicurezza e tappo cie-

co
▪ Anello di giunzione per catena di sicurezza
▪ Cavo di connessione USB dal computer all'apparecchio
▪ Connettore a 5 pin per la realizzazione di una linea di collegamento

RS485 (Modbus RTU)
▪ Adattatore per prelievo campione d'olio

4.2 Descrizione del funzionamento
Il sensore di misura dell'apparecchio si trova nell'olio isolante del trasforma-
tore. La distanza tra il sensore di misura e il punto in cui vengono generati i
gas è spesso considerevole. Per un rilevamento tempestivo dei gas è per-
tanto importante che l'olio sul luogo di montaggio sia in movimento, per effet-
to di convenzione naturale o di circolazione dell'olio prodotta artificialmente.
A tale proposito vedere la sezione "Raccomandazioni per il montaggio“.

I gas disciolti in olio si dissolvono nel sensore di misura dell'apparecchio tra-
mite una membrana capillare. I sensori per l'idrogeno e il monossido di car-
bonio convertono la concentrazione di gas presente in segnali elettrici. Un ri-
vestimento in oro evita reazioni chimiche indesiderate che potrebbero falsifi-
care il risultato della misurazione.
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L'unità di comando dell'apparecchio converte i segnali elettrici in valori di
concentrazione dei gas espressi con l'unità di misura ppm (parts per million).
Per migliorare i risultati della misurazione in diverse condizioni d'esercizio si
tiene conto di grandezze di influenza come la temperatura dell'olio e dell'am-
biente ed anche della velocità di flusso dell'olio sulla testa del sensore.

Inoltre l'apparecchio è dotato di un sensore per il rilevamento dell'umidità
nell'olio. Anche questa misurazione viene eseguita sul sensore di misura di-
rettamente nell'olio.

I valori di misura rilevati vengono memorizzati nella banca dati interna
dell'apparecchio e visualizzati sul display. Con l'ausilio del software di confi-
gurazione MESSKO® MSET si possono richiamare i dati di misura attuali e
storici per un'ulteriore analisi.

L'apparecchio può essere collegato ad un sistema SCADA tramite l'interfac-
cia Modbus.

4.3 Struttura/Versioni

Figura 1: ECOSENSE® ACTIVE PART

Componenti di misurazione H2, CO, umidità in olio e temperatura olio (per oli mine-
rali)

1 Aerazione 2 Viti del coperchio del cofano

3 Leva di chiusura valvola a sfera 4 Display

5 Pressacavo tensione di alimenta-
zione (M20x1,5)

6 Interfaccia (5 pin) per PC di servi-
zio e comunicazione Modbus RTU
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7 Tubo di misura (507 mm) 8 Raccordo filettato di bloccaggio
valvola a sfera

9 Flangia di montaggio qualsiasi
guarnizione:
DN50 PN16 e DN80 PN16

10 Sensore di misura

11 Valvola a sfera 12 Vite di messa a terra

13 Catena di sicurezza 14 Vite di fissaggio per la catena di si-
curezza

15 Raccordo per aerazione e prelievo
di campioni

16 Coperchio del cofano

4.4 Segnaletica di sicurezza e targhetta
La seguente segnaletica di sicurezza viene utilizzata sul prodotto:

Figura 2: segnaletica di sicurezza e targhetta

1 Descrizione

2 Cartello di avviso "Non chiudere!" sulla valvola a saracinesca

3 Targa modello
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4 Osservare la documentazione

5 Osservare la documentazione: vedere la nota relativa all'adattatore per
prelievo campione d'olio nella sezione "Montaggio dell'apparecchio per
analisi olio online" [►Sezione 6.2.2, Pagina 35]

collegamento di messa a terra su valvola a sfera
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5.1 Uso
Il materiale d'imballaggio ha la funzione di proteggere il prodotto imballato
sia durante il trasporto, il carico e lo scarico che durante il periodo di imma-
gazzinamento, al fine di impedire che venga in qualche modo alterato (dan-
neggiato). Il materiale d'imballaggio deve proteggere il prodotto da carichi
ammessi dovuti al trasporto quali scuotimenti, urti, umidità (pioggia, neve,
condensa).

Il materiale d'imballaggio impedisce anche un cambiamento di posizione non
consentito del prodotto imballato all'interno dell'imballo stesso.

5.2 Idoneità, struttura e produzione
Per l'imballaggio viene utilizzato del cartone rinforzato. Quest'ultimo garanti-
sce che la fornitura rimanga nella posizione di trasporto prevista e che nes-
suna delle sue parti tocchi la superficie di carico del mezzo di trasporto o,
dopo lo scarico, il terreno.

L'oggetto imballato viene bloccato nel cartone tramite divisori per evitare sfa-
vorevoli cambiamenti di posizione e proteggerlo da scuotimenti.

5.3 Marcature
L'imballaggio è provvisto di una dicitura con le istruzioni per un trasporto si-
curo e un corretto stoccaggio. Per la spedizione di merci non pericolose val-
gono i seguenti simboli grafici. Questi simboli devono assolutamente essere
osservati.

Proteggere
dall'umidità

Alto Fragile Agganciare qui Baricentro

Tabella 4: simboli grafici validi per la spedizione

5.4 Trasporto, ricevimento e movimentazione delle forniture
Durante il trasporto, oltre alle vibrazioni, si devono prevedere anche solleci-
tazioni dovute a urti. Al fine di escludere ogni possibile danneggiamento, è
necessario evitare cadute, rovesciamenti, ribaltamenti e urti.
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Se l'imballaggio dovesse ribaltarsi o cadere è da presumere un danneggia-
mento del contenuto a prescindere dal peso.

Ogni spedizione ricevuta deve essere controllata dal destinatario prima del
ritiro (conferma del ricevimento) in base a quanto segue:
▪ Completezza in base al documento di trasporto
▪ Danni esterni di ogni tipo.

I controlli devono essere eseguiti dopo che la merce è stata scaricata, se il
cartone o il contenitore per il trasporto può essere raggiunto da ogni lato.

Danni visibili
Se alla ricezione della fornitura si rilevano danni dovuti al trasporto e visibili
esternamente, procedere nel modo seguente:
▪ Registrare subito nei documenti di trasporto i danni dovuti al trasporto rile-

vati e farli controfirmare da colui che effettua la consegna.
▪ In caso di gravi danni, perdita totale e di costi elevati dovuti al danneggia-

mento informare immediatamente il distributore del produttore e l'assicu-
razione di competenza.

▪ Dopo aver accertato il danno non modificare lo stato del danno stesso e
conservare il materiale d'imballaggio fino a quando non è stata stabilita
una visita da parte di un incaricato dell'azienda di trasporto o dell'agenzia
di assicurazione del trasporto.

▪ Provvedere a redigere un verbale di constatazione del danno sul posto in-
sieme all'incaricato dell'azienda di trasporto. Tale verbale è assolutamen-
te necessario per la richiesta di risarcimento danni!

▪ Se possibile fotografare i danni all'imballaggio e al prodotto imballato. Ciò
vale anche per la presenza di corrosione sul prodotto imballato dovuta a
penetrazione d'umidità (pioggia, neve, condensa).

▪ Controllare assolutamente anche l'involucro a tenuta ermetica.

Danni nascosti
Nel caso di danni che vengono rilevati dopo il ricevimento della fornitura al
momento del disimballaggio (danni nascosti), procedere nel modo seguente:
▪ Rendere responsabile quanto prima telefonicamente e per iscritto il pre-

sunto autore dei danni e redigere un verbale dei danni.
▪ Osservare i termini di scadenza in vigore, applicabili nel proprio Paese. In-

formarsi per tempo sui termini da rispettare.
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Nel caso di danni nascosti, una rivalsa nei confronti dell'azienda di trasporto
(o altri autori dei danni) è possibile solo con difficoltà. Dal punto di vista assi-
curativo, un danno di questo tipo può essere liquidato a favore del danneg-
giato, solo se ciò è stato stabilito specificatamente nelle condizioni del con-
tratto assicurativo.

5.5 Immagazzinaggio delle forniture
Per la scelta e la preparazione del luogo di stoccaggio verificare quanto se-
gue:
▪ Conservare in magazzino il prodotto e gli accessori nell'imballaggio origi-

nale.
▪ Il prodotto da conservare deve essere protetto da umidità (pioggia, allaga-

menti, acqua di disgelo di neve e ghiaccio), sporco, animali infestanti co-
me ratti, topi, termiti ecc. e da un accesso non autorizzato.

▪ Posizionare i cartoni e le casse su pallet, tavole o travi di legno per pro-
teggerli dall'umidità del suolo e garantire una migliore aerazione.

▪ Verificare che il basamento abbia una portata sufficiente.
▪ Mantenere sgombre le vie d'accesso.
▪ Gli oggetti immagazzinati vanno controllati ad intervalli regolari ed inoltre

vanno prese misure adeguate dopo una tempesta, forti piogge, abbon-
danti nevicate e così via.

5.6 Trasporto successivo al primo
In caso di trasporto successivo al primo, utilizzare l'imballaggio originale del
prodotto.

Se si trasporta il prodotto già montato fino al luogo di destinazione, osserva-
re le seguenti avvertenze per proteggerlo da danni meccanici causati da
agenti esterni.

Requisiti per l'imballaggio per il trasporto
▪ Selezionare l'imballaggio sulla base della durata del trasporto o della du-

rata dello stoccaggio, tenendo in considerazione le condizioni climatiche.
▪ Accertarsi che l'imballaggio protegga il prodotto da carichi di trasporto

quali scosse e urti.
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▪ Accertarsi che l'imballaggio protegga il prodotto dall'umidità, come piog-
gia, neve o condensa.

▪ Accertarsi che l'imballaggio garantisca un sufficiente ricircolo dell'aria per
evitare la formazione di condensa.
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In questo capitolo viene descritto come montare e collegare correttamente
l'apparecchio.

 PERICOLO
Shock elettrico!
Pericolo di morte causato dalla presenza di tensione elettrica.
Osservare sempre le seguenti regole di sicurezza durante
l'esecuzione di lavori in e su impianti elettrici.

► Scollegare l'impianto.
► Assicurarsi che l'impianto non possa essere riattivato.
► Verificare l'assenza di tensione su tutti i poli.
► Collegare a terra e cortocircuitare l'impianto.
► Coprire o rendere inaccessibili le parti vicine sotto tensione.

AVVISO
Danni all'apparecchio!
Scariche elettrostatiche possono causare danni all'apparecchio.
► Prendere misure cautelative per evitare di caricare di energia elettrosta-

tica le superfici di lavoro e il personale.
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6.1 Raccomandazioni per il montaggio

Figura 3: raccomandazioni per il montaggio

Posizione di montaggio consigliata

1 Parete laterale del trasformatore posizione centrale in altezza

Posizione di montaggio alternativa

2 Tubo di collegamento dal sistema di raffreddamento alla cassa del trasfor-
matore

Posizioni di montaggio meno consigliabili

3 Montaggio laterale nella parte inferiore; se viene garantita la circolazione
dell'olio nel punto previsto, si può prendere in considerazione il montaggio in
quella posizione

4 Tubo di collegamento dalla cassa del trasformatore al sistema di raffredda-
mento; le temperature dell'olio in questa posizione possono essere molto
elevate e quindi pregiudicare la qualità delle misurazioni

Posizioni di montaggio non consentite

5 In alto sul coperchio del trasformatore in posizione verticale (display rivolto
verso alto)
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Controllare che le aperture di aerazione (vedere sezione
"Struttura" [►Sezione 4.3, Pagina 18] e "Disegni" [►Sezione
14, Pagina 95]) non siano coperte e che la distanza dagli ap-
parecchi vicini sia di almeno 2 cm.

6.2 Montaggio dell'apparecchio
AVVISO
Pericolo di danneggiamento del tubo di misura dell'apparec-
chio!
La chiusura di una valvola a saracinesca con apparecchio inserito può dan-
neggiare il tubo di misura!
► Non chiudere la valvola a saracinesca con l'apparecchio inserito.
► Osservare le istruzioni per il montaggio e lo smontaggio!
► Posizionare il cartello di avviso "Non chiudere!" in dotazione sulla val-

vola a saracinesca.
► Dopo aver smontato l'apparecchio, rimuovere il cartello di avviso.

Figura 4: cartello di avviso su valvola a sfera

6.2.1 Preparazione del trasformatore e della valvola a sfera
ü Sul trasformatore è montata una flangia che è adatta per la flangia della

valvola a sfera dell'apparecchio.
1. Estrarre con attenzione la valvola a sfera dall'imballaggio e proteggerla da

eventuali danni.
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2. Svitare la vite di fissaggio del tappo cieco.

Figura 5: rimozione della catena di sicurezza dal tappo cieco



6 Montaggio

298969216/00 IT

3. Svitare il raccordo filettato di bloccaggio.

Figura 6: svitare il raccordo filettato di bloccaggio
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4. Estrarre il tappo cieco

Figura 7: estrazione del tappo cieco

Imballare e conservare il tappo cieco per l'eventuale smontag-
gio dell'apparecchio.
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5. Girare la leva della valvola a sfera sulla posizione "chiusa".

Figura 8: chiusura della valvola a sfera

AVVISO
Guarnizione di tenuta mancante o posizionata male
Tenuta difettosa e possibile fuoriuscita d'olio.
► Controllare che tutte le guarnizioni di tenuta restino in posizione nella

valvola a sfera quando si esegue la lubrificazione.
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6. Lubrificare le due guarnizioni di tenuta sul lato anteriore della valvola a
sfera.

Figura 9: lubrificazione delle guarnizioni valvola a sfera
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7. Lubrificare le due guarnizioni di tenuta sul lato posteriore della valvola a
sfera

Figura 10: lubrificazione delle guarnizioni valvola a sfera

8. AVVISO!  Errori di montaggio possono comportare la perdita di tenuta e
quindi una fuoriuscita incontrollata dell'olio. Assicurarsi che la guarnizione
piatta in dotazione sia correttamente posizionata.

9. Montare la valvola a sfera chiusa sul trasformatore e allinearla sui fori
oblunghi in modo tale che la leva di chiusura si trovi in alto. Utilizzare ma-
teriale di fissaggio in acciaio inossidabile A4 della classe di resistenza -70.
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Figura 11: montaggio della valvola a sfera chiusa

Flangia Viti SW Nm

DN50 PN16 M16 A4-70 24 150

DN80 PN16 M16 A4-70 24 150
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6.2.2 Montaggio dell'apparecchio per l'analisi dell'olio online
1. Estrarre l'apparecchio dall'imballaggio e collocarlo in modo sicuro su un

supporto piano, antiscivolo e antigraffio.

Figura 12: posizionamento sicuro dell'apparecchio

Fare attenzione a non danneggiare il display dell'apparecchio.
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2. Rimuovere l'adesivo dal cappuccio protettivo e rimuovere il cappuccio
dall'apparecchio.

Figura 13: rimozione del cappuccio protettivo

Conservare il cappuccio protettivo per un eventuale smontag-
gio.
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3. Aprire il tappo per il prelievo dell'olio. A tal fine spingere l'attacco a baio-
netta verso l'apparecchio, tenerlo premuto e rimuovere il tappo di chiusu-
ra. Rilasciare l'attacco a baionetta.

Figura 14: apertura del raccordo per aerazione e prelievo campione d'olio
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4. AVVISO!  Controllare che l'adattatore per il prelievo del campione d'olio
sia adatto a questo apparecchio. In caso di confusione, il raccordo per il
prelievo del campione d'olio e l'adattatore possono venire danneggiati. In-
filare l'adattatore per il prelievo del campione d'olio in dotazione nell'aper-
tura sino a quando lo si sente scattare in posizione.

Figura 15: collegamento dell'adattatore per prelievo campione d'olio

5. Aprire la valvola dell'adattatore per il prelievo del campione d'olio, affinché
l'aria presente possa fuoriuscire durante le operazioni di montaggio suc-
cessive.

Figura 16: apertura dell'adattatore per prelievo campione d'olio

6. Inserire il tubo di misura nella valvola a sfera chiusa.
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AVVISO
Pericolo di danneggiamento
Durante l'inserimento dell'apparecchio nella valvola a sfera il tubo di misura
potrebbe inclinarsi.
► Sostenere il peso dell'apparecchio con le mani e infilare il tubo fino alla

battuta con una pressione omogenea (resistenza percepibile) nella val-
vola a sfera.

Figura 17: inserimento dell'apparecchio nella valvola a sfera
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7. Svitare la vite di fissaggio per la catena di sicurezza dell'apparecchio fino
a quando l'apertura per la catena è disimpegnata. Inserire l'ultima maglia
della catena di sicurezza nell'apertura, tenerla in questa posizione, infilare
la vite di fissaggio attraverso la maglia della catena e serrare ad una cop-
pia di 7 Nm.

Figura 18: inserimento e fissaggio della catena di sicurezza

 ATTENZIONE
Pericolo di ustione
L'olio bollente potrebbe spingere fuori dalla valvola a sfera
l'apparecchio causando degli spruzzi.

► Controllare che la catena di sicurezza sia avvitata correttamente e sia
tesa.
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8. Collocare un recipiente di raccolta sotto l'apertura della valvola dell'adatta-
tore per il prelievo dell'olio e aprire la valvola a sfera spostando fino alla
battuta la leva in posizione parallela al tubo di misura.

Figura 19: sfiato dell'apparecchio

9. Aprire eventuali valvole e valvole a saracinesca a monte!

Per effetto della pressione dell'olio l'aria in eccesso viene con-
vogliata fuori dal sistema attraverso l'adattatore per il prelievo
del campione d'olio.

10. Sfiatare sino a quando esce ancora olio dall'adattatore.
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11. Chiudere la valvola dell'adattatore per il prelievo del campione d'olio.

Figura 20: chiusura dell'adattatore per prelievo campione d'olio

12. Rimuovere l'adattatore dall'apparecchio. A tal fine spingere l'attacco a
baionetta verso l'apparecchio, tenerlo premuto e rimuovere l'adattatore.
Rilasciare l'attacco a baionetta.

Figura 21: rimozione dell'adattatore per prelievo campione d'olio
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13. Collocare di nuovo il tappo di chiusura sull'attacco a baionetta per lo sfia-
to e il prelievo dell'olio e spingerlo all'interno sino a quando scatta in po-
sizione.

Figura 22: posizionamento del tappo di chiusura

Controllare che l'attacco sia a tenuta ermetica!

14. Infilare l'apparecchio nel sistema quanto più possibile.
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 AVVERTENZA

Shock elettrico
Pericolo mortale causato dalla presenza di tensione elettrica.

► Osservare la distanza necessaria dalla parte attiva del trasformatore
(vedere disegni quotati [►Sezione 14, Pagina 95]).

Figura 23: inserimento dell'apparecchio nel sistema
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15. Serrare il raccordo filettato di bloccaggio della valvola a sfera con una
chiave (da 70) ad una coppia di 140 Nm.

Figura 24: avvitamento dell'ECOSENSE® ACTIVE PART
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16. Ridurre la lunghezza della catena di sicurezza in eccesso, infilando e
chiudendo l'anello di giunzione in dotazione attraverso due maglie della
catena.

Figura 25: unione delle maglie della catena di sicurezza

In alternativa si può utilizzare un lucchetto per proteggere l'ap-
parecchio dalla rimozione non autorizzata.
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Applicazione del cartello di avviso
► Applicare il cartello di avviso "Non chiudere!" sulla valvola otturatore

con la fascetta serracavo in dotazione.

Figura 26: cartello di avviso
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6.3 Collegamento elettrico
Questo capitolo descrive il corretto collegamento elettrico dell'apparecchio.

 AVVERTENZA

Shock elettrico
Pericolo mortale causato dalla presenza di tensione elettrica.

► Privare della tensione l'apparecchio e l'unità periferica dell'impianto e
prendere le misure necessarie per evitarne la riaccensione.

Collegare l'apparecchio solo a circuiti elettrici dotati di un dispositivo esterno
di protezione contro le sovracorrenti e di sezionamento onnipolare, al fine di
poter togliere completamente la tensione dall'apparecchio in caso di neces-
sità (interventi d'assistenza, manutenzione, ecc.).

Dispositivi adeguati possono essere dispositivi di sezionamento secondo le
norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3  (ad es. interruttori di potenza). Per la
scelta del tipo di sezionatore tenere conto delle caratteristiche dei relativi cir-
cuiti elettrici (tensione, correnti massime). Tenere presente anche quanto
segue:
▪ Il dispositivo di sezionamento deve essere facilmente raggiungibile per

l'utente
▪ Il dispositivo di sezionamento deve avere una marcatura per l'apparecchio

da separare ed una per i circuiti di corrente da separare
▪ Il dispositivo di sezionamento non deve far parte della linea di rete
▪ Il dispositivo di sezionamento non deve interrompere il conduttore di terra

principale

Interruttore automatico
Per proteggere il circuito di alimentazione elettrica raccomandiamo l'impiego
di un interruttore automatico:
▪ Corrente nominale: 16 A
▪ Caratteristiche di sgancio: C

Sezione del conduttore
Per il circuito di alimentazione elettrica utilizzare una sezione del conduttore
adeguata al dispositivo di protezione contro le sovracorrenti e alla lunghezza
del cavo selezionati, comunque di almeno 1,5 mm2 (AWG 15).
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Indicazioni per il cablaggio
Per il cablaggio osservare la seguente procedura:
ü Per una migliore visione d'insieme durante il collegamento, eseguire il ca-

blaggio solo delle linee strettamente necessarie.
ü Osservare lo schema delle connessioni.
ü Per il cablaggio usare solamente i cavi specificati. Osservare le indicazio-

ni per i cavi.
ü Collegare i cavi alla periferia dell'impianto.
1. Spellare i cavi e i fili conduttori.
2. Crimpare le trecce con capicorda.

6.3.1 Compatibilità elettromagnetica
L'apparecchio è stato sviluppato in conformità alle relative norme CEM. Per
il rispetto delle norme CEM devono essere osservati i seguenti punti:
▪ L'impianto deve avere una efficace protezione da sovratensione.
▪ La messa a terra dell'impianto deve rispettare le norme tecniche.
▪ Per la trasmissione di segnale utilizzare cavi schermati con singoli condut-

tori intrecciati in coppia (conduttore IN/conduttore OUT).
▪ Collegare l'intera superficie di schermatura all'apparecchio o ad una vicina

barra di messa a terra.

6.3.2 Cavi raccomandati

I cavi di connessione utilizzati devono rispettare una resisten-
za termica nell'ambito della temperatura ambiente consentita
di -40 ... +60°C .

Cavo Morsetto* Tipo di cavo

Alimentazione corrente 1, 2, 3 non schermato

Tabella 5: cavi di collegamento raccomandati

**) Vedere anche Dati tecnici dei morsetti.

6.3.3 Disposizione e preparazione dei cavi
Durante la preparazione dei cavi, tenere conto della posizione degli attacchi
(vedere il capitolo Collegamento elettrico).
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Prevedere una lunghezza del conduttore PE (morsetto 3) di al-
meno 50 mm superiore rispetto alle linee della tensione d'ali-
mentazione (morsetti 1 e 2).

Per preparare il cavo correttamente procedere come segue:
1. Aprire il vano di collegamento dell'apparecchio. A tale scopo svitare le 4

viti antiperdita sul coperchio del cofano. Il coperchio è collegato all'appa-
recchio tramite cerniere e può essere aperto.

2. Togliere la guaina e tagliare il cavo per la tensione d'alimentazione in mo-
do tale che la lunghezza della trecciola PE sia di 50 mm più lunga rispetto
alle trecciole per L e N. Spellare le trecciole per una lunghezza di 7 mm
(1/4") e chiuderle con capicorda.

Figura 27: preparazione dei cavi

3. Svitare il pressacavo (M20x1,5).
4. Inserire il cavo per una lunghezza sufficiente attraverso il pressacavo e la

guarnizione in gomma e serrare il pressacavo in modo tale che l'umidità
esterna non possa entrare nel vano di collegamento.

6.3.4 Tensione d'alimentazione e cavo di terra
Per collegare il cavo per la tensione d'alimentazione e il cavo di terra proce-
dere come segue:
1. Inserire la trecciola per il cavo di terra nel morsetto 3 (PE) e serrare il mor-

setto a vite a 0,5 Nm.
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2. Inserire le trecciole per la tensione d'alimentazione nel morsetto 1 e 2 e
serrare i morsetti a 0,5 Nm.

Figura 28: tensione d'alimentazione e collegamento cavo di terra

Controllare che la sezione del cavo di terra corrisponda alme-
no a quella di tutti gli altri cavi di collegamento.

6.3.5 Messa a terra dell'apparecchio
Collegare il collegamento di messa a terra sulla valvola a sfera dell'apparec-
chio con il collegamento di messa a terra del trasformatore.

Figura 29: collegamento di messa a terra
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6.3.6 Collegamento a sistema Scada

6.3.6.1 Interfaccia standard Modbus RTU
L'apparecchio può essere collegato ad un sistema SCADA tramite l'interfac-
cia Modbus. Questa interfaccia è concepita come sistema a 4 conduttori
[►Sezione 6.3.6.4, Pagina 53], ma può essere integrata anche in un siste-
ma a 2 conduttori [►Sezione 6.3.6.5, Pagina 54].

Nel sistema a 4 conduttori sono disponibili i seguenti segnali attraverso la
presa M12:

Assegnazione presa M12 / interfaccia Modbus (RTU)

PIN sistema a 4 conduttori sistema a 2 conduttori

1 TXD0 / TX+ / Y D0 / D+ / A

2 TXD1 / TX- / Z D1 / D- / B

3 RXD1 / RX- / B D1 / D- / B

4 RXD0 / RX+ / A D0 / D+ / A

5 Common Common

Figura 30: Prese incorporate nell'apparecchio (rappresentazione schematica)

6.3.6.2 Impostazione della velocità di trasmissione dell'interfaccia
Modbus RTU
Con il software di configurazione MESSKO® MSET si possono eseguire le
seguenti impostazioni per l'interfaccia Modbus RTU:

Indirizzo apparecchio: 1 ... 247
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Baud rate: 4800, 9600, ...115200

Parità: pari

Informazioni dettagliate sono contenute nelle istruzioni di servizio per il soft-
ware di configurazione MESSKO® MSET.

6.3.6.3 Protocollo Modbus RTU
La tabella punto dati per il protocollo Modbus RTU è disponibile in allegato
[►Sezione 15.1, Pagina 99].

Ulteriori informazioni sul protocollo Modbus sono disponibili in Internet:
http://www.modbus.org/.

6.3.6.4 Integrazione dell'apparecchio in un sistema a 4 conduttori

Figura 31: sistema a 4 conduttori

http://www.modbus.org/
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6.3.6.5 Integrazione dell'apparecchio in un sistema a 2 conduttori

Figura 32: sistema a 2 conduttori

*) In caso di integrazione dell'apparecchio in un sistema a 2 conduttori i se-
guenti cavi devono essere collegati a ponte nel cavo di alimentazione ester-
na:
▪ Cavi TXD0 (pin 1) e RXD0 (pin 4)
▪ Cavi TXD1 (pin 2) e RXD1 (pin 3)
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AVVISO
Danni all'apparecchio!
Danni all'elettronica dell'apparecchio dovuti a una tensione d'alimentazione
non corretta!
► Mettere a disposizione la tensione d'alimentazione corretta in base alla

targhetta sul dispositivo di sezionamento esterno.

L'apparecchio è pronto per l'esercizio dopo essere stato collegato alla ten-
sione d'alimentazione e dopo un periodo di assestamento di minimo 24 ore. I
valori di misura visualizzati durante il periodo di assestamento non corri-
spondono alla concentrazione reale di gas e umidità. Si possono quindi
ignorare gli allarmi e le avvertenze emessi durante il periodo di assestamen-
to. Il periodo di assestamento serve alla stabilizzazione termica del sistema
di misura ed è riconoscibile con un "!" vicino all'indicazione dei gas H2 e CO.

Di default, l'apparecchio esegue quattro misurazioni nell'arco di 24 ore. Si
può modificare questo intervallo di misura tramite il software di configurazio-
ne MESSKO® MSET (vedere le relative istruzioni di servizio).

L'apparecchio è calibrato in fabbrica per l'impiego di oli isolanti
freschi su base minerale (norma ASTM D3486-091 o IEC
60422).

7.1 Interfaccia di servizio
Il sistema è dotato di un'interfaccia di servizio per poter eseguire impostazio-
ni avanzate tramite il software di configurazione MESSKO® MSET compre-
so nella fornitura.

AVVISO
Danni all'apparecchio e al PC/laptop
Differenze di potenziale possono danneggiare in modo irreparabile gli ap-
parecchi.
► Accertarsi che il potenziale di terra (PE) della tensione d'alimentazione

dell'apparecchio e del PC/laptop sia identico.
► Utilizzare la presa nell'armadio di comando.
► Se possibile, utilizzare un laptop con funzionamento a batteria.
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Procedere nel modo seguente:
1. Inserire il raccordo filettato dell'adattatore USB di servizio sul connettore

11 come rappresentato in figura nella sezione "Struttura" e serrare a ma-
no il raccordo.

2. Collegare il connettore USB dell'adattatore di servizio dell'apparecchio al
PC o al laptop su cui è installato il software di configurazione MESSKO®
MSET (vedere le relative istruzioni di servizio).

Figura 33: adattatore USB di servizio

ð Ora è possibile configurare l'apparecchio con il software di configurazione
MESSKO® MSET.

7.2 Installazione del software di configurazione MESSKO® MSET
La versione aggiornata del software di configurazione MESSKO® MSET può
essere scaricata dal portale clienti.
1. Per il download registrarsi sul portale clienti 

https://portal.reinhausen.com.
2. Creare il proprio ECOSENSE® ACTIVE PART alla voce myEquipment >

Components.
3. Immettere poi il numero di serie alla voce mySelfServices > Software

updates.

È necessario disporre del sistema operativo Microsoft Windo-
ws 10 o superiore per l'installazione del software di configura-
zione MESSKO® MSET.

Per l'installazione del software di configurazione MESSKO® MSET procede-
re come segue:
1. Avviare il file di configurazione MSETSetup.exe.

https://portal.reinhausen.com
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2. Selezionare la lingua da utilizzare per il processo di installazione.
3. Seguire le istruzioni dell'assistente per la configurazione.
4. Dopo aver eseguito l'installazione correttamente si può avviare il program-

ma tramite Start > Tutti i programmi > MESSKO > MSET > Simbolo del
programma MSET.

Informazioni sull'utilizzo del software di configurazione
MESSKO® MSET sono contenute nelle relative istruzioni di
servizio.

7.3 Messa in funzione in impianti esistenti
Il produttore consiglia una calibrazione sul posto dei parametri dell'apparec-
chio per assicurare un funzionamento ottimale, in particolare nel caso di:
▪ oli isolanti vecchi
▪ oli modificati (per es. aggiunta di additivi)
▪ oli che non soddisfano i requisiti della norma ASTM D3486-091, IEC

60296 o IEC 60422.

A tal fine occorre prelevare un campione d'olio secondo la sezione "Prelievo
dell'olio“ e inviarlo a un laboratorio qualificato. Si riceveranno poi delle racco-
mandazioni per la regolazione tramite il software di configurazione
MESSKO® MSET.

7.4 Configurazione
La configurazione dell'apparecchio può essere eseguita solo in abbinamento
con il software di configurazione MESSKO® MSET ed è descritta dettaglia-
tamente nelle relative istruzioni di servizio.

Si possono eseguire le seguenti impostazioni per i parametri CO, H2 e
H2O (valori relativi ed assoluti):
▪ Concentration warning limit (Limite di avviso per la concentrazione)
▪ Concentration alarm limit (Limite di allarme per la concentrazione)
▪ Gas formation rate warning limit (Limite di avviso per la percentuale di for-

mazione gas)
▪ Gas formation rate alarm limit (Limite di allarme per la percentuale di for-

mazione gas)
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Ulteriori impostazioni
▪ H2O reference (Valore di riferimento H2O)
▪ Measurement interval (Intervallo di misura)
▪ Time stamp (Marca temporale)
▪ UNIX time stamp (Marca temporale UNIX)
▪ Service code (Codice di servizio)
▪ Modbus baud rate (Baud rate Modbus)
▪ Modbus adress (Indirizzo Modbus)
▪ Service database (Banca dati di servizio)
▪ Field calibration (Calibrazione sul posto)
▪ Default calibration (Calibrazione in fabbrica)

7.4.1 Impostazioni per il contenuto di monossido di carbonio, idrogeno
e umidità nell'olio
È possibile definire i valori di avviso e allarme superiori per il contenuto di
monossido di carbonio (CO), per il contenuto di idrogeno (H2) e per la con-
centrazione di H2O.

Oltre ai valori limite definiti dalle norme, è possibile definire valori limite pro-
pri sulla base dei dati rilevati e della propria esperienza.

Le relative impostazioni possono essere eseguite con il software di configu-
razione MESSKO® MSET in base alle relative istruzioni di servizio.

Valori limite monossido di carbonio CO

Valore limite Default*) Minimo Massimo

Concentration too high warning (Av-
vertenza concentrazione troppo al-
ta)

350 ppm 0 ppm 2000 ppm

Concentration too high alarm (Allar-
me concentrazione troppo alta)

570 ppm 0 ppm 200 ppm

Gas formation rate too high warning
(Avvertenza percentuale di forma-
zione gas troppo alta)

30 ppm/d 0 ppm/d 80 ppm/d

Gas formation rate too high alarm
(Allarme percentuale di formazione
gas troppo alta)

50 ppm/d 0 ppm/d 80 ppm/d

Tabella 6: Valori limite monossido di carbonio (CO)
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*) Valori consigliati in base a IEEE C57.104, Condition 1

Valore limite idrogeno (H2)

Valore limite Default*) Minimo Massimo

Concentration too high warning (Av-
vertenza concentrazione troppo al-
ta)

500 ppm 0 ppm 2000 ppm

Concentration too high alarm (Allar-
me concentrazione troppo alta)

700 ppm 0 ppm 2000 ppm

Gas formation rate too high warning
(Avvertenza percentuale di forma-
zione gas troppo alta)

30 ppm/d 0 ppm/d 80 ppm/d

Gas formation rate too high alarm
(Allarme percentuale di formazione
gas troppo alta)

50 ppm/d 0 ppm/d 80 ppm/d

Tabella 7: Valore limite idrogeno (H2)

*) Valori consigliati in base a IEEE C57.104, Condition 1

Valori limite umidità (H2O)

Valore limite Default Minimo Massimo

Concentration too high warning (Av-
vertenza concentrazione troppo al-
ta)

30 %RH 0 %RH 100 %RH

Concentration too high alarm (Allar-
me concentrazione troppo alta)

45 %RH 0 %RH 100 %RH

Gas formation rate too high warning
(Avvertenza percentuale di forma-
zione gas troppo alta)

10 %RH/d 0 %RH/d 100 %RH/d

Gas formation rate too high alarm
(Allarme percentuale di formazione
gas troppo alta)

15 %RH/d 0 %RH/d 100 %RH/d

Tabella 8: Valori limite umidità (H2O)

7.4.2 Impostazioni generali
Procedere in base alla descrizione contenuta nelle istruzioni di servizio per il
software di configurazione MESSKO® MSET per adeguare le impostazioni
qui di seguito, se necessario.
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Impostazione dell'intervallo di misura
L'intervallo di misura corrisponde all'intervallo di tempo tra 2 misurazioni (in
ore). L'intervallo di misura più breve corrisponde a 3 ore.

Measurement interval (Intervallo di
misura)

Valore standard 6 ore

Valore massimo 24 ore

Valore minimo 3 ore

Impostazione del valore di riferimento per H2O
Qui si può immettere il risultato dell'analisi eseguita dal laboratorio per l'olio
per un confronto tra ECOSENSE® ACTIVE PART e il laboratorio per il con-
tenuto d'acqua (H2O in ppm). Una calibrazione sul posto per i gas H2 e CO
viene eseguita nell'area Servizio del software MSET (vedere il capitolo Ma-
nutenzione [►Sezione 10, Pagina 70]).

Marca temporale
Annotarsi la marca temporale del prelievo del campione per il laboratorio. È
necessaria per un confronto del contenuto d'acqua (H2O in ppm). La marca
temporale viene aggiornata con il codice di servizio 1: prelievo campione.

Dopo l'analisi del campione da parte di un laboratorio la marca temporale
deve essere immessa insieme ai risultati dell'analisi per la regolazione trami-
te il software di configurazione MESSKO® MSET. Utilizzare a tal fine il codi-
ce di servizio 33.
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Codice di servizio
Per l'immissione e la trasmissione di un codice di servizio seguire la descri-
zione contenuta nelle istruzioni di servizio del software di configurazione
MESSKO® MSET.

Codice di
servizio

Descrizione

0 Nessuna azione.

1 Prelievo campione: questo codice di servizio informa l'apparecchio
che è stato prelevato un campione d'olio per la regolazione dell'umidi-
tà assoluta H2O. Annotare assolutamente la marca temporale sul fo-
glio dati del campione!
Importante: senza l'inserimento di una marca temporale non è possi-
bile eseguire alcuna regolazione!
Nota: devono essere soddisfatte le seguenti condizioni affinché l'ap-
parecchio consenta una regolazione:
Temperatura dell'olio al momento del prelievo del campione: +10 ...
+90 °C
Temperatura ambiente al momento del prelievo del campione: -20 ...
+60 °C
Per la regolazione dei gas H2 e CO: risultato di laboratorio (valore di
riferimento) > 50 ppm
Per la regolazione dell'umidità assoluta H2O (ppm): risultato di labora-
torio (valore di riferimento) > 5 ppm

4 Umidità assoluta [ppm]: l'umidità rilevata nell'olio (H2O) viene indica-
ta come valore di umidità assoluta espresso con l'unità di misura
[ppm]. Le avvertenze e gli allarmi sono valutati solo per l'umidità asso-
luta.

5 Umidità relativa [%RH] (preimpostazione): l'umidità rilevata nell'olio
(H2O) viene indicata come valore di umidità relativa espresso con
l'unità [%RH]. Le avvertenze e gli allarmi sono valutati solo per l'umidi-
tà relativa.

33 Nuova regolazione del valore H 2O: immettere prima i risultati
dell'analisi per il valore di riferimento H2O e la marca temporale del
prelievo del campione nel menu "Impostazioni".
Quindi immettere qui il codice 33. 
Attraverso la sincronizzazione finale si trasferisce il nuovo valore di ri-
ferimento all'apparecchio.

7.4.3 Impostazioni Modbus
Con il software di configurazione MESSKO® MSET si possono eseguire le
seguenti impostazioni per la comunicazione Modbus.
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Impostazione del baud rate Modbus
La velocità di trasmissione (baud rate) dell'interfaccia Modbus può essere
impostata come segue: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bd.

Baud rate Modbus

Valore standard 19200 bd

Valore massimo 115200 bd

Valore minimo 4800 bd

Tenere conto di una pausa minima di 500 ms tra due interro-
gazioni Modbus.

Impostazione dell'indirizzo Modbus
I seguenti valori sono disponibili come indirizzo Modbus:

Indirizzo Modbus

Valore standard 1

Valore massimo 247

Valore minimo 1

Un'assegnazione doppia di indirizzi di rete comporta malfun-
zionamenti.

Parità
Per la trasmissione dei dati la parità è definita come segue:

Parità

Definita fissa pari

Controllare che nel proprio sistema SCADA vengano eseguite le stesse im-
postazioni Modbus.
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8.1 Schermata principale / Visualizzazione d'esercizio
Le seguenti indicazioni si alternano sul display dopo la messa in funzione
dell'apparecchio:

Figura 34: Display con contenuto attuale di H2 e CO

Lato sinistro Lato destro

H2
Contenuto d'idrogeno in ppm

CO
Contenuto di monossido di carbonio
in ppm

Figura 35: Display con contenuto attuale H2O e temperatura olio

Lato sinistro Lato destro

H2O
Contenuto d'acqua (umidità) in %RH1)

Temperatura
olio in °C
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1) L'indicazione per il contenuto d'acqua (umidità) può essere convertita su ri-
chiesta da %RH a ppm tramite il software di configurazione
MESSKO® MSET (codice di servizio 4 e 5). Durante la trasmissione dei dati
di misura (per es. al centro di controllo SCADA o ad un laptop), vengono
sempre trasmesse entrambe le forme di indicazione del contenuto d'acqua.

Se sul display viene visualizzato un asterisco (*), il sistema si trova al di fuori
del campo di misura specificato come da capitolo "Dati tecnici“ [►Sezione
13, Pagina 91]. Per il valore di misura visualizzato vale quanto segue:
▪ Durante la prima misurazione dopo la fase di assestamento viene visua-

lizzato il valore del limite di rilevazione inferiore.
▪ Se sono già stati rilevati valori di misura entro l'intervallo di misura specifi-

cato, viene visualizzato l'ultimo valore di misura valido.

L'asterisco (*) sparisce automaticamente, non appena il sistema si trova
nuovamente nell'intervallo di misura valido.

L'impostazione di fabbrica dei limiti di avvertenza e allarme viene eseguita in
conformità con le direttive delle norme IEEE C57.104 (per H2 e CO) e
DIN EN 60422 (per il contenuto d'acqua in olio).

Tramite il software di configurazione MESSKO® MSET si possono adeguare
i valori limite alle proprie esigenze.

I valori delle percentuali di formazione dei gas possono essere sia positivi
che negativi.

I parametri configurabili per ciascun valore del sensore sono:
▪ Concentration too high warning (Avvertenza concentrazione troppo alta)
▪ Concentration too high alarm (Allarme concentrazione troppo alta)
▪ Formation rate too high warning (Avvertenza percentuale di formazione

troppo alta)
▪ Formation rate too high alarm (Allarme percentuale di formazione troppo

alta)

Gli allarmi in corso, le avvertenze o altre segnalazioni vengono
visualizzati sul display solamente finché viene superato il valo-
re soglia impostato.

H2 CO H2O

[ppm] [ppm] [%rF] [ppm]2)

Avvertenza 500 ppm 350 ppm 30 %RH 20 ppm

Allarme 700 ppm 570 ppm 45 %RH 30 ppm
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H2 CO H2O

[ppm] [ppm] [%rF] [ppm]2)

Avvertenza percentuale di forma-
zione gas

30 ppm/d 30 ppm/d 10 %RH 10 ppm/d

Allarme percentuale di formazione
gas

50 ppm/d 50 ppm/d 15 %RH 15 ppm/d

2) Indicazione per oli isolanti su base minerale

Questi limiti e percentuali sono adatti per la prima messa in funzione. Con il
tempo tuttavia ogni sistema (trasformatore e apparecchio) deve essere sin-
tonizzato con l'altro. Quindi con una quantità di dati sufficiente si dovrebbero
calcolare i propri limiti / percentuali di formazione per i valori di "avvertenza"
e "allarme" che possono essere poi caricati tramite il software di configura-
zione MESSKO® MSET.

8.2 Eventi
Se viene superato un limite di avvertenza o di allarme impostato, quest'ulti-
mo viene visualizzato sul display, alternato ai valori di misura (CO[ppm],
H2[ppm], H2O[ppm/%RH], Oil[°C]), come segue:

Figura 36: Avvertenza
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Figura 37: Valori di misura

Nella seguente tabella sono elencati i possibili eventi e le azioni raccoman-
date:

Evento Testo visualizzato Azione raccomandata

Avvertenza concentrazione
CO

CO Warn. 1

Allarme concentrazione CO CO Alarm 2

Avvertenza percentuale di for-
mazione gas CO

CO Formation Warn. 1

Allarme percentuale di forma-
zione gas

CO Formation Alarm 2

Avvertenza concentrazione H2 H2 Warn. 1

Allarme concentrazione H2 H2 Alarm 2

Avvertenza percentuale di for-
mazione gas H2

H2 Formation Warn. 1

Allarme percentuale di forma-
zione gas H2

H2 Formation Alarm 2

Avvertenza concentrazione
H2O

Avv. H2O 1

Allarme concentrazione H2O H2O Alarm 2

Avvertenza percentuale di for-
mazione gas H2O

H2O Formation Warn. 1

Allarme percentuale di forma-
zione gas H2O

H2O Formation Alarm 1



8 Esercizio

678969216/00 IT

Questi eventi vengono memorizzati nella banca dati sull'apparecchio e pos-
sono essere caricati sul PC tramite il software di configurazione
MESSKO® MSET. I testi visualizzati possono essere letti direttamente su
apparecchi dotati di display.

N. Azione raccomandata

1 Monitorare il proprio sistema e fare analizzare al più presto un campione
d'olio [►Sezione 10.3, Pagina 72] in laboratorio (almeno analisi dei gas di-
sciolti in olio e determinazione dell'umidità).
Altre procedure in base alle indicazioni ricavate dai risultati di laboratorio.

2 Monitorare il proprio sistema e fare analizzare al più presto un campione
d'olio [►Sezione 10.3, Pagina 72] in laboratorio (almeno analisi dei gas di-
sciolti in olio e determinazione dell'umidità).
Ridurre il carico del sistema fino a quando non sono disponibili le indicazioni
ricavate dai risultati di laboratorio.
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Questo capitolo descrive la risoluzione di guasti di funzionamento.

9.1 Anomalie display
Caratteristica/Dettaglio Causa Rimedio

Gli eventi non vengono più
visualizzati sul display

Guasto del display Controllare il cablaggio. Se
a posto: interrompere la
tensione d'alimentazione
per 5 secondi. Ciò com-
porta un riavvio.

Display senza funzione Fusibile difettoso Seguire le indicazioni nella
sezione "Sostituzione del
fusibile" [►Sezione 9.2,
Pagina 68]

9.2 Sostituzione del fusibile
L'apparecchio è protetto con un fusibile.

Se necessario può essere sostituito da un fusibile di ricambio (500 mA, 500
V, 5x20 mm, ritardato).

 AVVERTENZA

Shock elettrico
Pericolo di morte causato dalla presenza di tensione elettrica.

► Il fusibile può essere sostituito solo da personale in possesso di forma-
zione adeguata.

► Prima di aprire il vano di collegamento per la sostituzione del fusibile,
l'apparecchio deve essere privato della tensione mediante il sezionatore
prescritto e protetto contro un'eventuale riattivazione. L'apparecchio de-
ve essere messo a terra.

Per sostituire il fusibile procedere nel seguente modo:
1. Privare della tensione l'apparecchio.
2. Aprire il vano di collegamento dell'apparecchio. A tale scopo svitare le 4

viti antiperdita sul coperchio della custodia. Il coperchio è collegato all'ap-
parecchio tramite cerniere e può essere aperto.

3. Rimuovere il coperchio del fusibile.
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4. Inserire con cautela un cacciavite sotto l'estremità del fusibile e sollevarlo
dall'involucro.

5. Rimuovere il fusibile.
6. Poggiare il fusibile di ricambio con entrambe le estremità sopra l'involucro

e spingerlo con cautela verso il basso sino a quando lo si sente scattare
in posizione.

7. Inserire nuovamente il coperchio del fusibile.
8. Chiudere nuovamente il vano di collegamento.



10 Manutenzione

70 8969216/00 IT

L'ispezione e la manutenzione dell'apparecchio sono necessarie per la sicu-
rezza operativa e per garantire la precisione di misura.

10.1 Ispezione
Il controllo dell'apparecchio è limitato a controlli visivi sporadici e ad un pre-
lievo regolare di campioni d'olio. Tali lavori d'ispezione possono essere effi-
cacemente abbinati alle consuete operazioni di ispezione del trasformatore.

Controllare quanto segue:

Intervallo Provvedimento consigliato

Ogni anno Controllo visivo: controllare che le guarnizioni siano in perfetto
stato.

Ogni anno Controllare la visualizzazione del display.

Ogni 2 anni Far controllare il campione d'olio da un laboratorio qualificato.
A tale proposito tenere conto delle indicazioni contenute nella
seguente sezione "Prelievo del campione d'olio".

Tabella 9: Programma di ispezione

Per confrontare i risultati di laboratorio con i valori di misura attuali dell'appa-
recchio procedere come segue:
ü Secondo i risultati di laboratorio la concentrazione di idrogeno H2 e di mo-

nossido di carbonio CO è di minimo 50 ppm.
ü Secondo i risultati di laboratorio il contenuto d'acqua H2O è di minimo

5 ppm.
ü La temperatura ambiente rientra tra -20 e 60 °C.
ü La temperatura dell'olio rientra tra 10 e 90 °C.
1. Una valutazione dei valori di misura è utile solo se questi prerequisiti sono

soddisfatti.
2. Confrontare i risultati di laboratorio con i valori di misura attuali dell'appa-

recchio.
ð Se la precisione di misura viene rispettata in base alle indicazioni con-

tenute nel capitolo "Dati tecnici", non è necessario eseguire una cali-
brazione sul posto.

ð In caso di scostamento dai valori di precisione prescritti, procedere in ba-
se alla descrizione contenuta nella sezione Calibrazione sul posto
[►Sezione 10.4, Pagina 73].
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10.2 Manutenzione
Il messaggio di manutenzione deve ricordare regolarmente di eseguire
l'ispezione e in caso di necessità di prelevare un campione d'olio o una cali-
brazione sul posto.

Il messaggio di manutenzione viene visualizzato sul display e tramite la ban-
ca dati eventi del software di configurazione MESSKO® MSET può essere
emesso o trasmesso ad un sistema SCADA tramite Modbus.

Evento Indicazione su display Azione raccomandata

Manutenzione in 6 mesi Maintenance 6 months Preparare l'ispezione

Manutenzione necessaria Maintenance required Eseguire un'ispezione
con prelievo campione
d'olio e calibrazione sul
posto
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10.3 Prelievo campione olio

Figura 38: Prelievo campione olio

Sono necessari due kit di prelievo campione d'olio per prelevare un campio-
ne d'olio attraverso l'apposito raccordo. Questi non sono inclusi nella fornitu-
ra e vanno acquistati da un laboratorio qualificato. Per l'esecuzione attenersi
alle istruzioni di servizio allegate e al capitolo Regolazione dell'apparecchio
in queste istruzioni.

Inviare il campione d'olio per l'analisi a un laboratorio qualificato per l'analisi
di gas.

Se l'analisi evidenzia la necessità di una calibrazione sul posto dell'apparec-
chio, è possibile eseguirla tramite il software di configurazione MESSKO®
MSET.
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10.4 Calibrazione sul posto dell'apparecchio
La calibrazione sul posto dei valori di analisi dei gas dell'apparecchio serve
ad assicurare risultati della misurazione corretti in caso di:
▪ oli isolanti vecchi
▪ oli modificati (per es. aggiunta di additivi)
▪ oli che non soddisfano le norme ASTM D3486-091, IEC 60296 o

IEC 60422

Una calibrazione sul posto dovrebbe essere eseguita in presenza delle se-
guenti condizioni:

Condizione CO H2 H2O

Scostamento dai
valori di laboratorio

> 15 % o 20 ppm *) > 10 % o 20 ppm *) > 5 ppm

Valore di laborato-
rio

> 50 ppm > 50 ppm > 5 ppm

*) Valutazione secondo IEC 60567 – Allegato E

Non viene consigliata una calibrazione sul posto di un componente del gas
in caso di valori di laboratorio inferiori.

I valori corretti per una calibrazione sul posto possono essere
garantiti solo se l'analisi dell'olio viene eseguita in un laborato-
rio qualificato per analisi dei gas.

10.4.1 Prelievo campione d'olio per calibrazione sul posto
Per il prelievo del campione d'olio è necessario il seguente materiale:

Compreso nella fornitura:
▪ Adattatore per prelievo campione d'olio

Non compreso nella fornitura:
▪ Kit di prelievo dell'olio con foglio dati campione
▪ Recipiente di raccolta olio
▪ Panni di pulizia

Si consiglia il prelievo di un campione per una calibrazione sul
posto soltanto in presenza delle seguenti condizioni sull'appa-
recchio:
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Caratteristica Condizione

Temperatura olio Toil 10 °C < Toil < 90 °C

Temperatura ambiente Tambient -20 °C < Tambient < 60 °C

Per il prelievo del campione d'olio procedere come segue:
1. Compilare in ogni parte il foglio dati campione.
2. Prelevare il campione d'olio secondo la norma IEC60567 e inviarlo al la-

boratorio in un imballaggio adatto. I valori d'analisi del campione verranno
utilizzati successivamente per la calibrazione sul posto.

10.4.2 Calibrazione sul posto
Dopo l'analisi in laboratorio si riceve un rapporto sull'analisi dell'olio. Sono
importanti i valori di:
▪ Idrogeno H2

▪ Monossido di carbonio CO
▪ Contenuto d'acqua H2O
▪ Data del campione d'olio

Seguire i suggerimenti del rapporto sull'analisi.
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Per la calibrazione sul posto procedere come segue:
1. Collegare l'apparecchio al PC tramite l'adattatore USB di servizio e aprire

il software di configurazione MESSKO® MSET.
ð Il software di configurazione si collega con l'apparecchio.

Figura 39: schermata principale MSET

2. Cliccare su Manage (Gestione) sul lato sinistro della schermata Home
(USB).
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3. Cliccare su Service (Assistenza) e quindi su Field calibration (Calibra-
zione sul posto).

Figura 40: Assistenza

4. Selezionare i gas per i quali deve essere eseguita la calibrazione sul po-
sto. Immettere i risultati di laboratorio come valore di riferimento per il ri-
spettivo gas.

5. Immettere la data del campione d'olio a cui fanno riferimento i risultati di
laboratorio.

6. Cliccare su Start (Avvio), per avviare la calibrazione sul posto.
7. L'avanzamento del processo può essere visualizzato nella finestra di sta-

to.AVVISO!   Il processo può durare alcuni minuti.
8. Attendere fino a quando nella colonna di stato appare il messaggio che la

calibrazione è possibile.
9. Se la calibrazione è possibile, immettere la password e avviare con il pul-

sante Send calibration (Invio calibrazione) il trasferimento dei dati di cali-
brazione sull'apparecchio.

10. Attendere fino a quando nella colonna di stato appare il risultato della ca-
librazione.

11. Dopo che la calibrazione è stata eseguita correttamente, si può chiudere
la finestra e interrompere il collegamento tra l'apparecchio e il laptop.
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12. Svitare l'adattatore USB di servizio.
13. Avvitare poi il cappuccio protettivo sul raccordo M12 per proteggere l'ap-

parecchio dalle infiltrazioni d'acqua.
ð Il sistema si imposterà sul livello regolato entro le 24 ore successive.

Se si immette un valore errato, si possono ripristinare i para-
metri dell'analisi dei gas (H2 e CO) e dell'umidità (H2O in ppm)
ai valori di calibrazione di fabbrica. A tal fine inviare un'autoriz-
zazione di accesso all'apparecchio corretta, tramite il software
di configurazione MESSKO® MSET, in base alle relative istru-
zioni di servizio, sotto Service (Servizio) nell'area Default ca-
libration (Calibrazione di fabbrica) MSENSE.

10.5 Pulizia
Se necessario, l'apparecchio montato può essere pulito dall'esterno con ac-
qua ed un prodotto di pulizia delicato.

Pulire il sensore di misura dell'apparecchio smontato (vedere il capitolo
Struttura) solo con un panno asciutto.
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 ATTENZIONE

Fuoriuscita di olio bollente
Pericolo di lesioni e di scivolare!

► Indossare indumenti protettivi.
► Eseguire le operazioni nell'ordine indicato.
► Controllare che la valvola a saracinesca resti chiusa dopo lo smontaggio

dell'apparecchio.

 PERICOLO
Shock elettrico!
Pericolo di morte causato dalla presenza di tensione elettrica.
Osservare sempre le seguenti regole di sicurezza durante
l'esecuzione di lavori in e su impianti elettrici.

► Scollegare l'impianto.
► Assicurarsi che l'impianto non possa essere riattivato.
► Verificare l'assenza di tensione su tutti i poli.
► Coprire o rendere inaccessibili le parti vicine sotto tensione.
► Staccare correttamente i cavi elettrici.

AVVISO
Danni all'apparecchio!
Scariche elettrostatiche possono causare danni all'apparecchio.
► Prendere misure cautelative per evitare di caricare di energia elettrosta-

tica le superfici di lavoro e il personale.
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11.1 Smontaggio dell'apparecchio
1. Aprire e rimuovere l'anello di giunzione della catena.

Figura 41: Sbloccare la catena
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2. Svitare il raccordo filettato di bloccaggio della valvola a sfera.

Figura 42: svitare il raccordo filettato di bloccaggio della valvola a sfera

3. Estrarre l'apparecchio dalla valvola a sfera quanto più possibile.

Ora la catena dovrebbe essere tesa.
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AVVISO
Pericolo di danneggiamento del tubo di misura!
Se l'apparecchio viene fatto funzionare a monte di una valvola a saracine-
sca, la catena tesa assicura che il tubo di misura dell'apparecchio è stato
estratto a sufficienza e non ostacola la chiusura della valvola a saracine-
sca.

Figura 43: estrazione l'apparecchio

4. Chiudere eventuali valvole e valvole a saracinesca a monte!
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5. Chiudere la valvola a sfera e posizionare un recipiente di raccolta dell'olio
sotto l'apertura della valvola a sfera.

Figura 44: chiusura della valvola a sfera

 ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento dovuto alla caduta
dell'apparecchio
L'apparecchio viene ora separato dalla catena. Proteggersi
dagli spruzzi d'olio con un equipaggiamento di protezione per-
sonale e sostenere il peso dell'apparecchio.
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6. Svitare la vite di fissaggio per la catena di sicurezza sull'apparecchio fino
a quando la catena è disimpegnata. Estrarre la catena di sicurezza e avvi-
tare nuovamente la vite di fissaggio.

Figura 45: rimozione della catena

7. Estrarre con attenzione l'apparecchio dalla valvola a sfera.
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AVVISO
Tipo e fonte del pericolo
Controllare che l'apparecchio resti in posizione verticale durante questa
operazione. Sostenere il peso con entrambe le mani. Raccogliere l'olio in
eccesso con un apposito contenitore.

Figura 46: estrazione dell'apparecchio dalla valvola a sfera
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8. Collocare l'apparecchio in modo sicuro su un supporto piano, antiscivolo e
antigraffio.

Figura 47: posizionamento sicuro dell'apparecchio

Fare attenzione a non danneggiare il display dell'apparecchio.
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9. Collocare il cappuccio protettivo rosso in dotazione sul tubo di misura e
chiudere con nastro adesivo l'apertura del cappuccio protettivo.

Figura 48: applicazione del cappuccio di protezione

10. Pulire l'apparecchio con un panno asciutto.

L'apparecchio è ora smontato e può essere trasportato o immagazzinato in
un imballo appropriato.

Mettere ora in sicurezza la valvola a sfera da:

 ATTENZIONE

Fuoriuscita di olio bollente
Pericolo di lesioni e di scivolare!

► Controllare che la valvola a sfera sia chiusa.
► Indossare indumenti protettivi.
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1. Aprire la valvola di sfiato del tappo cieco della valvola a sfera e inserire il
tappo cieco nella valvola a sfera fino alla battuta.

Figura 49: inserimento del tappo cieco nella valvola a sfera
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2. Chiudere la valvola di sfiato e serrare il raccordo filettato di bloccaggio
della valvola a sfera

Figura 50: serrare il raccordo filettato di bloccaggio della valvola a sfera

3. Avvitare l'estremità libera della catena di sicurezza con la vite di fissaggio
del tappo cieco.
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Tendere il più possibile la catena!

Figura 51: bloccaggio del tappo cieco con la catena

4. Rimuovere il cartello di avviso "Non chiudere!" sulla valvola a saracine-
sca.

Figura 52: cartello di avviso su valvola a saracinesca
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Osservare le disposizioni in materia di smaltimento in vigore nei relativi Pae-
si.
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Misurazione

Impiego Determinazione della concentrazione di gas dannosi, così come
dell'umidità e della temperatura nell'olio isolante minerale del
trasformatore in base alle norme IEC 60296:2012 / ASTM
D3487-09

Grandezze misu-
rabili

H2 CO Umidità Tempera-
tura oliorelativa assoluta

Indicazione alternata

Limite di rilevazio-
ne inferiore

15 ppm 25 ppm 3 %RH 5 ppm -20 °C

Limite di rilevazio-
ne superiore

2.000 ppm 2.000 ppm 90 %RH 2.000 ppm +115 °C

Precisione di mi-
sura

±15 %1, 2 o3 ±20 %1, 2 o3 ±1,8%RH5 ±2 %4 ±1 °C

Accuratezza di ri-
petibilità

±5 %2 o3

±10 ppm
±5 %2 o3

±10 ppm
±1 %RH ±1 %4 ±1 °C

Risoluzione sen-
sore

1 ppm 1 ppm 1 %RH n. a. 1 °C

1 Valore determinato sulla base della norma IEC 60567, allegato E
2 Del valore di misura
3 A seconda del valore più alto
4 Della curva di saturazione; IEC 60422
5 A +23 °C

Condizioni d'impiego

Luoghi d'impiego Ambienti interni ed esterni, tutte le zone
climatiche

Altezza d'impiego Fino a 4.000 m s.l.m.

Offshore Opzionale

Luogo di montaggio Direttamente sulla cassa del trasformato-
re o nella tubazione del raffreddamento a
circolazione di olio; posizione di montag-
gio orizzontale

Temperatura ambiente in esercizio -40...+60 °C

Temperatura olio in esercizio nel punto
di misura

-20...+115 °C
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Condizioni d'impiego

Intervallo di misura analisi dei gas di-
sciolti in olio riferito alla temperatura am-
biente

-20...+50 °C

Intervallo di misura analisi dei gas di-
sciolti in olio riferito alla temperatura
dell'olio sul punto di misurazione

+10...+80 °C

Umidità ambiente 0...100 %RH

Temperatura ambiente stoccaggio / tra-
sporto

-40...+80 °C

Caratteristiche dell'apparecchio

Collegamento meccanico Tramite valvola a sfera e flangia DN50 o DN80 configu-
rabile; con catena di sicurezza per il montaggio e lo
smontaggio sicuri

Lunghezza tubo di misura Tubo di misura: 507 mm

Raccordo per prelievo
olio

Raccordo luer lock sull'apparecchio;
set adattatore per prelievo sicuro e pulito del campione
d'olio

Comando Display VFD (ideale per luce diurna) con visualizzazione
dei valori di misura e di messaggi in modo alternato

Materiali utilizzati Acciaio inox e alluminio;
tutte le parti esterne e le parti a contatto con l'olio sono
resistenti alle intemperie, all'olio per trasformatori e ai
raggi UV

Colore (scatola di colle-
gamento)

RAL 7035

Resistenza al vuoto
Resistenza alla pressione

5 Pa per 48 ore
max. 400 kPa

Grado di protezione IP 66

Dimensioni 657 x 218 x 264 mm

Peso apparecchio ca. 14 Kg
(senza valvola a sfera / flangia / catena di sicurezza)

Peso valvola a sfera ca. 6 kg (inclusa flangia e catena di sicurezza)



13 Dati tecnici

938969216/00 IT

Collegamento elettrico

Alimentazione elettrica 95...280 V AC, 50/60 Hz o 95...280 V DC (protezione
contro l'inversione di polarità)

Potenza assorbita < 13 W

Categoria di sovratensio-
ne

III

Morsetti Alimentazione elettrica

Pressacavo 1 x M20 x 1,5; 8…15 mm diametro conduttore

Interfacce

Interfaccia servizio assi-
stenza

Presa a 5 pin (Molex) per comunicazione tramite Mod-
bus RTU e configurazione tramite software di configura-
zione MSET

Software di configurazione MESSKO® MSET

Download 1. Per il download registrarsi sul portale clienti https://
portal.reinhausen.com.

2. Creare il proprio ECOSENSE® ACTIVE PART alla
voce myEquipment > Components.

3. Immettere poi il numero di serie alla voce mySelfSer-
vices > Software updates.

Sistema operativo Microsoft Windows 10 o superiore

Visualizzazione valori di
misura e valutazione

Visualizzazione del valore di misura attuale e delle infor-
mazioni sull'apparecchio;
banca dati eventi con marca temporale (data e ora);
rappresentazione grafica e valutazione dell'andamento
temporale dei valori di misura;
esportazione dei valori di misura (formato CSV) o crea-
zione di un protocollo (formato PDF)

Configurazione Impostazione dei parametri per messa in funzione, co-
municazione e funzionamento

Calibrazione sul posto Assegnazione di marca temporale del prelievo del cam-
pione d'olio;
immissione dei valori di riferimento in base al rapporto di
laboratorio

Assistenza Lettura della banca dati di servizio interna dell'apparec-
chio per analisi approfondite da parte di esperti dell'assi-
stenza

https://portal.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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Prove meccaniche

Vibrazione 10-150 Hz con 2 g, 2 h (IEC 60068-2-6)

Terremoti 2-10 Hz, 22,5 mm, 1 h (IEC 60068-2-57)

Urto 10 g, 10 ms (IEC 60068-2-27)
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Alle pagine seguenti sono riportati disegni quotati e il disegno per il collega-
mento elettrico.



MATERIAL NUMBER

SERIAL NUMBERDA
TE

DO
CU

ME
NT

 N
O.

SHEET

CH
AN

GE
 N

O.

TRANSFORMER ACCESSORIES 

Maßzeichnung/DIMENSION DRAWING 1 / 3
ECOSENSE ACTIVE PART 

-

101719160M

RE
HN

EL
T

11
.08

.2
02

2
TH

IE
LE

K
11

.08
.2
02

2
SE

D 
89

47
47

3 
00

0 
00 1:2

11
16

75
2

SC
AL

E
11

.08
.2
02

2
KL

EY
N

NA
ME

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTEDST

AN
D.

DF
TR

.
CH

KD
.

MA
SC

HI
NE

NF
AB

RI
K 

RE
IN

HA
US

EN
 G

MB
H 

  
  

CO
PY

RI
GH

T 
RE

SE
RV

ED
TH

E 
RE

PR
OD

UC
TI

ON
, D

IS
TR

IB
UT

IO
N 

AN
D 

UT
ILI

ZA
TI

ON
 O

F 
TH

IS
 D

OC
UM

EN
T 

AS
 W

EL
L 

AS
 T

HE
 C

OM
MU

NI
CA

TI
ON

 O
F 

IT
S 

CO
NT

EN
TS

 T
O 

OT
HE

RS
 W

IT
HO

UT
 E

XP
RE

SS
 A

UT
HO

RI
ZA

TI
ON

 IS
 

PR
OH

IB
IT

ED
. O

FF
EN

DE
RS

 W
ILL

 B
E 

HE
LD

 L
IA

BL
E 

FO
R 

TH
E 

PA
YM

EN
T 

OF
 D

AM
AG

ES
. A

LL
 R

IG
HT

S 
RE

SE
RV

ED
 IN

 T
HE

 E
VE

NT
 O

F 
TH

E 
GR

AN
T 

OF
 A

 P
AT

EN
T, 

UT
ILI

TY
 M

OD
EL

 O
R 

DE
SI

GN
.

A4

32
7

12
.8

7`
`

 1
:5 

50
1.97`` O

48
1.89`` O

18 .7
1``

18
0

7.
09

``
50

7
19

.9
6`

`
53

7
21

.14
``

65
7

25
.8

7`
`

61,5
2.42``

138,5
5.45``

25
.98``

263
10.36``

50 1.9
7`

`

42 1.6
5``

21
8

8.
60

``
20

0
7.

87
``

9,
2

.36
``

1
Mi

nd
es

te
in

ta
uc

ht
ie

fe
 / 

MI
NI

MU
M 

MO
UN

TI
NG

 D
EP

TH

2
em

pf
oh

le
ne

 E
in

ta
uc

ht
ie

fe
 / 

RE
CO

MM
EN

D 
MO

UN
TI

NG
 D

EP
TH

21

3

3
Fl

an
sc

ha
us

ric
ht

un
g 

wi
e 

da
rg

es
te

llt
 / 

FL
AN

GE
 A

LIG
NM

EN
T 

AS
 S

HO
W

N



MATERIAL NUMBER

SERIAL NUMBERDA
TE

DO
CU

ME
NT

 N
O.

SHEET

CH
AN

GE
 N

O.

TRANSFORMER ACCESSORIES 

Maßzeichnung/DIMENSION DRAWING 2 / 3
ECOSENSE ACTIVE PART 

-

101719160M

RE
HN

EL
T

11
.08

.2
02

2
TH

IE
LE

K
11

.08
.2
02

2
SE

D 
89

47
47

3 
00

0 
00 1:2

11
16

75
2

SC
AL

E
11

.08
.2
02

2
KL

EY
N

NA
ME

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTEDST

AN
D.

DF
TR

.
CH

KD
.

MA
SC

HI
NE

NF
AB

RI
K 

RE
IN

HA
US

EN
 G

MB
H 

  
  

CO
PY

RI
GH

T 
RE

SE
RV

ED
TH

E 
RE

PR
OD

UC
TI

ON
, D

IS
TR

IB
UT

IO
N 

AN
D 

UT
ILI

ZA
TI

ON
 O

F 
TH

IS
 D

OC
UM

EN
T 

AS
 W

EL
L 

AS
 T

HE
 C

OM
MU

NI
CA

TI
ON

 O
F 

IT
S 

CO
NT

EN
TS

 T
O 

OT
HE

RS
 W

IT
HO

UT
 E

XP
RE

SS
 A

UT
HO

RI
ZA

TI
ON

 IS
 

PR
OH

IB
IT

ED
. O

FF
EN

DE
RS

 W
ILL

 B
E 

HE
LD

 L
IA

BL
E 

FO
R 

TH
E 

PA
YM

EN
T 

OF
 D

AM
AG

ES
. A

LL
 R

IG
HT

S 
RE

SE
RV

ED
 IN

 T
HE

 E
VE

NT
 O

F 
TH

E 
GR

AN
T 

OF
 A

 P
AT

EN
T, 

UT
ILI

TY
 M

OD
EL

 O
R 

DE
SI

GN
.

A4

20
0

7.
87

``
O

18
.71``

16
0

6.
30

``
O

24° 8x

34,5°
18 .71
``

18
.71``

16
5

6.
50

``
O18

.71

70°

50
°

4x

12
5

4.9
2`

`
O



MATERIAL NUMBER

SERIAL NUMBERDA
TE

DO
CU

ME
NT

 N
O.

SHEET

CH
AN

GE
 N

O.

TRANSFORMER ACCESSORIES 

Maßzeichnung/DIMENSION DRAWING 3 / 3
ECOSENSE ACTIVE PART 

-

101719160M

RE
HN

EL
T

11
.08

.20
22

TH
IE

LE
K

11
.08

.20
22

SE
D 

89
47

47
3 

00
0 

00 1:2
11

16
75

2
SC

AL
E

11
.08

.20
22

KL
EY

N

NA
ME

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTEDST

AN
D.

DF
TR

.
CH

KD
.

MA
SC

HI
NE

NF
AB

RI
K 

RE
IN

HA
US

EN
 G

MB
H 

  
  

CO
PY

RI
GH

T 
RE

SE
RV

ED
TH

E 
RE

PR
OD

UC
TI

ON
, D

IS
TR

IB
UT

IO
N 

AN
D 

UT
ILI

ZA
TI

ON
 O

F 
TH

IS
 D

OC
UM

EN
T 

AS
 W

EL
L 

AS
 T

HE
 C

OM
MU

NI
CA

TI
ON

 O
F 

IT
S 

CO
NT

EN
TS

 T
O 

OT
HE

RS
 W

IT
HO

UT
 E

XP
RE

SS
 A

UT
HO

RI
ZA

TI
ON

 IS
 

PR
OH

IB
IT

ED
. O

FF
EN

DE
RS

 W
ILL

 B
E 

HE
LD

 L
IA

BL
E 

FO
R 

TH
E 

PA
YM

EN
T 

OF
 D

AM
AG

ES
. A

LL
 R

IG
HT

S 
RE

SE
RV

ED
 IN

 T
HE

 E
VE

NT
 O

F 
TH

E 
GR

AN
T 

OF
 A

 P
AT

EN
T, 

UT
ILI

TY
 M

OD
EL

 O
R 

DE
SI

GN
.

A4

F1

2

1

2
Sc

hm
el

zs
ic

he
ru

ng
 / 

IN
ER

T 
FU

SE
: 5

00
 V

, 5
00

 m
A

1
oh

ne
 F

un
kt

io
n 

/ W
IT

HO
UT

 F
UN

CT
IO

N

1
2 3

4
5

Po
s./

PO
S.

Be
sc

hr
ei

bu
ng

/D
IS

CR
IP

TI
ON

 1
Be

lü
ft

un
g 

/ V
EN

TI
LA

TI
ON

 2
Be

lü
ft

un
g 

/ V
EN

TI
LA

TI
ON

 3
Be

lü
ft

un
g 

/ V
EN

TI
LA

TI
ON

 4
Ka

be
lv

er
sc

hr
au

bu
ng

 / 
CA

BL
E 

GL
AN

D: 
M2

0x
1,5

 5
Sc

hn
itt

st
el

le
 / 

IN
TE

RF
AC

E: 
M1

2x
1 

MO
DB

US
 R

TU



15 Allegato

998969216/00 IT

15.1 Tabella data point per Modbus-RTU

Registro ingressi separati

N. Indirizzo Gran-
dezza

Descrizione Denominazione

1 0 1 byte On / Off CO limit 1

2 1 1 byte On / Off CO limit 2

3 2 1 byte On / Off H2 limit 1

4 3 1 byte On / Off H2 limit 2

5 4 1 byte On / Off H2O limit 1

6 5 1 byte On / Off H2O limit 2

7 6 1 byte On / Off CO rate limit 1

8 7 1 byte On / Off CO rate limit 2

9 8 1 byte On / Off H2 rate limit 1

10 9 1 byte On / Off H2 rate limit 2

11 10 1 byte On / Off H2O rate limit 1

12 11 1 byte On / Off H2O rate limit 2

13 12 1 byte On / Off Maintenance in 6 months

14 13 1 byte On / Off Maintenance required

15 14 1 byte On / Off CO Value Valid1)

16 15 1 byte On / Off H2 Value Valid1)

17 16 1 byte On / Off H2O Value Valid1)

18 17 1 byte On / Off H2O Mode %RH

1)In presenza dello stato "Value Valid = Off", ciò equivale ad un asterisco (*)
nella visualizzazione sul display o nella visualizzazione di stato MSET e il si-
stema si trova al di fuori del campo di misura specificato nel capitolo "Dati
tecnici". Per il valore di misura trasmesso vale quanto segue:
▪ Durante la prima misurazione dopo la fase di assestamento viene tra-

smesso il valore del limite di rilevazione inferiore.
▪ Se sono già stati rilevati valori di misura entro l'intervallo di misura specifi-

cato, viene visualizzato l'ultimo valore di misura valido.

Se lo stato cambia a "Value Valid = On", il sistema si trova nuovamente
nell'intervallo di misura valido.
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Registro ingressi

N. Indirizzo
(dec.)

Grandezza Descrizione Denominazione

1 0 4 byte,
S.Float

None CO Value ppm

2 2 4 byte,
S.Float

None H2 Value ppm

3 4 4 byte,
S.Float

None H2O Value ppm

4 6 4 byte,
S.Float

None Oil Temperature

5 8 4 byte,
S.Float

- Vuoto 2

6 10 4 byte,
S.Float

None H2O %RH

7 12 4 byte,
S.Float

- Vuoto 4

8 14 4 byte,
S.Float

None H2O Rate %RH/d

9 16 4 byte,
S.Float

None CO Rate ppm/d

10 18 4 byte,
S.Float

None H2 Rate ppm/d

11 20 4 byte,
S.Float

None H2O Rate ppm/d
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